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RESUMEN 
 
La ingeniería de puesta a tierra se ocupa del eficiente, seguro y económico traspaso de 
corrientes eléctricas, de diversa naturaleza, hacia la tierra en las variadas instalaciones 
eléctricas que a diario se usan, para nuestro propio beneficio. El conocimiento y dominio de 
esta rama profesional son necesarios para los ingenieros electricistas, quienes ejercen tanto 
en el ámbito de la técnica de la potencia eléctrica como en el de las comunicaciones 
eléctricas, considerando la importancia que tiene el proceso de la propagación de las 
corrientes eléctricas a través de la tierra, ya sea de manera deseable o no. En relación con 
esto, vale la pena señalar que desde el inicio de la ciencia eléctrica, el hombre se planteó 
una serie de interrogantes acerca de la circulación de la electricidad por diversas materias o 
medios, por ejemplo el cuerpo humano o por la tierra misma, así como también de sus 
posibles efectos inmediatos o indirectos. 
 
En el rango de las corrientes de gran intensidad (potencia eléctrica) el desarrollo 
sistemático, científico y técnico de la tecnología de las puesta a tierra tiene su inicio, 
prácticamente, a principios de este siglo, con la participación de un gran número de 
investigadores, en su gran mayoría de origen alemán, británico y norteamericano.  
 
El mercado electrónico actual ofrece una variedad de equipos de medida, que le permite 
al ingeniero establecer las características eléctricas del terreno, donde proyecta construir un 
sistema de puesta a tierra. Estos equipos se consiguen con características muy particulares, 
dependiendo del país de origen. 
 
La idea de establecer los criterios para el diseño de un telurómetro de frecuencia 
variable, nace del interés académico por conocer el comportamiento del suelo bajo ciertas 
condiciones específicas a las que puede estar sometido. 
 
Si se analiza cual es el alcance de la medida de un telurómetro, se encuentra que es un 
instrumento que permite medir la impedancia (resistividad) de una fracción de terreno y su 
sensibilidad depende de la capacidad de medir las tensiones y las corrientes, distribuidas en 
el subsuelo, que representan las impedancias de transferencia entre los electrodos 
inyectores y los electrodos detectores del sistema de medida. 
 
Los accesorios auxiliares del sistema de medida del telurómetro lo constituyen cuatro 
electrodos con características especiales, dos de ellos permiten inyectar corriente de  una 
frecuencia determinada al suelo y los otros dos electrodos permiten detectar la tensión para 
esa frecuencia específica, que se genera en el suelo, producto de la distribución de la 
corriente inyectada. 
 
iii 
Este documento establece una metodología basada en una fundamentación teórica del 
porque se deben hacer medidas del comportamiento del terreno bajo ciertas condiciones 
específicas, cuando este es atravesado por corrientes de distinta frecuencia. 
 
iv 
OBJETIVO 
 
Plantear los criterios básicos, para justificar la construcción de un telurómetro de 
frecuencia variable, el cual permite establecer las características del terreno. 
 
Lo interesante de este planteamiento es poder caracterizar el terreno en circunstancias 
muy parecidas a fenómenos naturales (descargas atmosféricas, corrientes de cortocircuito, 
inducciones, etc.) a los que puede estar expuesto, estas circunstancias determinan el 
comportamiento del sistema de puesta a tierra que esté construido en este suelo. 
 
Con base en los criterios académicos que se establecieron en este documento producto 
de una investigación exhaustiva sobre el tema, se plantea una estructura de un prototipo, 
que permita el estudio de las características eléctricas del suelo, cuando este es atravesado 
por corrientes de distintas frecuencias. 
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CAPÍTULO 1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 ESTADO DEL ARTE. 
 
La evolución tecnológica ha sido el resultado de la preocupación del hombre, para  
apropiase del uso de la energía eléctrica en forma adecuada, eficiente y segura, a través de 
equipos eléctricos, electrónicos, comunicación y demás. 
 
La seguridad de los seres vivos debe ser la preocupación primordial para el diseñador de 
un sistema integral eléctrico, el cual debe incluir un sistema de puesta a tierra, ya sea de 
servicio o de protección. 
 
 La ingeniería de puesta a tierra se ocupa del eficiente, seguro y económico traspaso de 
corrientes eléctricas, de diversa naturaleza, hacia la tierra en las variadas instalaciones 
eléctricas que a diario se usan, para nuestro propio beneficio. El conocimiento y dominio de 
esta rama profesional son necesarios para los ingenieros en electricidad, quienes ejercen 
tanto en el ámbito de la técnica de la energía y potencia eléctrica como en el de las 
comunicaciones eléctricas, considerando la importancia que tiene el proceso de la 
propagación de las corrientes eléctricas a través de la tierra, ya sea de manera deseable o 
no. En relación con esto, vale la pena señalar que desde el inicio de la ciencia eléctrica, el 
hombre se planteó una serie de interrogantes acerca de la circulación de la electricidad por 
diversas materias o medios, por ejemplo el cuerpo humano o por la tierra misma, así como 
también de sus posibles efectos inmediatos o indirectos. 
 
En la mente inquieta de Stephen Gray, después de haber llevado a cabo, el 14 de julio de 
1729, el experimento de la conducción de electricidad a través del cableado de un cordón 
de 198 m de longitud, le surgió la pregunta. ¿Qué sucederá cuando se use a una persona 
como conductor de la electricidad?. Estos experimentos los realizó posteriormente en 1732. 
En la actualidad la disciplina médica que contiene sus fundamentos científicos está 
debidamente documentada a través de la electrofisiología, mientras los aspectos 
tecnológicos se encuentran enmarcados en la llamada electrofisiología del trabajo, de la 
cual surgen los requisitos de seguridad que deben ser satisfechos en todo diseño de puesta a 
tierra para una instalación eléctrica. 
 
 Por otra parte en 1883, Carl August Stenheil logró comprobar que la tierra conducía 
también la electricidad y que, por lo tanto, podía ser utilizada como circuito de retorno de 
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ésta. Este aporte tecnológico coadyuvó al desarrollo de la telegrafía por un solo hilo. Se 
puede pensar que con ello se inicia la técnica de la puesta a tierra dentro del dominio de las 
comunicaciones eléctricas. 
 
En el rango de las corrientes de gran intensidad (energía y potencia eléctrica) el 
desarrollo sistemático, científico y técnico de la tecnología de las puesta a tierra tiene su 
inicio, prácticamente, a principios de este siglo, con la participación de un gran número de 
investigadores, en su gran mayoría de origen alemán, inglés y norteamericano. Estos en un 
período que abarca las tres primeras décadas, donde se fueron identificando diversos 
problemas particulares de la puesta a tierra en los sistemas eléctricos, con lo que se permite 
integrar la técnica de la puesta a tierra al ámbito de la electrotecnia. 
 
En este grupo de científicos y técnicos, es importante distinguir los investigadores que 
orientaron su trabajo hacia el ordenamiento, la sistematización y la formulación 
fisicomatemática (supuestos básicos de la ciencia moderna), de los que trabajaron hacia la 
resolución de los problemas prácticos en las diversas instalaciones electrotécnicas. 
 
Franz Ollendorf, es considerado sin duda el investigador más completo y formal [1], 
abordó ciertos problemas particulares de la puesta a tierra, pero también se empeño en 
organizar de manera coherente todo el sistema problemático científico que involucra la 
geología, la geofísica, la teoría de la electricidad como también las matemáticas, todo esto 
lo hizo en su libro en lengua alemana (Corrientes Telúricas, Stuttgart 1969) [2]. En esencia, 
el libro es un tratado sobre la geoeléctrica orientada hacia la electrotecnia, sustentado 
fundamentalmente en el principio heurístico de la imagen reflejada, desarrollada por Jhon 
Thompson, para plantear y resolver problemas especiales de electrostática. El libro es 
considerado hasta la fecha como un clásico, ya que en él está consignada la teoría científica 
y/o tecnológica sustantiva de alto nivel que fundamenta la técnica de la puesta a tierra en 
todas las regiones y campos de la electrotecnia, tales como la corriente continua y/o baja 
frecuencia, corriente alterna rápida y/o alta frecuencia, así como la corriente que se propaga 
como onda electromagnética de impulso. Con base en tales teorías se edifica la tecnología 
sustantiva de la ingeniería de la puesta a tierra; no es por demás reseñar que la filosofía de 
la ciencia acepta que pueden existir teorías diferentes para abordar y resolver  un mismo 
problema científico, siempre y cuando cumplan los requisitos básicos para ser consideradas 
como teorías científicas [3]. 
 
“Para reafirmar sobre el interés que se tiene sobre el tema, en las primeras tres décadas 
de este siglo se llegó a conformar la masa crítica de la técnica de la puesta a tierra, puesto 
que al indagar sobre los escritos presentados a la IEEE se tiene que entre 1961 y 1979 se 
consolidaron 300 documentos técnicos, sin considerar los aportes e investigadores 
norteamericanos, en estos documentos se sigue profundizando en los diversos problemas de 
la puesta a tierra en las instalaciones de energía eléctrica, pero también explorando nuevas 
metodologías de análisis y experimentación  con base en las facilidades del cálculo 
computarizado, lo cual constata la vigencia de tal problemática” [1]. 
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“No obstante lo anterior, es evidente y hasta contradictorio, que la aguda escasez de 
información científica y tecnológica fundamental (libros) a nivel internacional sobre la 
materia, la difícil consecución de material bibliográfico, debido al idioma en que están 
escritos y al enfoque con que  tratan la problemática (con todo rigor científico o bien, 
demasiado concisos)” [1]. 
 
El entorno de la ingeniería de puesta a tierra es una tecnología de la acción inmersa 
dentro del ámbito de la electrotecnia; sin embargo toda tecnología de acción, está 
constituida con base a una estructura científica muy sólida sobre la cual se edifica  
tecnológicamente, cuyos cimientos se soportan con conocimientos tecnológicos sustantivos 
y de acción, así como también con reglas tecnológicas. La estructura de conocimientos 
científicos comprende elementos de disciplinas que encajan dentro del dominio de las 
llamadas ciencias de la tierra, y precisamente en la geología, en sus ramas: geofísica y 
geoquímica. La geofísica es la de mayor aporte con algunas de sus disciplinas, como por 
ejemplo, el geomagnetismo, la geoelectricidad, y la electricidad atmosférica [1]. 
 
La geoeléctrica se ocupa del estudio de la circulación de la electricidad dentro de la 
tierra y de los fenómenos eléctricos y magnéticos involucrados, por tal razón se le 
considera como la tecnología sustantiva de la ingeniería de puesta a tierra. Las corrientes a 
tierra, son de especial interés, tales como las de alta intensidad, las cuales tienen su origen 
en los sistemas creados por el hombre y las relacionadas con las descargas atmosféricas. En 
la geoeléctrica interviene, la ciencia de la electricidad con sus fundamentos teóricos; y la 
geotécnica 
1
con elementos importantes. 
 
“Cuando se hace un enfoque de los fundamentos científicos y tecnológicos de la 
ingeniería  de puesta a tierra se encuentra que se trata de una teoría formal y densa, cuyo 
análisis riguroso requiere el manejo de alrededor de 1600 funciones físico-matemáticas. Es 
una teoría que se fundamenta con base en la física y en la química del globo terráqueo y 
estructurada racionalmente gracias a la lógica y el formalismo de la matemática; es capaz 
de describir todos los fenómenos que se suceden en el seno de la tierra cuando circulan a 
través de ella una corriente estacionaria, casi estacionaria, de alta frecuencia y transitoria de 
impulso. En consecuencia, el análisis riguroso, completo y detallado de esos fundamentos 
es difícil y hasta cierto punto tedioso, exigiendo, además, invertir mucho tiempo para 
lograrlo. Asimismo, el análisis riguroso y su formulación científica no son generalmente las 
más apropiadas para satisfacer los objetivos que persigue la ingeniería” [1]. 
 
En la formulación de la ingeniería de puesta a tierra también participan de manera 
importante argumentos de otras ciencias y de la filosofía de la misma; por ejemplo, la 
ciencia social, en el campo de la sociología, psicología del trabajo, la técnica de la 
seguridad; campos de las ciencias biológicas, como la higiene en el trabajo, la medicina del 
                                                 
1
 Ciencia aplicada que se ocupa de las propiedades físicas de los materiales que se encuentran en el terreno 
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trabajo y la electrofisiología del trabajo
2
y por supuesto, la ciencia de los sistemas 
3
participa 
también de manera importante con su metodología para el tratamiento racional de los 
problemas complejos de las instalaciones de puesta a tierra, los cuales conforman 
verdaderos sistemas técnicos: los sistemas de puesta a tierra. [1]. 
 
Sucede también que en la ingeniería de puesta a tierra, como en toda ingeniería, los 
aportes de investigadores prácticos, los cuales se conocen en el ámbito científico como 
teorías tecnológicas de la acción 
4
son las más recomendables para la solución de los 
problemas prácticos de carácter general, pero por supuesto, no pueden descartarse a priori 
casos en que será necesario recurrir no sólo a la teoría tecnológica sustantiva, sino a la 
teoría científica rigurosa para resolver problemas muy especiales que se pueden presentar 
en la práctica. 
 
 
1.2  Condiciones de los terrenos. 
 
Uno de los factores decisivos para el dimensionamiento y comportamiento de un sistema 
de puesta a tierra es la condición del terreno a través del cual va a circular la corriente; ello 
involucra entonces no sólo al volumen de terreno sobre el cual esté emplazado el sistema de 
puesta a tierra, sino también el de sus alrededores. En realidad, el terreno debe ser 
considerado como un sistema geológico y geoeléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.1  Sistema Geológico compuesto por varias capas o estratos.  
                                                 
2
 Con base en la cual se debe diseñar todo sistema de puesta a tierra. 
3
 Por medio de la técnica de los sistemas. 
4
 Desarrollos empíricos. 
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Donde “ρ1”, “ρ2”, “ρ3”, “ρ4”, “ρ5”, “ρ6”, “ρ7” corresponde a las resistividades de cada 
capa o estrato del terreno. 
 
El cálculo de la resistencia de un sistema de puesta a tierra conformado por un electrodo 
sencillo o múltiple, se hace con base al valor de la resistividad del terreno en el cual este 
está inmerso, la cual varía en un amplio rango, según sus condiciones geológicas y 
geofísicas, ver la figura 1; por conveniencia los análisis más comunes suponen terrenos 
homogéneos, es decir, que el terreno posee la misma naturaleza geológica y geofísica en el 
volumen de tierra ilimitado por todos los lados en el que está emplazado el sistema de 
puesta a tierra y por el cual las líneas de corriente se propagan; sin embargo, la realidad es 
otra, la mayoría de los casos el terreno es de naturaleza heterogénea y su respuesta varía de 
acuerdo a sus componentes, a la condición geológica y en mayor o menor grado de 
importancia a la frecuencia de la corriente que lo atraviesa, esto deriva en un 
comportamiento del sistema de tierra distinto, de manera parcial o total, al que se esperaba 
según el cálculo hecho para un terreno homogéneo, ya que el valor de la conductividad  o 
de la resistividad del suelo,  ya no corresponde a esa clase de terreno. 
 
En la práctica se puede identificar alrededor de once clases de heterogeneidades que se 
presentan en determinados terrenos; algunas de ellas originan sólo pequeñas modificaciones 
de comportamiento con respecto al cálculo homogéneo, las cuales bien pueden ser 
ignoradas, por el contrario algunas de ellas si dan lugar a variaciones importantes que ya no 
deben ser despreciadas ( el subsuelo mucho mejor conductor que el suelo o viceversa), por 
lo que, en rigor, tienen que ser consideradas durante la fase del cálculo del sistema de 
electrodos; en la figura 2 se presentan dos de tales heterogeneidades [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2  Ejemplo de un terreno con dos heterogeneidades. 
 
Donde: “ρ1”, “ρ2” es la resistividad de cada capa o estrato y “H1”, “H2” es la 
profundidad correspondiente de cada estrato. 
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Si bien la teoría científica permite llegar a una expresión matemática para indagar la 
conductividad microscópica, es en verdad muy difícil de aplicar en la práctica y, por otro 
lado, aunque los efectos de ciertas heterogeneidades son relativamente sencillos de 
determinar en electrodos elementales, no resulta así en el caso de electrodos múltiples. De  
ahí que en la ingeniería de puesta a tierra se establezca (como en toda tecnología) que aun 
con la aplicación de la mejor teoría y con las facilidades más sofisticadas, se deje asumir 
que el resultado será aproximado y que, por tanto, tendrá  que ser mejorado con base en 
mediciones de campo y las modificaciones consecuentes. 
 
Por supuesto los efectos de tales heterogeneidades tienen consecuencias diferentes sobre 
el comportamiento del sistema de electrodos, según se trate de la instalación de puesta a 
tierra pequeña, mediana o de gran dimensión. Por ejemplo durante el cálculo del sistema de 
puesta de electrodos para una extensa subestación (de extra alta tensión) es imprescindible 
una investigación minuciosa del subsuelo del terreno en que se emplazará, pero también de 
sus alrededores; no hacerlo puede dar lugar a un dimensionamiento erróneo, es decir, que 
resulte sobredimensionado o, por el contrario, ineficiente (técnica y socialmente) 
influyendo, por supuesto, en el costo. 
 
La investigación de las condiciones del terreno involucra la búsqueda de las 
características geotécnicas, siendo el sondeo eléctrico a una profundidad que puede variar 
de 6 a 8 metros, su soporte principal y práctico. Con base en esta exploración se logra 
determinar las conductividades (o las resistividades) de las diversas capas del terreno (en el 
caso que se trate de un terreno ordenado por capas) sobre el cual estará emplazada la 
subestación; a partir de ello se puede entonces determinar la conductividad macroscópica (o 
efectiva) del volumen de terreno que más trasciende en el cálculo de la resistencia a la 
propagación del sistema de electrodos, el cual se debe realizar con base en la conductividad 
efectiva. En principio, los resultados de tal investigación pueden ser varios,  previendo una 
variación horizontal entre las que se pueden destacar las siguientes:  
 
 Que la conductividad no varíe (terreno homogéneo, casos muy especiales y 
escasos). 
 Que la conductividad aumente con la profundidad (subsuelo mejor conductor). 
 Que la conductividad disminuya con la profundidad (subsuelo menor conductor).  
 
“Pero si la variación es vertical el problema es un poco más complicado de analizar. Así 
por ejemplo, cuando el subsuelo es mejor conductor que la capa de terreno cercana a la 
superficie el suelo, al efectuar los cálculos pertinentes se puede llegar a un valor de 
conductividad 10% mayor, lo que significa que la resistividad efectiva es sólo un décimo de 
la considerada originalmente como homogénea (resultante de una medición de la 
conductividad sólo de la capa superior de terreno), lo cual influirá demasiado en el cálculo 
del electrodo (sólo 10 Ω.m en lugar de 100 Ω.m); por supuesto, cuando el subsuelo sea peor 
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conductor que la capa superior, sucederá lo contrario. Lo anterior, como ya se ha  
mencionado, en los sistemas de tierra extensos representa un grave error, en consideración  
sus consecuencias técnicas, económicas y sociales (seguridad de las persona, cuestión 
central de todo diseño de sistema de tierra)” [1]. 
 
Teniendo en cuenta la información revisada, en la práctica de la ingeniería de puesta a 
tierra es necesario, y en ciertos casos, implementar un procedimiento que permita adoptar 
una metodología para la exploración eléctrica de un terreno en particular, por ejemplo, el 
método basado en el dispositivo Wenner, es actualmente uno de los más utilizados para 
determinar la resistividad de terreno en capas, aun cuando presenta ciertas limitaciones. 
 
“La geofísica estudia la tierra en su composición y dinámica sobre la base de medidas de 
tipo físico que normalmente se realizan desde la superficie del planeta. Cuando este estudio 
tiene que ver con áreas relativamente pequeñas y profundidades que no sobrepasen como 
máximo unos pocos kilómetros, para obtener un fin económico inmediato, se habla de 
geofísica aplicada, y el conjunto de métodos para obtener ese fin constituyen la prospección 
geofísica” [1]. 
 
Se puede relacionar la composición del subsuelo mediante algún parámetro físico 
medido en la superficie, que puede ser la velocidad de una onda mecánica, o variaciones de 
un campo gravitacional producidas por diferencias de densidad, o la intensidad de una 
corriente eléctrica asociada a la mayor o menor facilidad de propagación de las cargas 
eléctricas. 
 
La mayoría de los métodos desarrollados han ofrecido una forma de obtener información 
detallada acerca de las condiciones del suelo y de las rocas del subsuelo con el fin de 
conducir a tierra señales de corriente de baja frecuencia típicas de un sistema eléctrico de 
potencia. Esta capacidad de caracterizar rápidamente las condiciones del subsuelo sin 
perturbar el sitio, ofrece el beneficio de costos más bajos y menor riesgo, dando mejor 
entendimiento general de las condiciones complejas del sitio. Es necesario a menudo 
utilizar más de un método para lograr obtener la información necesaria y suficiente para 
desarrollar un sistema de puesta a tierra acorde con las exigencias del medio como es la 
conducción a tierra de fallas a baja frecuencia y alta frecuencia como el despeje de 
descargas eléctricas atmosféricas que impactan o se inducen en los sistemas eléctricos.  
 
Para poder aplicar un método geofísico en una prospección es necesario que se den dos 
condiciones importantes: 
 
- Que existan contrastes significativos, anomalías que se pueden detectar y medir. 
- Que estos contrastes se puedan correlacionar con la geología del subsuelo. 
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1.3  MÉTODOS DE PROSPECCIÓN DESDE LA SUPERFICIE DEL TERRENO. 
 
Se hará una breve reseña histórica de los métodos que se han desarrollado, destacando  
su utilización y el alcance respecto a la caracterización del terreno, con base en los 
parámetros geofísicos que este posee.  
 
 
1.3.1  Prospección gravimétrica. 
 
El método está basado en el estudio de la variación de la componente vertical del campo 
gravitatorio terrestre. Se realizan mediciones relativas, es decir se miden las variaciones 
laterales de la atracción gravitatoria de un lugar al otro puesto que en estas mediciones se 
pueden lograr una precisión satisfactoria más fácilmente en comparación con las 
mediciones del campo gravitatorio absoluto [4]. 
 
El método gravimétrico se emplea como un método de reconocimiento general en 
hidrología subterránea para definir los límites de los acuíferos (profundidad de las 
formaciones impermeables, extensión de la formación acuífera, naturaleza y estructura de 
las formaciones del subsuelo). 
 
 
1.3.2 Métodos magnéticos. 
 
La tierra es un imán natural que da lugar al campo magnético terrestre. Las pequeñas 
variaciones de este campo pueden indicar la presencia en profundidad de sustancias 
magnéticas. El método magnético sirve para dar información sobre el basamento y su 
profundidad particularmente para entornos cristalinos y metamórficos. De igual manera 
ayudará a estudiar la geología regional y estructural. 
 
 
1.3.3 Sísmica 
 
Produciendo artificialmente un pequeño terremoto y detectando los tiempos de llegada 
de las ondas producidas, una vez reflejadas o refractadas en las distintas formaciones 
geológicas, se puede obtener una imagen muy aproximada de las discontinuidades sísmicas.  
 
Estas discontinuidades coinciden generalmente con las discontinuidades estratigráficas. 
 
Los métodos sísmicos se dividen en dos clases [4]: 
 
 El método sísmico de reflexión es el más empleado en prospección petrolífera ya 
que permite obtener información de capas muy profundas. Permite definir los 
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límites del acuífero hasta una profundidad de 100 metros, su saturación (contenido 
de agua) y su porosidad. Permite también la localización de los saltos de falla.  
 
 El método sísmico de refracción es un método de reconocimiento general 
especialmente adaptados para trabajos de ingeniería civil, prospección petrolera, y 
estudio hidrogeológicos. Permite la localización de los acuíferos (profundidad del 
sustrato) y la posición y potencia del acuífero bajo ciertas condiciones. 
 
 
1.3.4 Métodos eléctricos 
 
Estos métodos utilizan las variaciones de las propiedades eléctricas, de las rocas y 
minerales, y más especialmente su resistividad. Generalmente emplean un campo artificial 
eléctrico creado en la superficie por el paso de una corriente en el subsuelo. 
 
Se emplean como métodos de reconocimiento y de detalle, sobre todo en prospección de 
aguas subterráneas. Los mapas de isoresistividad permiten definir los límites del acuífero, 
el nivel del agua en los acuíferos, la presencia de agua salada y permite la cartografía de las 
unidades litológicas. 
 
Los métodos geoeléctricos pueden clasificarse en dos grandes grupos [4]: 
 
 En los métodos inductivos se trabajan con corrientes inducidas en el subsuelo a 
partir de frecuencias relativamente altas (entre 100 Hz y 1 MHz). 
 En el caso de los métodos conductivos se introduce en el subsuelo una corriente 
continua o de baja frecuencia (hasta unos 15 Hz), mediante electrodos. 
 
Los métodos eléctricos de prospección geofísica comprenden variedad de técnicas que 
emplean tanto fuentes naturales como artificiales, de las cuales éstas son de aplicación más 
amplia. 
 
 
1.3.5 Resistividades 
 
El método llamado de resistividades es, sin duda, en todas sus modalidades el más 
importante de todos los métodos eléctricos. 
 
Este método permite suministrar una información cuantitativa de las propiedades 
conductoras del subsuelo y se puede determinar aproximadamente la distribución vertical 
de su resistividad [4]. 
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El método de resistividades permite no sólo el estudio de formaciones sub-horizontales, 
sino también la determinación de formaciones subverticales (fallas, filones, zonas de 
contacto, etc.). 
 
 
1.3.6 Sondeo Eléctrico Vertical 
 
El más importante de los métodos que utilizan corriente continua producida por 
generadores artificiales es el Sondeo Eléctrico Vertical (SEV). Encuentra su aplicación 
principal en regiones cuya estructura geológica se puede considerar formada por estratos 
horizontales. La finalidad del SEV es la determinación de las profundidades de las capas 
del subsuelo y las resistividades o conductividades eléctricas de las mismas, mediante 
mediciones efectuadas en la superficie. 
 
 
1.3.7 Calicata Eléctrica 
 
La calicata eléctrica constituye una aplicación de estos métodos en la que se trabaja con 
distancia inter-electródica constante. La calicata se emplea principalmente para detectar y 
delimitar cambios laterales en la resistividad. 
 
 
1.3.8 Tomografía eléctrica 
 
Con tomografía eléctrica se entiende la visualización de alguna propiedad eléctrica del 
subsuelo (resistividad o impedancia general) mediante secciones continuas, generalmente 
verticales, pero ya se trabaja en tres dimensiones. Esta metodología es intensiva y de alto 
detalle o resolución y permite no solamente la prospección de los acuíferos, sino que 
mediante su observación en el tiempo, se puede ver la dinámica hídrica. Actualmente se 
está usando, por ejemplo en controles de contaminantes. 
 
En el caso de la Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT: Electrical resistivity 
tomography), el subsuelo se considera compuesto por una serie de elementos finitos de la 
misma forma, aun cuando no del mismo tamaño, cada uno de ellos con la posibilidad de 
tener diferente resistividad. 
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Tabla 1.1  Resumen métodos desarrollados, su aplicación y principio de funcionamiento [4]. 
 
 
Otros métodos más recientes. 
 
 Resonancia Magnética Protónica (en inglés Magnetic Resonance Sounding - MRS) 
sirve para medir de manera directa la presencia de agua en las zonas saturadas y/o 
no saturadas de los acuíferos. El MRS permite estimar las propiedades del acuífero 
como cantidad de agua, porosidad o permeabilidad hidráulica. 
 
 Geo-Radar o GRP (Ground Penetrating Radar) es un método eléctrico particular 
utilizando fuentes de corriente alterna donde se usa la reflexión de ondas 
electromagnéticas de muy alta frecuencia (80 a 500 MHz). Permite, de manera 
versátil y rápida, la investigación a poca profundidad del subsuelo. 
 
 Tomografía electromagnética por radio-ondas. Este método se utiliza para investigar 
la estructura geológica. 
 
 Métodos magnetotelúrico. Permiten definir los límites de acuíferos, zonas de alta 
transmisividad, variaciones de permeabilidad y la localización de sistemas de 
fracturas. 
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 Polarización Inducida. Este método está basado en el estudio de la cargabilidad del 
subsuelo. Permite la localización de contaminación por hidrocarburos. 
 
 Estudios en suelo homogéneo con señales a baja frecuencia. 
 
 Análisis transitorio de las puestas a tierra. Sistemas no lineales (recientes) 
 
En la biografía consultada y revisada, se explican muchos métodos para caracterizar el 
suelo por medio de parámetros eléctricos y todos han desarrollado una metodología para 
hacerlo, algunos de ellos son utilizados en la actualidad a pesar de las limitaciones que 
tienen y otros que se están abriendo paso, tales como el análisis transitorio de  los 
parámetros eléctricos, que fundamentan su razón de ser en los fenómenos transitorios, 
(descargas atmosféricas) los cuales hacen parte del entorno de los sistemas eléctricos, los 
cuales el ingeniero eléctrico debe estar presto a controlar. 
 
Un sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas está compuesto por 
dos unidades fundamentales: La primera la conforman los elementos que interceptan la 
descarga y la conducen hacia el suelo y la segunda está conformada por la puesta a tierra 
que es la encargada de distribuir dichas corrientes transitorias en el terreno. 
 
El propósito de estudiar la forma en la cual se distribuyen las corrientes a través de los 
electrodos de puesta a tierra y la aparición de potenciales transitorios en el momento de la 
falla, es evaluar los riesgos a los que se exponen las personas que se encuentren cerca del 
sistema afectado, como también los niveles de tensión a los que se someten los equipos. 
 
 Otra parte importante de los sistemas de protección, son los dispositivos que 
disminuyen las tensiones transitorias a niveles tolerables para las instalaciones eléctricas, 
los cuales inyectan corrientes transitorias cuando operan despejando la falla. 
 
La obtención de las tensiones en diferentes puntos de la puesta a tierra, permite realizar 
los análisis para asegurar que los diseños y dimensionamiento de los equipos de protección 
interna sean acordes con los requerimientos de las instalaciones y así evitar lesiones a 
personas o daños en los demás equipos y aparatos en las instalaciones. Esta es la 
justificación para llevar a cabo el estudio del comportamiento transitorio de las puestas a 
tierra y realizar un análisis detallado de las mismas. 
 
Para realizar dichos estudios, es necesario tener un conocimiento previo de las 
características físicas y eléctricas del terreno donde va a funcionar un sistema de puesta a 
tierra y es el punto de partida del ingeniero que requiera diseñarlo. Los resultados están 
sujetos al modela miento real o aproximado del terreno, los cuales influyen de manera 
directa en el comportamiento deseado del sistema, para su debida utilización; si por el 
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contrario el modela miento no presenta una buena aproximación, los resultados presentaran 
errores no admisibles con posibilidad de falla en equipos y peor aún, de pérdida de vidas 
humanas. Es por esto que el modela miento del terreno debe ser riguroso. 
 
“Debido a que el cálculo de las tensiones transitorias puede ser llevado a cabo con 
diferentes métodos de análisis, se debe emplear un modelo que presente mayor versatilidad 
referente a las geometrías de los electrodos y menor complejidad en la formulación 
matemática. Uno de los modelos que se presta para el estudio transitorio de las puestas a 
tierra es el Modelo Electromagnético Híbrido (MEH), el cual permite analizar cualquier 
configuración de electrodos de puesta a tierra compuesta por conductores rectos y delgados 
inmersos en el terreno” [5]. 
 
A pesar de que la formulación matemática del MEH es sencilla, esta requiere de muchos 
cálculos matemáticos repetitivos que sólo pueden ser llevados a cabo con herramientas 
computacionales con el propósito de que sea ágil para el diseñador. La documentación de 
dicho método se puede revisar en el capítulo 4 y los apéndices A, B, C, D J.H.Montaña [5]. 
 
El presente documento pretende establecer criterios para el desarrollo de una 
metodología que permita el diseño de dispositivos que utilicen la metodología de la 
prospección geoeléctrica, sustentando dichos criterios en investigaciones recientemente, las 
cuales permiten plantear cambios en las metodologías de manera apropiada con el fin de 
superar las limitaciones y establecer una valoración más apropiada de los parámetros 
eléctricos del suelo, fundamentando dichos cambios en la variación de los parámetros 
eléctricos del terreno con respecto a la frecuencia de la señal eléctrica aplicada. 
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CAPÍTULO 2 
 
METODOLOGÍAS MÁS COMUNES PARA LA MEDIDA DE LA 
RESISTIVIDAD DEL SUELO.  
 
Las medidas de resistividad eléctrica del subsuelo son habituales en las prospecciones 
geofísicas. Su finalidad caracterizar el suelo a partir de las estructuras geológicas basándose 
en su contraste resistivo. El método consiste en la inyección de corriente continua o de baja 
frecuencia en el terreno mediante un par de electrodos y la determinación, mediante otro 
par de electrodos, de la diferencia de potencial. La magnitud de esta medida depende, entre 
otras variables, de la distribución de resistividades de las estructuras del subsuelo, de las 
distancias entre los electrodos y de la corriente inyectada (magnitud y frecuencia). 
 
Este capítulo consta de 6 apartados, los cuales revisan los siguientes temas: 
 
 El apartado 2.1 revisa el concepto de resistividad eléctrica y muestra las 
resistividades típicas de algunos suelos. 
 El apartado 2.2 describe cómo se realiza la medida de resistividad con el método 
resistivo. 
 El apartado 2.3 describe los dispositivos tetraelectródicos básicos. 
 El apartado 2.4 describe los tipos de prospecciones normalmente realizadas con el 
método resistivo.  
 
 
2.1. Resistividad eléctrica del suelo. 
 
La resistividad eléctrica r de un material describe la dificultad que encuentra la corriente 
a su paso por él. De igual manera se puede definir la conductividad “σ” como la facilidad 
que encuentra la corriente eléctrica al atravesar el material. La resistencia eléctrica que 
presenta un conductor homogéneo viene determinada por la resistividad del material que lo 
constituye y la geometría del conductor. Para un conductor rectilíneo y homogéneo de 
sección “s” y longitud “l” la resistencia eléctrica es: 
 
   
s
l
R .        (2.1) 
 
A partir de esta ecuación podemos despejar la resistividad 
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l
sR.
        (2.2) 
 
La unidad de resistividad en el Sistema Internacional es el ohmio por metro [Ω.m]. La 
conductividad se define como el inverso de la resistividad. 
 
                    


1
                   (2.3) 
 
La unidad de conductividad en el Sistema Internacional es el Siemens (S). 
 
La resistividad es una de las magnitudes físicas con mayor amplitud de variación para 
diversos materiales. Además, su valor depende de diversos factores como la temperatura, 
humedad, compactación y la frecuencia de la corriente de la señal de prueba. 
 
Estrictamente hablando todos los cuerpos son eléctricamente conductores dado que 
permiten, en mayor o menor medida, el paso de portadores de cargas eléctricas. Estos 
portadores pueden ser electrones o iones, hecho que permite distinguir entre dos tipos de 
conductividad: electrónica e iónica, y su contexto teórico se define así: 
 
 Los cuerpos con conductividad electrónica se clasifican en metales y 
semiconductores.  
 Los cuerpos con conductividad iónica se conocen como electrolitos si no 
presentan forma gaseosa. 
 
“El mecanismo de la conductividad de los metales puede imaginarse como debido a que 
los electrones de valencia de sus átomos pueden moverse libremente entre la red cristalina 
que éstos forman, sin vinculación a ninguno determinado. La facilidad de movimiento de 
los electrones y su gran número redundan en una conductividad muy elevada. Su resistencia 
aumenta con la temperatura y con el contenido de impurezas. La resistividad de los metales 
a temperatura normal varía entre 10
-8
 y 10
-7
 Ω.m. Son pocos y muy escasos los 
componentes de la corteza terrestre que posean conductividad metálica. Entre ellos se 
cuentan los metales nativos (oro, plata, cobre, estaño) y quizá algún mineral poco 
abundante como la ullmannita (NiSbS)”[4]. 
 
Los minerales semiconductores son muchos y de gran importancia práctica. Su 
resistividad depende de su contenido en impurezas, a veces en grado extremo. Además su 
conductividad aumenta con la temperatura. Por ello, no cabe esperar que la resistividad de 
una especie mineralógica determinada pueda representarse por un dato único, sino que 
puede variar dentro de límites amplios. En general los teluros y los arseniuros son 
conductores muy buenos. Los sulfuros suelen entrar también entre los conductores buenos, 
con excepciones como la blenda y el cinabrio. 
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Los óxidos, y los compuestos de antimonio suelen ser malos conductores, con la 
excepción de la magnetita. Ahora bien, estos minerales no suelen aparecer en la naturaleza 
de forma individual, sino en asociaciones, y junto con una ganga frecuentemente aislante 
(cuarzo, calcita, etc.), por lo que la resistividad conjunta del filón puede variar mucho de 
unos casos a otros. 
 
En los cuerpos dieléctricos o aisladores, los electrones están fuertemente ligados a los 
átomos. Esto puede deberse a que existan enlaces covalentes o iónicos. En este último caso 
la red cristalina forma un electrólito sólido. La mayoría de los minerales pertenecen a este 
grupo. A temperaturas normales las resistividades son muy altas, generalmente superiores a 
10
7
 Ω.m [4]. Son minerales dieléctricos el azufre, la blenda, la calcita, el cinabrio, el 
cuarzo, las micas y el petróleo entre otros. Entre estos minerales, además, figuran los más 
importantes constituyentes de las rocas, las cuales se comportarían como aisladoras si no 
fuera por la presencia de electrolitos. 
 
“El agua pura es muy poco conductora a causa de su muy reducida disociación. La 
resistividad del agua destilada es de unos 10
5
 Ω.m por lo que puede considerarse como 
aislante. Las aguas que se encuentran en la naturaleza presentan, sin embargo, 
conductividad apreciable, pues siempre tienen disuelta alguna sal, generalmente NaCl. Así 
las aguas de lagos y arroyos de alta montaña varían entre 10
3
 Ω.m y 3x103 Ω.m, las aguas 
subterráneas tienen resistividades de 1 a 20 Ω.m, y las aguas marinas tienen una 
resistividad de unos 0,2 Ω.m” [4]. 
 
“Si la resistividad de las rocas dependiese únicamente de los minerales constituyentes, 
habrían de considerarse como aislantes en la inmensa mayoría de los casos, puesto que el 
cuarzo, los silicatos, la calcita, las sales, etc., lo son prácticamente. Sólo en el caso de que la 
roca contuviese minerales semiconductores en cantidad apreciable, podría considerarse 
como conductora, es decir, sólo lo serían las menas metálicas. Afortunadamente, todas las 
rocas tienen poros en proporción mayor o menor, los cuales suelen estar ocupados total o 
parcialmente por electrolitos, de lo que resulta que, en conjunto, las rocas se comportan 
como conductores iónicos, de resistividad muy variable según los casos. La resistividad de 
las rocas puede variar en margen amplísimo en función del contenido en agua, de la 
salinidad de ésta y del modo de distribución de los poros”. La tabla 2.1 presenta una tabla  
de los márgenes de variación más comunes en algunas rocas y minerales [6]. 
 
La resistividad de las rocas también depende de la temperatura a la que se encuentre ya 
que la temperatura influye notablemente en la resistividad de los fluidos que hay en los 
poros. En concreto, un descenso de la temperatura provoca un aumento de la resistividad y 
en el punto de congelación el agua pasa a ser un dieléctrico mal conductor. Por último, cabe 
mencionar que la resistividad de algunos minerales, y como consecuencia de las rocas que 
estos forman, varía según la dirección de medida que se toma, es decir, que presentan 
anisotropía. La formación de estratos puede producir anisotropía. Tal es el caso de las rocas 
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sedimentarias. En general este efecto será débil dada la aleatoriedad de las orientaciones de 
los minerales en la roca. 
 
 
Tabla 2.1. Valores de resistividad de diferentes rocas y minerales [6] 
 
El suelo es una mezcla de rocas, gases, agua y otros materiales orgánicos e inorgánicos. 
Esta mezcla hace que la resistividad del suelo aparte de depender de su composición 
intrínseca, dependa de otros factores externos como la temperatura, la humedad, presión, 
etc. que pueden provocar que un mismo suelo presente resistividades diferentes con el 
tiempo. De entre todos los factores, la humedad es el más importante; además, es el que se 
puede alterar más fácilmente mediante la lluvia o el riego del suelo. Diferentes grados de 
humedad para un mismo terreno darían lugar a resistividades diferentes que podrían 
llevarnos a interpretaciones erróneas de los materiales constituyentes del suelo. 
 
Una limitación del método resistivo es su alta sensibilidad a pequeñas variaciones de la 
conductividad cerca de la superficie, debido por ejemplo al contenido de humedad. 
Hablando en términos electrónicos, el nivel de ruido es alto. Una topografía accidentada 
puede tener un efecto similar, ya que el flujo de corrientes telúricas se concentran en los 
valles y se dispersa en las colinas. Como resultado se distorsionan las superficies 
equipotenciales produciendo falsas anomalías debido solo a la topografía [6]. 
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2.2. Medida de la resistividad eléctrica del suelo. 
 
La Figura 2.1 ilustra el principio funcionamiento de un dispositivo de medida de la 
resistividad del suelo: mediante una fuente de corriente, se inyecta una corriente “I” entre 
el par de electrodos “AB” y se mide la tensión “ΔV” entre el par de electrodos “MN”. Si el 
medio es homogéneo de resistividad “ρ”, la diferencia de tensión en los terminales “MN” se 
puede calcular así [7]: 
 







BNBMANAM
I
V
1111
.2
.


      (2.4) 
 
Donde “AM”, “AN”, “BM”, “BN” son las distancias entre electrodos. La resistividad 
viene dada por la siguiente expresión: 
I
V
g

        (2.5) 
 
Así “g” es el factor geométrico que depende exclusivamente de la disposición de los 
electrodos. 
1
1111
.2








BNBMANAM
g       (2.6) 
 
De hecho, (2.5) es equivalente a (2.2) pero con un factor geométrico diferente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1  Dispositivo tetraelectródico para la medida de la resistividad del suelo [15]. 
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Dos dispositivos tetraelectródicos lineales se pueden obtener (los cuatro electrodos están en 
línea) a partir del original, intercambiando los electrodos de inyección y detección, por 
tanto el factor geométrico de cada dispositivo se puede calcular así: 
  
1
1
1111
.2








BNBMANAM
g           (2.7) 
 
1
2
1111
.2








NBNAMBMA
g       (2.8) 
 
Dado que las distancias “AM”=”MA”, “AN”=”NA”, etc., se logra que “g1” = “g2”. 
Ahora si el medio es homogéneo, y suponiendo que corriente de inyección regresa a la 
fuente, las tensiones leídas “ΔV1” y “ΔV2” serán iguales. Por tanto la resistividad medida 
“ρ” será independiente de la posición de los electrodos de inyección y detección cuando 
estos se intercambian. Esta propiedad se conoce con el nombre de principio de 
reciprocidad, que se cumple también para medios heterogéneos [7]. No obstante, en la 
práctica no es conveniente colocar los electrodos “M” y “N” tan separados como suelen 
estar los “A” y “B”, pues al ser grande la distancia entre los primeros, la medida se vería 
afectada por las corrientes telúricas, espurias  industriales, etc., cuyo efecto aumenta 
proporcionalmente con la distancia entre “M” y “N”. 
 
Los cálculos anteriores se basan en la consideración de que el suelo es homogéneo e 
isótropo. Cuando el medio no es homogéneo, se dice que se obtiene la medida de la 
resistividad aparente, “ρa“
5
, y su valor depende, además del factor geométrico “g”, y de 
las resistividades de los diferentes materiales que se encuentran en el suelo. A partir de la 
interpretación de las resistividades aparentes medidas en un terreno se podrán extraer 
conclusiones sobre la composición estructural del subsuelo (número de estratos existentes, 
etc). 
 
 
2.3. Dispositivos tetraelectródicos lineales básicos 
 
En cualquier dispositivo de medida que utilice cuatro electrodos auxiliares para 
inyectar corriente al terreno, se le conocemos el factor geométrico “g”, la corriente 
eléctrica “I” inyectada por los electrodos “A” y “B”, y la diferencia de potencial entre los 
electrodos “M” y “N”, se calcular la resistividad aparente mediante la expresión 2.5. Los 
dispositivos tetraelectródicos lineales más utilizados son los siguientes: 
 
 
                                                 
5
 Se habla de resistividad absoluta en materiales conductores (cobre, aluminio, etc) 
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2.3.1. Dispositivo simétrico de Wenner: 
 
Los electrodos se disponen equidistantes sobre una línea en el orden AMNB 
(Figura 2.2) 
 
La ecuación básica de Frank Wenner establece que la resistividad aparente de un terreno 
se puede calcular con la siguiente expresión: 
 
 
   2 2 2 2
4. . .
2.
1
4.
a R
a a
a b a b

 
 
                                                   (2.9) 
Donde se tiene que: 
 
“a” = Separación horizontal entre dos electrodos consecutivos.[m] 
“b” = Profundidad de enterramiento del electrodo.[m] 
“R” = Cociente entre la tensión medida en los electrodos MN, y la corriente inyectada [Ω]. 
“ρ” = Resistividad [Ω.m] 
 
Si para la expresión 2.9 se tienen en cuenta las siguientes apreciaciones: 
 
 Si la distancia “a” no es muy grande en comparación con la longitud “b” se 
reduce la expresión a: 
 
4. . .a R
N

                                                               (2.9) 
 
Si “a” = “2.b” se tiene que   “N” = 1.5198 
Si “a” = “4.b” se tiene que   “N” = 1.8188 
Si “a” = “10.b” se tiene que “N” = 1.9661 
Si “a” = “20.b” se tiene que “N” = 1.9847 
 
 Si “a > 20.b” entonces se puede aproximar la ecuación (2.9) a: 
 
2. . .a R                                                                (2.10) 
 
Ahora el factor geométrico del dispositivo se deduce de la expresión  (2.6), 
 
g = 2πa                                                                 (2.11) 
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Figura 2.2  Dispositivo de Wenner. 
 
En la siguiente figura (2.3) se pueden apreciar las posibles variantes al método inicial 
planteado por Wenner : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.3  Variantes del dispositivo de Wenner  
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2.3.2  Dispositivo Schlumberger. 
 
Se trata de una composición simétrica de los electrodos “AMNB” dispuestos en 
línea, donde la distancia de los electrodos detectores “MN” es mucho menor que la de los 
inyectores “AB” (Figura 2.4). En la práctica, “AB” > “5MN”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.4  Dispositivo de Schlumberger. 
 
El coeficiente del dispositivo en este caso es: 
 
. .( )b b a
g
a
 
      (2.10) 
 
Si definimos “L = b + a/2”, el factor geométrico se puede expresar como: 
 
2
.
4
L a
g
a

 
  
 
      (2.11) 
 
Si la distancia “a” que separa los electrodos “M” y “N” tiende a cero ( 0a  ), el 
factor geométrico se puede aproximar así: 
 
2
.
L
g
a

 
  
 
      (2.12) 
 
Se puede ver que su valor tiende a infinito. Sin embargo la resistividad aparente es finita 
ya que “ΔV” en (2.5) decrece al mismo tiempo que “a”. Tendremos, pues: 
 
 
2 2 2
0 0
lim . . .lim . .a
x x
L V L V L
E
a I I a I
   
 
 
       (2.13) 
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Donde “E” es el campo eléctrico aplicado. La idea del dispositivo Schlumberger consiste, 
pues, en utilizar una distancia “MN” = “a” muy corta, de tal modo que pueda tomarse 
como válida la ecuación anterior. Los desarrollos teóricos se establecen suponiendo que lo 
que medimos realmente es el campo “E”, el cual en la práctica se toma igual a “
V
a

”. 
Trabajar con el campo eléctrico da ventajas teóricas a la hora de trabajar con expresiones 
analíticas. El inconveniente es que la tensión diferencial medida disminuye linealmente con 
la separación “a” y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia “L”. Además, 
la precisión de las mediciones geoeléctricas de campo está muy limitada por 
heterogeneidades irrelevantes del terreno (ruido geológico). [4] 
 
En ciertos casos, el electrodo “B” se lleva a gran distancia de los demás, de modo que 
no influya sobre el valor de “ΔV” observado. Se tiene entonces el dispositivo denominado 
Schlumberger asimétrico, o semi-Schlumberger.  
 
En la siguiente figura (2.5) se pueden apreciar las posibles variantes al método inicial 
planteado por Wenner : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.5  Variantes del dispositivo de Schlumberger. 
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2.3.3  Dispositivo polo-dipolo. 
 
En este dispositivo el electrodo “B” se lleva a una gran distancia (teóricamente en el 
infinito) de los otros tres (Figura 2.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.6  Dispositivo polo-dipolo 
 
El factor geométrico del dispositivo en este caso es: 
 
.( )
2. .
b b a
g
a


       (2.14) 
 
Cuando “a << b” este dispositivo es equivalente al semi-Schlumberger. Una variación 
del dispositivo polo-dipolo se obtiene moviendo uno de los electrodos de potencial, por 
ejemplo “N”, a un punto distante (teóricamente al infinito). En este caso el factor 
geométrico es:  
K = 2πb       (2.15) 
 
Que coincide con la expresión del dispositivo Wenner, por lo que también recibe el 
nombre de dispositivo half-Wenner. [8]. 
 
 
2.3.4  Dispositivo doble dipolo. 
 
En este dispositivo los electrodos se disponen sobre una línea en el orden “ABMN “ 
formando así un doble dipolo (Figura 2.7). En América del Norte este dispositivo se 
denomina “na” veces dispositivo dipolo-dipolo. Realmente el dispositivo doble dipolo 
tiene diversas variantes (Orellana [7]), pero en este trabajo solo se utilizará la que se ha 
descrito. 
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Figura 2.7  Dispositivo doble dipolo 
 
El factor geométrico del dispositivo es en este caso: 
 
g = -π . n(n +1) . (n + 2)a      (2.16) 
 
Este dispositivo se implementa normalmente con “n >> 1” (entonces “AB” y “MN” se 
comportan como un dipolo de corriente y de tensión respectivamente), aunque muchos 
autores utilizan este dispositivo incluso con “n = 1”. El factor geométrico cuando tiende a 
“n >> 1” se puede expresar como: 
 
g = -π . n3 . a        (2.17) 
 
El inconveniente es que el campo dipolar decrece con el cubo de la distancia entre los 
dipolos de corriente y tensión, por lo que necesita detectores más sensibles que los otros 
dispositivos. 
 
 
2.3.5  Dispositivos Wenner α, β 
 
La Figura 2.8 muestra la disposición de electrodos en los dispositivos Wenner “a” 
y “b”, donde “m” es un número real positivo [9]. Un caso particular del dispositivo a-
Wenner son los dispositivos Wenner (m = 1) y Schlumberger (m << 1). El dispositivo doble 
dipolo es un caso particular del b-Wenner cuando “m >> 1”. 
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Figura 2.8  Dispositivos a -Wenner (izquierda) y b -Wenner (derecha) [4]. 
 
 
2.4. Tipos de prospecciones geoeléctricas 
 
La finalidad de una prospección geoeléctrica es conocer la forma, composición y 
dimensiones de estructuras o cuerpos inmersos en el subsuelo a partir de medidas en la 
superficie. Mediante la prospección geoeléctrica conseguimos trazar una cartografía de 
resistividades aparentes del subsuelo que nos darán información sobre las estructuras que 
subyacen en él. Las prospecciones geoeléctricas que se realizan se dividen generalmente en 
dos tipos: 
 
-  Sondeo eléctrico vertical (SEV). 
-  Calicatas eléctricas (C.E). 
 
 
2.4.1. Sondeo eléctrico vertical. 
 
La finalidad del sondeo eléctrico vertical (SEV) es averiguar la distribución 
vertical en profundidad de las resistividades aparentes bajo el punto sondeado a partir de 
medidas de la diferencia de potencial en la superficie. Se utiliza sobre todo para detectar y 
establecer los límites de capas horizontales de suelo estratificado (Figura 2.9). 
 
Donde “ρ1”, “ρ2” corresponde a la resistividad de cada estrato o capa. 
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Figura 2.9  Principio del SEV. a medida que A y B se separan, la corriente va penetrando en las capas más 
profundas [4] 
 
“La profundidad de penetración de la corriente eléctrica depende de la separación de los 
electrodos inyectores “AB”. Si la distancia entre los electrodos “AB” aumenta, la corriente 
circula a mayor profundidad pero su densidad disminuye. Para un medio isótropo y 
homogéneo, el 50% de la corriente circula por encima de la profundidad “AB/2” y el 
70.6% por encima de una profundidad “AB”. Sin embargo, no es posible fijar una 
profundidad límite por debajo de la cual el subsuelo no influye en el SEV, ya que la 
densidad de corriente disminuye de modo suave y gradual, sin anularse nunca. Podría 
pensarse que la penetración es proporcional a “AB”. Sin embargo esto no es cierto en 
general puesto que lo dicho sólo es válido para un subsuelo homogéneo” [7]. 
 
Durante mucho tiempo, en prospección geoeléctrica en corriente continua, la 
profundidad de investigación ha sido considerada sinónimo de la profundidad de 
penetración de la corriente. Sin embargo, el efecto de una capa en los potenciales o campos 
observados en superficie no depende únicamente de la densidad de corriente que la 
atraviesa [9]. Se define como “La profundidad de investigación característica” como la 
profundidad a la que una capa delgada de terreno (paralela a la superficie) contribuye con 
participación máxima a la señal total medida en la superficie del terreno. Los autores 
indican que la profundidad de investigación viene determinada por la posición de los 
electrodos inyectores y detectores, y no sólo por la penetración o distribución de la 
corriente. Esto queda claro con un ejemplo: si se intercambian entre sí las posiciones de los 
electrodos de potencial con los de corriente, la distribución de las líneas de corriente 
cambia. Sin embargo, en virtud del principio de reciprocidad, la resistividad aparente y por 
tanto la profundidad de investigación no cambia. Definiendo “L” como la distancia entre 
los dos electrodos extremos (sin considerar los situados en el infinito), los mismos autores 
determinan la profundidad de investigación de diversos dispositivos electródicos en un 
suelo homogéneo, siendo para el dispositivo polo-polo de “0,35.L”, para Schlumberger de 
“0,125.L” y para Wenner de “0,11.L”. [4] 
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Edwards (1977) [10] sugiere que un valor más útil puede ser la profundidad a la cual la 
mitad de la señal medida en la superficie es debida a la porción de suelo superior a esa 
profundidad y la otra mitad de la señal a la porción de suelo inferior. Barker (1989) la 
define como la “Profundidad de investigación efectiva”, y muestra con ejemplos la mayor 
utilidad de ésta sobre la utilizada por Roy y Apparao (1971). Las profundidades de 
investigación efectiva para los dispositivos Wenner, Schlumberger y doble dipolo son 
respectivamente de “0,17L”, “0,19L” y “0,25L” (para este último la profundidad de 
investigación característica es de 0,195L), es decir ligeramente mayores que utilizando la 
definición de profundidad de investigación característica.[4] 
 
Experimentalmente, a partir de los dispositivos vistos en el apartado 2.3, el SEV consiste 
en aumentar progresivamente la distancia entre los electrodos manteniendo un punto central 
fijo (punto de sondeo P). Ahora veremos cómo se aplica a los diferentes dispositivos. 
 
 
2.4.1.1 Sondeo Wenner. 
 
Dado el dispositivo Wenner AMNB con separación interelectródica “a”, el 
sondeo consiste en el aumento progresivo del valor de “a” manteniendo un punto central 
fijo “P” (Figura 2.10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.10  Sondeo Wenner. La distancia interelectródica pasa de a (AMNB) a “na” (A’M’N’B’) [4]. 
 
Para la representación de los datos se muestra en ordenadas el valor de la resistividad 
aparente medida, “ρa”, en Ω.m, y en abscisas el valor de “a” en metros para cada paso. 
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2.4.1.2  Sondeo Schlumberger. 
 
Dado el dispositivo Schlumberger “AMNB” con “AB”>>”MN”, el sondeo 
consiste en separar progresivamente los electrodos inyectores “A” y “B” dejando los 
electrodos detectores “M” y “N” fijos en torno a un punto central fijo “P”.(Figura 2.12). 
La representación de este sondeo muestra en ordenadas “ρa” (Ω.m) y en abscisas la 
distancia “AB/2” m. En este sondeo el efecto de las heterogeneidades irrelevantes es menor 
pues sólo se mueven el par de electrodos inyectores “A” y “B”.[4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.11  Sondeo Schlumberger. Los electrodos A y B se abren progresivamente mientras M y N están 
fijos.[4] 
 
 
2.4.1.3  Sondeo bipolar 
 
Dado el dispositivo doble dipolo “ABMN”, el sondeo consiste en la separación 
creciente de los centros de los dipolos respecto a un punto fijo origen “P” (Figura 2.12). La 
representación de este sondeo muestra en ordenadas el valor de la resistividad aparente 
medida “ρa” (Ω.m) y en abscisas la separación de los centros de los dipolos en metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.12  Sondeo dipolar. Los dipolos se mantienen, aumentando la separación entre ellos.[4] 
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 Efectos laterales en el SEV y ambigüedades en su interpretación 
 
Si el dispositivo electródico está próximo a un contacto vertical, las líneas de corriente 
serán distorsionadas por lo que “ΔVMN “se verá afectado por el otro medio, tanto más 
cuanto mayor sea la separación de los electrodos “AB”. Por lo tanto, la medida de la 
resistividad aparente en un SEV está influida por la distribución de resistividades en un 
cierto volumen de terreno. Esto implica que para distancias “AB” grandes no se sabrá si la 
resistividad aparente es debida a cambios de estructuras en la profundidad o a las 
heterogeneidades laterales por contraste de resistividades. Orellana [7]. 
 
Puede ocurrir que las curvas de resistividad aparente para dos casos diferentes de SEV 
sean idénticas si la relación entre profundidad a la que se encuentra un estrato y su 
resistividad permanece constante, lo que provoca una ambigüedad en la deducción del 
grosor de la capa y su resistividad. 
 
 Aplicaciones: 
 
El sondeo eléctrico vertical (SEV) es aplicable cuando el objetivo tiene una posición 
horizontal y una extensión mayor que su profundidad. Tal es el caso del estudio de capas 
tectónicas, hidrológicas, etc. También es adecuado para trabajar a poca profundidad sobre 
topografías suaves como complemento de las calicatas eléctricas, con el objetivo de decidir 
la profundidad a la cual realizar el perfil de resistividades, como ocurre por ejemplo en 
arqueología. El SEV no es adecuado para contactos verticales, fallas, diques, etc.[4] 
 
 
Comentarios sobre la reseña bibliográfica de las metodologías de exploración 
geoeléctrica implementadas. 
 
Como se puede ver en la literatura revisada en este capítulo, la obtención de los 
parámetros eléctricos del terreno, por medio de la inyección de una corriente eléctrica a 
través de electrodos de prueba, dispuestos de una manera geométrica (de allí su nombre de 
acuerdo a cada autor), muestra claramente que las ecuaciones que se obtuvieron dependen 
directamente del arreglo geométrico de los electrodos y de las características de éstos 
(diámetro y longitud). En ninguno de los documentos se muestra una relación entre los 
valores obtenidos de los parámetros eléctricos del terreno, con la frecuencia de la corriente 
eléctrica inyectada al suelo, esto representa una limitación de esta metodología. 
 
La resistividad del suelo varía dependiendo de su composición y de algunas condiciones 
físicas. Sus valores se encuentran desde unos pocos hasta millones de ohmios metro. Los 
suelos orgánicos suelen tener bajos valores; y las rocas altos valores, pero si queda claro es 
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que la resistividad del suelo es afectada por numerosos factores y entre los que 
principalmente lo hacen están [11],[12]: 
 
 El tipo de suelo; 
 Composición química de las sales disueltas en el agua contenida; 
 Grado de humedad; contenido de agua; 
 Compactación; 
 Tamaño y distribución del grano del terreno; 
 Temperatura. 
 
Si se revisa como la humedad tiene una fuerte influencia en el valor de la resistividad, se 
debe a la cantidad de agua inmersa entre los micro-espacios de los granos del suelo y al 
hecho que también existen sales disueltas en ella, esto da lugar a que la conducción  de la 
corriente en el suelo sea esencialmente electrolítica.  
 
El suelo es un material bastante heterogéneo, esto hace que su caracterización no sea tan 
sencilla. En general la información necesaria para el manejo de los sistemas de puesta a 
tierra, se prefiere de las mediciones de campo a las de muestras, por la dificultad de 
reproducir en un laboratorio las condiciones reales del sitio donde se desarrollará la 
instalación. 
 
“En el caso de sistemas electrotécnicos de energía y/o potencia eléctrica, tanto de 
corriente continua como de corriente alterna industrial (50-60Hz), en virtud de que en la 
electrodinámica se demuestra que el análisis estacionario es prácticamente equivalente al 
análisis casi estacionario dentro del rango de las relativamente bajas frecuencias (6-60Hz); 
por ello, en la práctica se permite aplicar los resultados del análisis estacionario de 
electrodos tanto en instalaciones energéticas de corriente continua como de corriente 
alterna industrial”[1]. 
 
“La variación con la frecuencia no se puede perder de vista al pasar del análisis de 
fenómenos a frecuencia industrial (y a la cual se realizan las mediciones de campo), como 
las fallas fase-tierra, a fenómenos rápidos como las descargas atmosféricas, que involucran 
frecuencias hasta del orden de los MHz” [12]. 
 
“Finalmente se puede concluir que entre los métodos ilustrados en la reseñas de la 
literatura consultada, el método de Wenner tiene grandes ventajas con respecto a otros 
usados de manera general, su aplicabilidad está limitada también por la potencia del 
instrumento, la cual determinará la capacidad de inyección de corriente y de la medición de 
la tensión; aunque para las separaciones de interés en el área de diseño de puestas a tierra, 
los equipos ofrecidos por el mercado no presentan problemas” [12]. 
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CAPÍTULO 3 
MODELOS PARA INTERPRETAR EL COMPORTAMIENTO DEL SUELO. 
 
 
Para realizar un análisis del comportamiento transitorio de un sistema de puesta a tierra se 
hace necesario obtener los valores de los parámetros del terreno donde se proyecta 
construirlo. Dichos valores son la resistividad “ρ”, permitividad “ε” y permeabilidad “µ”, 
los cuales son necesarios y decisivos para realizar dicho análisis, puesto que permite el 
cálculo de los parámetros eléctricos concentrado de la teoría de circuitos eléctricos (R(ρ), 
L(µ), C(ε)). 
 
Al revisar alguna de la literatura disponible, se encuentra inicialmente una clasificación 
del terreno de acuerdo al arreglo geométrico de los elementos con que se proyecta hacer la 
medida, sin perder de vista la cantidad de agua contenida en el, para lo cual se presentan 
valores constantes para la resistividad y la permitividad [5][6][7]. Se destacan algunos 
trabajos con pruebas experimentales, que tienen como propósito obtener los valores de 
estos parámetros, teniendo en cuenta la frecuencia de la señal de la fuente empleada para la 
prueba [8][9][10]. Esta dependencia de los valores obtenidos respecto a la frecuencia, se 
muestran a través de tablas, en otros casos son vinculadas a ecuaciones que hacen una 
buena aproximación dependiendo del valor de la resistividad medida a una frecuencia 
específica (100 Hz)
6
, tanto para la misma resistividad como para la permitividad a otras 
frecuencias. 
 
Es importante aclarar que en los trabajos presentados en la literatura mencionada, no se 
considera ninguna variación de las condiciones del terreno en cualquier parte del espacio 
que lo contiene, es decir el terreno se considera homogéneo. 
 
A continuación se presentan los modelos de los parámetros eléctricos del suelo, con el 
fin de analizar aspectos determinantes para su medida. 
 
 
3.1  Modelo del terreno invariante con la frecuencia. 
 
De acuerdo a la literatura que se ha consultado, se estableció que los parámetros 
eléctricos del suelo, que cambian de acuerdo al tipo de terreno y a la cantidad de agua 
contenido en el, son la resistividad y la permitividad. 
 
                                                 
6
 Según la IEC 6100-4: Define que señales iguales o menores a 9 kHz son de baja frecuencia. 
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Los métodos de mayor uso son los de Wenner y Shclumberger, los cuales consisten en 
inyectar una señal eléctrica al terreno, por medio de electrodos auxiliares dispuestos en el 
terreno en un arreglo geométrico, y de acuerdo a la corriente inyectada y la tensión medida 
sobre el terreno, se calcula la resistencia aparente del medio, con este valor calculado se 
puede obtener el valor de la resistividad del suelo. La mayoría de los equipos utilizados 
para realizar este tipo de medida, utilizan señales de prueba inferiores a 9 kHz
7
 o incluso 
menores a 3kHz. 
 
Al revisar algunas fuentes bibliográficas en busca de los valores típicos para la 
resistividad de un terreno específico, se encuentra que la mayoría de ellas no coinciden en 
los valores, se asume que las condiciones de las pruebas son distintas para cada 
investigador.  
 
 
Tabla No 3.1 Resistividad de varios suelos [7] 
 
 
                                                 
7
 Según la IEC 6100-4: Define que señales iguales o menores a 9 kHz son de baja frecuencia. 
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Es importante resaltar que ninguna de las fuentes revela a que frecuencia se tomaron 
estos valores para los distintos terrenos que enumeran en sus tablas. 
 
 
Tabla No 3.2 Resistividad de varios suelos [11] 
 
 
 
Tabla No 3.3  Resistividad de varios suelos. [12] 
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3.2  Modelo del terreno variante con la frecuencia. 
 
En este capítulo se pretende mostrar como la permitividad (ε) y la resistividad (ρ) del 
terreno varía con la frecuencia de la señal de prueba y el contenido de agua, para esto se 
tomarán los resultados de laboratorio obtenidos por algunos investigadores para corroborar 
dicha premisa. 
 
La forma de obtener las variaciones de estos parámetros eléctricos del suelo, consiste en 
tomar una probeta conteniendo material de estudio, con contenidos de agua que podían 
variar desde el 2.5% al 15%, y aplicarle una señal de corriente, cuya frecuencia se hizo 
variar entre 20 Hz y 2 Mhz, [8]. Como la geometría de la probeta es conocida, se conoce de 
entonces su configuración, permitiendo conocer los valores de los parámetros bajo estudio, 
para cada frecuencia de la señal de prueba. 
 
El tipo de señal que se le aplicó a las muestras, eran señales sinusoidales de baja amplitud, 
y la prueba consistía en obtener la corriente y la tensión directamente de la muestra o 
conectar la muestra a un puente de valor nulo y obtener los valores de este [5]. 
 
Los resultados presentados por Visacro en su documento “Modelagen de aterramentos 
eletricos” [8], muestra variaciones muy significativas de la permitividad relativa (εr), de 10
5
 
para una frecuencia de la señal de prueba de 10 Hz y de 10
1
, para una frecuencia de 1MHz. 
Por otro lado la resistividad también presenta variaciones que van desde 10
4
 hasta 10
2
, para 
el mismo rango de frecuencias de las señal de prueba. Es importante resaltar que el rango 
de frecuencias de 0 a 1 MHz comprende al espectro de frecuencias de una descarga 
eléctrica atmosférica.  
 
Debido a los altos valores encontrados para  la permitividad (εr) respecto a frecuencias 
menores de 10 kHz, los autores de algunas investigaciones, tales como Visacro [8] y 
Cunningham[10], analizan estos resultados con el fin de darle una interpretación razonable 
a estos altos datos, mencionan en sus estudios que estos valores tan altos se deben a un 
fenómeno llamado polarización iónica, la cual se presenta en la superficie de los electrodos  
de prueba, cuando se realizan las medidas; esta polarización requiere de energía adicional 
en forma de campo eléctrico, que puede verse reflejado como un aumento de la impedancia 
medida de la muestra y por lo tanto esto determina un aumento en los valores de la 
resistividad  (ρ) y de la permitividad (εr). También encontraron en sus estudios que este 
fenómeno se ve afectado notoriamente para frecuencias que sobrepasan los l0kHz, esto se 
debe a que la velocidad de respuesta de la polarización en los electrodos es pobre y para 
señales oscilatorias con frecuencias elevadas el fenómeno es casi imperceptible [10]. 
 
Para dar una idea del problema que ocasiona el fenómeno de polarización, los 
investigadores en sus escritos muestran que para una frecuencia de 100 Hz de la señal de 
prueba inyectada a la muestra, el valor de la permitividad es 10
1 
veces mayor y el valor de 
la resistividad duplica el valor real. Con el fin de contrarrestar dicho fenómeno, los 
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investigadores proponen alternativas tales como las del estudio de Cunningham [10], esta 
metodología propone utilizar materiales muy particulares para los electrodos (tales como 
cobre) y además el uso de compuesto químicos en contacto con la superficie de los 
electrodos, que impidan el desplazamiento de iones. Este último procedimiento propuesto 
era impráctico, por sobre todo por su dificultad para implementarlo. Por otro lado Visacro 
[8] en sus investigaciones propone realizar dichas mediciones, de manera indirecta y esta 
metodología consiste en medir el aumento que tenga la impedancia de la muestra debido al 
fenómeno de polarización. También se pudo establecer en sus pruebas de laboratorio que el 
fenómeno se acentuaba para las probetas de medición con electrodos cilíndricos, cuando el 
electrodo interno tenía un radio pequeño y también cuando las distancias que separaban los 
electrodos era pequeña. 
 
En la revisión de los datos obtenidos por Visacro [8], este realizó cálculos de la 
impedancia de puesta a tierra para un electrodo vertical de 10 m de largo, teniendo en 
cuenta que la resistividad y la permitividad relativa varían con la frecuencia de la señal de 
prueba. De acuerdo con los resultados que obtuvo, lo llevo a concluir que al no tener en 
cuenta el fenómeno de polarización, los errores cometidos podían estar alrededor del 13%, 
lo que implica un sobredimensionamiento del sistema de puesta a tierra.  Siendo este error 
según los investigadores como Visacro tolerable al momento de evaluar las puestas a tierra 
de un sistema eléctrico. 
 
De acuerdo a las medidas y los resultados que dieron lugar en las pruebas de laboratorio, 
se proponen  las siguientes ecuaciones tanto para la permitividad como para la resistividad, 
las cuales dependen de la frecuencia a la que se desea revaluar estos parámetros, teniendo 
como referencia el valor de la resistividad medida a una frecuencia base de 100Hz: 
 
                                                    
   
 
 
     
                                                     3.15 
 
 
              
         
                                                                    3.16 
 
Las ecuaciones 3.15 y 3.16 solo presentan variación con la frecuencia; se asume que el 
valor de resistividad a 100 Hz tiene en cuenta implícitamente el tipo de terreno y el valor de 
humedad del mismo.[5] 
 
Otros trabajos consultados que se relacionan con investigaciones sobre el modelamiento 
del suelo son los de Portela [9][13][14][15], el cual hace un aporte del comportamiento 
electromagnético del suelo. 
 
Uno de los aspectos de mayor relevancia en los estudios y simulación de los sistemas de 
puesta a tierra, es el modelo circuital apropiado del terreno.  
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A excepción de los altos campos eléctricos que generan ionización en el suelo, el 
comportamiento electromagnético del suelo es esencialmente lineal, siempre y cuando la 
conductividad eléctrica “σ” y la permitividad eléctrica “ε” sean fuertemente dependiente 
de la frecuencia. La permeabilidad magnética “µ” es en general casi igual a la 
permeabilidad magnética del vacío “µ0”.  
 
Para transitorios rápidos como los asociados con descargas atmosféricas (rayos), el 
comportamiento del suelo es importante en un amplio rango de frecuencias (0 a 2 MHz) 
[9]. 
 
Uno de los grandes aportes de Portela es la metodología desarrollada para medir los 
parámetros del suelo en función de la frecuencia, puesto que la gran dificultad que se 
presenta en la toma de la muestra de suelo, hace de esta práctica algo imposible de hacer sin 
la experiencia y metodología apropiada. 
 
La metodología desarrollada por Portela establece varios procedimientos de medición y 
tiene su fundamento en el alto número de ensayos realizados en muchísimos suelos con 
grandes diferencias geológicas, además de las mediciones sistemáticas de campo y 
laboratorio, variando el contenido de agua de las muestras. Lo más importante de dicha 
metodología es la obtención de un modelo físicamente coherente con el comportamiento 
electromagnético del suelo. Como ejemplo del tratamiento que se le debe dar a la toma de 
las muestras y de los aspectos que se debe enfrentar en la medición, se hace necesario y 
transcendental que se esté seguro de mantener la estructura del suelo y la humedad en la 
muestra, con el fin de minimizar los efectos heterogeneidad del suelo local. 
 
La metodología comprende tres grupos de suelos que implican tres procedimientos: 
 
 Para suelos compactos (que incluye las arcillas). 
 Para suelos pulverulentos (incluye la arena). 
 Para rocas. 
 
La descripción básica de estos procedimientos se presentan en los siguientes documentos 
[14][15], los cuales han sido aplicados con excelentes resultados, a un gran número de 
sitios y tipos de suelos.  
 
Una de las grandes dificultades que presenta esta metodología radica en que las 
mediciones de campo de suelos reales tienen una dispersión inherente, por lo tanto hacer 
una adaptación puramente matemática como la de Fourier, puede llevar a modelos físicos 
incompatibles. Esto exige contar con un buen criterio de validación  de  los modelos del 
suelo, que permita cubrir las características reales de este [9].  
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Los diferentes modelos eléctricos del suelo presentados por Portela en su documento 
“Measurement and Modeling of Soil Electromagnetic Behavior” [15], tiene su justificación 
basándose en los siguientes puntos: 
 
 Cubrir un gran número de parámetros del suelo con las medidas que se realicen en 
campo, las cuales ofrezcan buena precisión y confianza. 
 Satisfacer las condiciones de coherencia. 
 
Donde los parámetros eléctricos del suelo (σ, ε) se determinan en función de la frecuencia 
y en particular para un grupo de modelos, los cuales están ligados por los tipos de suelos 
definidos antes en los procedimientos de medida [15].  
 
Plantea que para una variación lenta de las entidades electromagnéticas se puede 
presentar un tipo de comportamiento de histéresis y finalmente el investigador Portela [9] 
establece que para corriente directa o para variaciones muy lentas de las entidades 
electromagnéticas, se presenta el fenómeno de migración de humedad, incluyendo 
electroósmosis y efectos de heterogeneidad de la temperatura, los cuales no pueden ser 
tratados únicamente con los parámetros del suelo local. 
 
Para los transitorios debido a un suicheo en una línea, el rango importante de la 
frecuencia está por encima de los 10 kHz, y se demuestra que el modo homopolar tiene 
algunas diferencias debido a la representación del suelo que se utiliza. Para operaciones 
rápidas de protección y también la detección de fallas, el rango importante de la frecuencia 
está por encima de los 100 kHz, y los resultados aplicados al modelo del suelo son muy 
diferentes a los parámetros de línea [15]. 
 
Para transitorios rápidos, normalmente asociados a rayos, el comportamiento 
electromagnético del suelo es importante en un amplio rango de frecuencias, típicamente 
desde 0 a 2 MHz.  En esta gama de frecuencias, además de los fenómenos lentos y los 
fenómenos del tipo histéresis, comentado anteriormente, el tipo comportamiento del suelo 
suele ser de un cambio de fase mínima [16]. 
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3.3 Impedancia del electrodo -  Teniendo en cuenta el arreglo geométrico. 
 
Para la medida de los parámetros eléctricos del suelo con métodos eléctricos 
artificiales, es necesario la inyección de una corriente eléctrica artificial, lo que requiere de 
elementos que permitan conducir la corriente hacia la tierra, de tal forma que al atravesarla 
conforme un circuito eléctrico con la fuente artificial, parte del circuito eléctrico que se 
constituye, es el terreno que se desea estudiar, por el que circulara dicha corriente, 
generando una tensión en el suelo,  la cual se desea detectar por medio de elementos 
interpuesto de manera apropiada y de acuerdo a un arreglo geométrico de estos elementos 
(Método de Wenner) se puede llegar a medir uno de los parámetros eléctricos del suelo, 
fundamental para el diseño de los sistema de puesta a tierra de sistemas eléctricos. 
 
Los elementos auxiliares que se requieren para inyectar la corriente al terreno y detectar 
la tensión que genera esta al atravesar el terreno son generalmente electrodos cilíndricos 
metálicos. Ahora bien es importante caracterizar eléctricamente las propiedades que poseen 
estos elementos (electrodos) frente algunas condiciones que se pueden dar de forma 
autónoma o que son influenciadas por fenómenos externos, esto permite optar criterios de 
diseño integral del equipo que conforma el sistema de medida de uno de los  parámetros 
eléctricos del suelo, como es la resistividad. 
 
La impedancia de electrodo se puede modelar como la suma de una resistencia de 
contacto y una impedancia electroquímica. La resistencia de contacto viene dada por la 
dificultad que opone el terreno al paso de corriente en las proximidades del electrodo.  
 
Consideremos un electrodo puntual en la superficie de un terreno homogéneo de 
resistividad “ρ” (Figura 3.1). 
 
El potencial “V1” a la distancia “r1” del electrodo será [1], 
 
 
1
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I
V
r


       3.1 
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Figura 3.1  Electrodo puntual de corriente en la superficie de un terreno. 
 
Donde : 
 
“ρ”: La resistividad del suelo. 
“I”: La corriente inyectada al suelo. 
“r1”: Distancia a la que se calcula el potencial. 
 
De igual forma para la distancia “r2” el potencial valdrá, 
 
2
22
I
V
r


       3.2 
 
La resistencia de la capa semiesférica comprendida entre las distancias “r1” y “r2”, 
según la ley de Ohm será: 
  
1 2
1 2
1 1
2
V V
R
I r r


 
   
 
     3.3 
 
 Si se tiene que las distancias “r1” y “r2” difieren entre sí una cantidad pequeña “dr”: 
 
22
R dr
r


       3.4 
 
La corriente “I” va atravesando sucesivamente capas semiesféricas cuyas resistencias 
respectivas decrecen con el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, las capas de mayor radio 
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influyen poco en la  resistencia de contacto, concentrándose ésta en la inmediata 
proximidad del electrodo.  
 
En el caso de un electrodo semiesférico, este electrodo tiene la forma geométrica de una 
cascara esférica, el cual se introduce en el terreno con su diámetro ecuatorial contra la 
atmosfera, tal como se muestra en la gráfica 3.2: 
 
Donde:  “ro”: radio del electrodo semiesférico. 
              “Rc”: resistencia de contacto del electrodo. 
      “γa“ : permitividad del medio ambiente. 
              “γt” : permitividad del terreno. 
 
La resistencia de contacto del electrodo se debe asimilar como aquella que está 
comprendida entre la superficie del electrodo y el infinito,  
 
 
Figura 3.2  Electrodo semiesférico dentro de la superficie de un terreno. 
 
 
Las condiciones en las que se encuentra el electrodo, se ven claramente en la figura 3.2, 
donde el electrodo está en contacto con dos medios de diferente conductividad (la de la 
atmosfera “γa“  y la del terreno “γt”)[3]. 
 
Aplicando el método de las imágenes 
8
se puede calcular la función potencial del campo 
del electrodo semiesférico en la zona “r ≥ ro” del suelo, así: 
 
                                                 
8
 Método heurístico de J.J.Thomson - Método de la imagen reflejada. 
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1
4. . .
V J
r 
                                                                     3.5 
 
Donde la corriente impresa“ 2J I ” será irradiada a través de toda la superficie de la 
esfera (en dirección normal a su superficie) a partir del centro eléctrico, hacia el ahora 
ilimitado medio de conductividad homogénea “γt” (gracias al proceso de reflexión) [3]. 
 
Por lo tanto, sobre el electrodo mismo impera el potencial: 
 
 0
0
1
.
2. . .
V I
r 
                                                          3.6 
 
Y puesto que “ 0 cR J  ” se tiene que la resistencia a la propagación del electrodo (o 
resistencia de contacto) se puede calcular como: 
 
 
0 0
1
2 2
C
V
R
J r r

 
                                                      3.7 
 
Donde se tiene que la conductividad del suelo se puede expresar en función de la 
resistividad del suelo, “ 1  ”. En la práctica geoeléctrica se suelen usar electrodos del 
tipo varilla puntiaguda de material de acero o cobre. La resistencia de contacto de un 
electrodo cilíndrico es: [2] 
 
2
.ln
2
c
l
R
l r


      3.8 
 
Donde: “r” : Radio del electrodo cilíndrico 
      “l” : Longitud del electrodo dentro del terreno. 
      “ρ”: Resistividad del terreno (se asume homogéneo) 
 
Si se hace un breve análisis de la ecuación 3.8, se tiene que la resistencia de contacto 
disminuye al aumentar “r” y “l”, esto se traduce en un aumento de la superficie de 
contacto del electrodo tipo varilla con el terreno.  
 
La impedancia electroquímica del electrodo mide la oposición al paso de corriente, que 
presenta la interfaz entre electrodo y electrolito (el terreno). La Figura 3.3 es un modelo 
simplificado que, además, incluye la resistencia de contacto y el potencial E generado en la 
interfaz electrodo-electrolito. “Cs” es la capacitancia de la superficie del electrodo, “Rp” es 
una resistencia de referencia.[2] 
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Figura 3.3  Electrodo cilíndrico dentro de la superficie de un terreno. 
 
La impedancia equivalente se ha obtenido sin considerar el potencial “E”. A frecuencias 
altas el condensador “Cs “ presenta baja impedancia (se asume como un corto), por lo tanto 
la impedancia del electrodo será Rc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4  Modelo simplificado de la impedancia de electrodo [2]. 
 
Donde: ” Rc”: resistencia de contacto del electrodo con el medio en el cual esta embebido. 
      “E”:  potencial generado en la interfaz electrodo-electrolito. 
      “Cs”: capacitancia de la superficie del electrodo. 
      “Rp”: resistencia de referencia. 
 
 
Una forma de calcular los parámetros en el modelo de impedancia de electrodo (Figura 
3.4) es utilizar señales cuadradas y realizar medidas en el dominio temporal [2],[4]. La 
Figura 3.5 muestra el circuito equivalente de medida. 
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Figura 3.5  a) Circuito equivalente de medida de la impedancia de electrodo. b) Tensión medida en Ro.[4] 
 
 
Donde:  “Ze”: es la impedancia de electrodo. 
               “Rt”: la resistencia del terreno. 
               “Ro”: una resistencia de referencia de valor conocido. 
              “Vg”: una señal cuadrada de período “T” y valor de pico “Vp”. 
 
Si utilizamos el modelo de la Figura 3.5 para “Ze” y consideramos “Rt” mucho menor 
que la resistencia de contacto “Rc”, la tensión “Vo” en bornes de “Ro”, en el dominio de 
Laplace, es: 
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La tensión cuadrada “Vg” se puede expresar en el dominio temporal como: 
 
1
( ) ( ) ( 1) 2 ( )ng p
n
V t V u t u t nT


 
    
 
   3.12 
 
Donde “u(t)” es la función escalón. Si “Ro” es mucho menor que la resistencia de 
contacto “Rc” la respuesta temporal de “Vo” queda: 
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47 
 
Si la constante de tiempo”  = (Rc||Rp)Cs“ es bastante menor que el período de la señal, 
las tensiones “Va” y “Vb” en la Figura 1.3 son: 
2( )
o
a p
c p
R
V V
R R


       3.14 
 
o
b p
c
R
V V
R
                            3.15 
 
)R||( PCR                      3.16 
  
       
Por tanto, conociendo “Vp”, “Va”, “Vb”, “Ro” y “  ”, podemos determinar los 
parámetros de la impedancia de electrodo “Rc”, “Rp” y “Cs”. 
 
“Con estos valores, a frecuencias superiores a 1 kHz la impedancia de electrodo es 
prácticamente resistiva del valor “Rc”.  
 
La forma más usual de caracterizar la impedancia de electrodo es a partir de medidas a 
varias frecuencias. 
 
“En la figura 3.6 se muestran el módulo y la fase de la impedancia de un par de 
electrodos adyacentes, medidos entre 10 Hz y 10 kHz con dos puntos por década. Las 
medidas se han realizado con el sistema PROGEO inyectando una señal de 2 Vpp.)”[4]. 
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Figura 3.6  Impedancia de un par de electrodos adyacentes a diferentes frecuencias. 
 
“Estas medidas no se ajustan al modelo encontrado inyectando una señal cuadrada. De 
hecho, la respuesta temporal a una onda cuadrada no responde del todo a una forma 
exponencial. La impedancia de electrodo tiene normalmente un comportamiento complejo 
y necesita de un modelo circuital más complicado, con componentes que varían con la 
frecuencia. Sin embargo, nuestro interés radica más bien en mostrar que la impedancia de 
electrodo decrece y es más resistiva a medida que la frecuencia aumenta, lo que queda 
patente a partir de los resultados anteriores (tanto utilizando señales cuadradas como 
senoidales)”[4]. 
 
“Si entre los electrodos de inyección A y B generamos una tensión de amplitud fija 
(senoidal o cuadrada) la corriente inyectada aumentará si la impedancia del electrodo 
disminuye. Un aumento de corriente provoca un aumento en la tensión diferencial medida 
entre los electrodos M y N, y por tanto una mejora en la relación señal/ruido (S/N) medida. 
Por lo tanto, para disminuir la impedancia de electrodo es conveniente clavar (o sumergir) 
los electrodos suficientemente, y trabajar a una frecuencia elevada (con lo que se reducen 
también los errores debidos a la interferencia de 50 Hz y a las corrientes telúricas). El límite 
superior de la frecuencia de trabajo vendrá limitado entre otros factores por la penetración 
nominal (apartado 4.2) y por el acoplamiento electromagnético entre el inyector y el 
detector (apartado 4.3.3).[4] 
 
Con base en el esquema planteado por Wenner el investigor Cassulla [4], en su proyecto 
de investigación llega a varias conclusiones, las cuales se tomaran en cuenta para establecer 
algunas pautas en la metodología que se pretende plantear del diseño del telurómetro. 
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Es interesante ver otros enfoques para determinar los parámetros del suelo, y en especial 
el modelo circuital que se debe optar para interpretar con cierto grado de coherencia el 
comportamiento del terreno. 
 
 
3.3.1 CIRCUITO EQUIVALENTE ELECTRODO-ELECTROLITO 
 
Un circuito equivalente del electrodo-electrolito dado por Pollak [17] se muestra en la Fig. 
3.7. La impedancia total se compone de la parte de interfaz, la parte de difusión y la parte 
de la resistencia interna, que están conectados en serie.  
 
 
Figura 3.7  Circuito equivalente del electrodo-electrolito dado por Pollak [17] 
 
 
3.1 Análisis del tema.  
 
De acuerdo a la documentación consultada en este capítulo se puede ver claramente la 
influencia que tiene la frecuencia de la corriente inyectada, para caracterizar los parámetros 
eléctricos del suelo. Esta influencia incluso afecta los elementos del sistema de medida, por 
lo tanto es determinante tener muy en cuenta los rangos de frecuencia que se estén 
manejando. 
 
Se observa claramente que la resistividad del suelo, se ve afectada ampliamente cuando 
éste es atravesado por corrientes de diversas frecuencias, y los parámetros eléctricos varían 
notablemente. Esta conducta es importante de tener en cuenta a la hora de diseñar un 
sistema de puesta a tierra, para distintos escenarios que son regidos por efectos naturales, 
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tales como descargas atmosféricas, cargas electrostáticas, inducciones eléctricas, o por 
condiciones artificiales generadas por el hombre, producto de un corto circuito a baja 
frecuencia o sobretensiones transitorias producto de la manipulación de grandes cargas en 
un sistema eléctrico, las cuales activan sistemas de protección los cuales drenan estas 
anomalías hacia la tierra a través de los sistemas de puesta a tierra.  
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4. CAPÍTULO 
 
INTERPRETACIÓN DE LA RESISTIVIDAD MEDIANTE EL SONDEO 
ELÉCTRICO . 
 
 
Las diversas técnicas documentadas en los capítulos 1-2 muestran la manera de medir la 
resistividad del suelo en un sitio específico. En algunas de estas técnicas se mide su 
inverso, la Conductividad. Algunas de estas técnicas plantean métodos más moderno y 
mucho más precisos, pero los sondeos eléctricos verticales (SEV) se siguen usando por su 
sencillez y lo relativamente económico, respecto al equipo que se utiliza. 
 
En este capítulo se pretende mostrar la forma de manejar los datos que se toman en 
campo, con un fin específico interpretar la estratificación
9
 que pueda presentar el subsuelo 
de un terreno. 
 
 Ya se indicó que si el suelo se compone de formaciones con diferentes resistividades, la 
medida que se realice de resistividad en un sitio del terreno, no corresponde a ninguna de 
ellas, sino al valor aparente del conjunto. 
 
 
4.1  Resistencia Eléctrica. 
 
En forma experimental se puede demostrar que la intensidad de corriente que atraviesa 
un cuerpo por unidad de área es lineal y proporcional al gradiente del potencial  V l  . 
Por ende, para una sección cualquiera, se tiene que: 
 
. .
V
Intensidad K Sección
l



                                                   4.1                                                                                                                                                      
 
Donde: “C”: es la constante de proporcionalidad y corresponde a la conductividad del 
material. 
“Sección”: es el área transversal del volumen del cuerpo bajo estudio. 
 
                                                 
9
 Delimitar en varias capas con espesores y resistividades específicas el subsuelo 
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Por otra parte, la resistencia (R) que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica es 
directamente proporcional a la longitud “L”, e inversamente proporcional a la sección 
transversal “S”. La constante de proporcionalidad lineal (ρ) es la resistividad, parámetro 
eléctrico y característica de propia de cada material. 
 
L
R
S
                                                               4.2 
 
Se tiene que la conductividad “C” es el comportamiento inverso de la resistividad “ρ”, se 
puede reescribir la ecuación 4.2 como: 
 
1
.
L
R
C S
                                                                4.3 
 
Ahora bien, si se despeja el valor de “C” de la ecuación 4.3 y se reemplaza en 4.1, se 
tiene en valor de la intensidad de corriente así: 
 
V
Intensidad decorriente
R

                                                                4.4 
 
Se puede ver claramente que la ecuación 4.4 es una analogía con la Ley de Ohm. 
 
La unidad de resistencia eléctrica es el Ohmio (Ω). La cual se define como la resistencia 
de un 1 ohmio que un cuerpo ofrece al ser sometido a una diferencia de potencial de 1 
voltio, estableciendo a través de él una intensidad de corriente de 1 amperio. 
 
Si se revisa las unidades de la ecuación 4.2 se puede deducir el valor de las unidades de 
la resistividad: 
 
 
 
2
L m
R
S m
 
  
                                                        4.5 
 
La igualdad de la ecuación 4.2 representada en unidades en la ecuación 4.5, permite 
establecer que la resistividad debe tener como unidades [Ω.m], para que la igualdad sea 
consistente.  
 
Por tanto se tiene que: [Ω] = [Ω] 
 
   
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                                                              4.6 
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4.2 MEDIDA DE LA RESISTIVIDAD EN UN PUNTO (RESISTIVIDA 
APARENTE) 
 
Al introducir una corriente de valor “I” en el suelo por el punto “A” (ver figura 4.1), y 
mediante la ley de Ohm calculamos la resistencia “R”, que se opone al paso de esa 
corriente sobre un casquete semiesférico de radio “r” y de un espesor “dr”, para ello se 
puede usar la ecuación 4.2 y se tiene que [1]: 
 
                                   
2
. .
2. .
longitud dr
R
área r
 

                                                            4.7 
 
Al aplicar la expresión 4.4 se tiene: 
 
.dv R I                                                                            4.8 
 
Si se sustituye 4.7 en 4.8 el valor de la resistencia “R” se obtiene el valor de “V”: 
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                                                                    4.11 
 
.
2. .
I
V
r


                                                                        4.12 
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Figura 4.1 Inyección de corriente en el suelo a través de un electrodo.[1] 
 
 
Si se considera que para introducir la corriente “I”, debe existir otro electrodo “B”, por 
lo tanto el potencial generado en el punto “M” será igual al producido por el electrodo “A” 
menos el producido por el electrodo “B”.  
 
Ahora para calcular el potencial en el punto “M”, se debe aplicar la expresión 4.8 dos 
veces y restando
10
, se obtiene el potencial en el punto “M”. (Ver figura 4.2) 
 
 
 
                                                 
10
 Por un extremo se introduce la corriente al terreno y por el otro extremo se extrae la corriente del terreno, 
considere cada proceso, uno contrario al otro. 
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Figura 4.2 Inyección de corriente en un terreno por medio de los dos electrodos de una fuente.[1] 
 
 
. .
2. . 2. .
M
I I
V
AM BM
 
 
                                                         4.13 
 
Donde: “AM” es la distancia desde el electrodo “A” hasta el punto “M”. 
            “BM” es la distancia desde el electrodo “B” hasta el punto “M”. 
 
En la práctica no se mide el potencial en un punto
11
, sino que se mide la diferencia de 
potencial entre dos puntos “M” y “N”. 
 
 
 
Figura 4.3 Disposición de electrodos para la medida de tensión en un terreno.[1] 
 
De igual forma se aplica la ecuación 5.2 al punto “N”, el cual conforma los dos puntos 
de medida de la tensión en el terreno, cuando se hace circular una corriente “I” por los 
puntos “A” y “B” a través de un par de electrodos. 
 
. .
2. . 2. .
N
I I
V
AN BN
 
 
                                                         4.14 
 
Donde: “AN” es la distancia desde el electrodo “A” hasta el punto “N”. 
             “BN” es la distancia desde el electrodo “B” hasta el punto “N”. 
 
Por lo tanto, la diferencia de potencial entre los puntos “M” y “N”, es la diferencia entre 
las tensiones que tenga cada punto. 
                                                 
11
 Para ello habría que situar uno de los terminales del voltímetro en el infinito. 
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. 1 1 1 1
2.
M N
I
V V
AM BM AN BN


 
     
 
                                     4.15 
 
Para calcular el valor de la resistividad, se despeja de la ecuación 4.15 y se tiene que: 
 
 
 
 2.
1 1 1 1
M NV V
I
AM BM AN BN




 
   
 
                                       4.16 
 
 2.
.
1 1 1 1
V
I
AM BM AN BN




 
   
 
                                          4.17 
 
Si se toma la segunda fracción de la ecuación 4.17 y se define como el coeficiente 
geométrico del dispositivo “K”, se tiene una expresión muy sencilla para el cálculo de la 
resistividad.  
 
2.
1 1 1 1
K
AM BM AN BN


 
   
 
                                                  4.18 
 
Si revisamos cuidadosamente las metodologías más populares, por su sencillez y demás 
tenemos que: 
 
 Para la metodología de Wenner: El espacio entre dos electrodos adyacentes es la igual 
a “a” (simétrico). Por tanto al calcular la constante geométrica de este dispositivo se 
puede hacer con la ecuación 4.14, y su valor es igual a:  
 
 2. .K a                                                             4.19 
 
Donde las distancias son: “AM” = “a”, “BM”=2.a, “AN”=2.a, “BN”=”a”. 
 
 Para la metodología de Schlumberger: El espacio entre los electrodos para medir la 
tensión es igual a un quinto de la distancia a la que se coloca cada electrodo de 
inyección de corriente respecto a cada electrodo de medición de tensión. Por tanto al 
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calcular la constante geométrica de este dispositivo se puede hacer con la ecuación 
4.14, y su valor es igual a:  
 
.
. 6. .
AM AN
K a
MN
 
 
  
 
                                          4.20 
 
Donde las distancias son: “AM” =  a, “BM”= 6.a/5, “AN”=6.a/5, “BN”=a. 
 
Se puede ver claramente que este coeficiente geométrico depende solamente de las 
distancias que existe entre los cuatro electrodos. 
 
.
V
K
I


                                                                4.21                        
 
 
4.3  SONDEOS ELÉCTRICOS Y CALICATAS ELÉCTRICAS. 
 
Básicamente, existen dos estrategias para deducir la estructura del suelo con una serie 
de medidas sucesivas de la resistividad aparente “ρa”.[1] 
 
 
Figura 4.4  Esquema simplificado de un sondeo eléctrico.[1] 
 
Se puede observar en la figura 4.4 que aumentando sucesivamente la distancia AB 
establecida para los electrodos de inyección de corriente del modelo de Schlumberger, 
respecto al punto de referencia “O”, la corriente eléctrica traza caminos que comprenden, 
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trayectorias a mayor profundidad
12
. Los valores de la resistividad aparente que se van 
obteniendo, corresponden a profundidades cada vez mayores, por tanto se puede decir que 
se realiza un sondeo eléctrico vertical (SEV).[1] 
 
En cambio, en la figura 4.5, se puede observar que si se mantiene la distancia entre los 
electrodos de inyección de corriente “AB” y se desplaza todo el dispositivo de medida 
lateralmente, la profundidad de exploración se mantendrá aproximadamente constante de 
esta forma se realiza una exploración lateral del terreno, esta metodología se conoce como 
calicata eléctrica.
13
 
 
 
Figura 4.5 Esquema simplificado de una calicata eléctrica. 
 
 
4.4  CURVAS DE RESISTIVIDAD APARENTE. 
 
Para la construcción de una gráfica se requiere consignar el valor de la resistividad 
del terreno en [Ω.m] (eje de las abscisas), correspondiente a cada separación de los 
electrodos (AB) en metros [m] (eje de las ordenadas), de esta forma se obtiene la curva de 
resistividad aparente del terreno. Ver figura 4.6 
 
Para la el dispositivo electródico de Schlumberger los resultados se representan en un 
grafico de escala logarítmica en el eje de las abscisas, donde se consigna la distancia AB/2 
de cada medida, y en la ordenada la resistividad aparente correspondiente  a cada punto. Es 
interesante observar que las distancias se van espaciando de modo que al representarlas en 
escala logarítmica quedan equidistantes. 
                                                 
12
 Esto es un esquema conceptual, que raya en la simplicidad, ya que la corriente no se limita a tres 
trayectorias como lo muestra el gráfico, sino que el flujo eléctrico discurrirá desde la misma superficie hasta 
profundidades sin un límite fijo. 
 
13
 Descripción didáctica y simplista, puesto que el asunto es más complejo. 
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La interpretación de la forma de esta curva permite verificar los espesores y 
resistividades de formaciones geológicas del terreno donde se ejecuto el sondeo eléctrico 
vertical (SEV). 
 
Figura 4.6  Curva de resistividad del terreno para dispositivo Schlumberger.[1] 
 
Es importante tener claro que el subsuelo debe estar formado por varias capas horizontales 
y homogéneas, para que la curva de resistividad aparente obtenida se pueda interpretar. En 
muchos casos la realidad se acerca lo suficiente a esta descripción teórica, como para que 
los resultados sean aprovechables. 
 
 
4.4.1 CORTE GEOELÉCTRICO. 
 
Se debe tener en cuenta que un corte geoeléctrico de “n” capas se compone de los 
siguientes elementos: 
 
 “n”  valores de resistividad. 
 “n -1” espesores (no se conoce el espesor de la última capa). 
 
 
4.4.1.1 CORTE GEOELÉCTRICO DE DOS CAPAS. 
 
Solamente se pueden presentar dos posibilidades: 
 
 1 2   
 1 2   
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Véase el siguiente ejemplo, el cual permite interpretar los datos obtenidos en el sondeo 
eléctrico vertical.  
 
 Se tienen los siguientes valores: “ρ1”= 100 Ω.m  y “ρ2”= 20 Ω.m. 
 
Al iniciar el sondeo eléctrico vertical, la separación de los electrodos “AB” es pequeña, 
por tanto el flujo de la corriente pasa solamente por la primera capa, y se obtendría una 
resistividad igual a la de ρ1. (Ver gráfica 4.7) 
 
 
Figura 4.7  Trazado de la corriente en un sondeo eléctrico vertical. 
 
Al realizar la segunda medida, la corriente trazaría varios caminos, una parte pasaría por la 
segunda capa, por lo que el valor de la resistividad aparente obtenida estaría entre 100 Ω.m 
y  20 Ω.m., por ejemplo 96 Ω.m. A medida que se aumenta la distancia “AB”, la corriente 
trazaría caminos a mayor profundidad, por lo que cada vez sería mayor la fracción de 
corriente que circula por la capa de 20 Ω.m, en consecuencia, los valores de la resistividad 
aparente “ρa” del subsuelo siempre estarían entre 100 Ω.m y  20 Ω.m, pero con una 
tendencia asintótica a 20 Ω.m. Una curva que se puede obtener será la que muestra la 
gráfica 4.8.[1] 
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Figura 4.8  Curva de resistividad para un suelo de dos capas.[1] 
 
Cualquier otro corte geoeléctrico donde la segunda capa es un poco menor a la primera, nos 
proporciona la misma curva, salvo que situada un poco más arriba o un poco más abajo. 
Ver figura 4.9. 
 
Ahora bien si se mantiene el valor de la resistividad de la primera capa “ρ1”= 100 Ω.m  
y se tiene que la resistividad de la segunda capa puede ser cualquier valor, las posibilidades 
de representar la curva de resistividad según el sondeo eléctrico vertical está representado 
en la figura 4.9. 
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Figura 4.9   Posibles curvas de resistividad aparente para un terreno de dos capas “ρ1”= 100 Ω.m y un 
espesor de 3 m [1]. 
 
Si seguimos con los datos del ejemplo anterior “ρ1” = 100 Ω.m y “ρ2”= 20 Ω.m., y se 
contempla que el espesor de la primera capa es mayor, la curva comenzará a bajar más 
tarde, esto sugiere que es necesario aumentar la distancia entre los electrodos “AB”, para 
forzar a que las trayectorias de la corriente circulen por la capa más profunda [1]. Ver 
gráfica 4.10. 
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Figura 4.10  Variación de la curva con el espesor de la capa superior.[1] 
 
 
4.4.1.2 CORTE GEOELÉCTRICO DE TRES CAPAS. 
 
Si se toma el ejemplo anterior y se supone una tercera capa bajo ellas, con una 
resistividad de “ρ3” = 600 Ω.m, y al realizar el sondeo eléctrico vertical de igual forma que 
el caso anterior, la curva comienza a bajar desde 100 hacia 20, en algún momento 
comenzará a subir hacia 600. Esto ocurrirá cuando una parte de las trayectorias de la 
corriente circulen a suficiente profundidad para atravesar la formación más profunda de 600 
Ω.m, esto se refleja en que el valor medio que se calcula en superficie aumenta. Ver gráfica 
4.11. 
 
 
Figura 4.11  Curva de resistividad aparente de un terreno con tres capas.[1] 
 
Para este caso, cuando el subsuelo se compone de tres capas con distintos valores de 
resistividad, se admiten cuatro posibilidades: [1]. 
 
1. Tipo H: La segunda capa es la menos resistiva de las tres, esto es ρ1 > ρ2 > ρ3. 
2. Tipo K: La segunda capa es la más resistiva de las tres, esto es ρ1< ρ2 > ρ3. 
3. Tipo A: La resistividad va aumentando con la profundidad, esto es ρ1 < ρ2 < ρ3. 
4. Tipo Q: La resistividad va disminuyendo con la profundidad, esto es ρ1 > ρ2 > ρ3. 
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Figura 4.12  Posibles formas de curvas de acuerdo a cada posibilidad.[1] 
 
Teniendo como referente el ejemplo que ilustra la figura 4.12, se puede presentar una 
variación de la curva, de acuerdo con el espesor de la segunda capa. 
 
Si se considera la misma combinación del ejemplo (ρ1= 100 Ω.m, ρ2= 20 Ω.m y ρ3= 600 
Ω.m), salvo que el espesor de la segunda capa es de mayor espesor. La curva de resistividad 
aparente resultante, debe comenzar a bajar de 100 hacia 20, para subir finalmente hacia 600 
Ω.m, pero en este caso se tarda en empezar a subir hacia  “ρ3”. Véase en la figura 4.13 la 
variación de la figura 4.11 del ejemplo que se explica. 
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Figura 4.13  Variación de la curva con el espesor de la segunda capa. [1] 
 
 
4.4.1.3 CORTE GEOELÉCTRICO DE CUATRO CAPAS. 
 
Un corte geoeléctrico de cuatro o más capas se descompone en intervalos de 3 
en 3, para esto de se le debe clasificar y dar su nomenclatura según 4.9, a cada tramo de tres 
(3). 
 
Véase el siguiente ejemplo: En la figura 4.14 se puede observar que las tres primeras 
capas forman un gráfica tipo “H”. La segunda, tercera y cuarta capa dan lugar a una curva 
tipo “K”, finalmente, las capas, tercera cuarta y quinta forman una gráfica tipo “Q”. 
 
 
En el análisis completo del corte, una vez interpretado se diría que es del tipo “HKQ”. 
Como se puede ver en la figura 4.15, el planteamiento de este corte geoeléctrico para este 
terreno, nos genera una curva de resistividad aparente, la cual inicia bajando desde 145 
hacia 38 Ω.m cambiando para comenzar a subir hacia 260 Ω.m. Hubiera continuado por la 
línea punteada si la tercera capa hubiera sido de espesor infinito, pero cuando la corriente 
empieza a circular por la cuarta capa, la curva gira para empezar a bajar hacia 65 Ω.m, 
finalmente inicia un descenso más pronunciado hacia 30 Ω.m. 
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Figura 4.14  Corte geoeléctrico de cuatro capas. [1] 
 
Es interesante destacar que con estos cinco valores de resistividad que nos presenta el 
ejemplo, se pueden obtener curvas distintas a la presentada, dependiendo de los espesores 
de las cuatro primeras etapas. 
 
 
Figura 4.15  Curva de resistividad aparente para un terreno de cuatro capas. [1]  
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CAPITULO 5 
 
EQUIPOS DE MEDIDA COMERCIALES 
 
 
La capacidad de detectar la distribución de la impedancia o de la resistividad de una 
fracción de terreno, depende de la capacidad de medir las tensiones y las corrientes en el 
subsuelo, que representan las impedancias de transferencia entre electrodos inyectores y 
detectores de un sistema de medida. Este capítulo se dedica al estudio de la instrumentación 
comercial para realizar dichas medidas. 
 
Se revisa en primer lugar cuál es la instrumentación convencional empleada para la 
exploración geoeléctrica y una vez vistas sus características, adoptar las mejores y analizar 
los sistemas específicos desarrollados para superarlas. 
 
 
5.1. Antecedentes generales de equipos de medida. 
 
En el capítulo 2 se explica que la medida de la resistividad aparente de un terreno se 
puede obtener estableciendo la relación entre corriente inyectada en el terreno a través de 
un par de electrodos “A” y “B”, y la tensión medida entre otros dos electrodos detectores 
“M” y “N”. Las medidas geoeléctricas más simples son de resistividad empleando 
corriente continua y el generador más sencillo para la inyección de esta corriente en el 
terreno consiste en una batería de pilas secas conectadas en serie.  
 
La intensidad que recorre el circuito se mide con un miliamperímetro. Los electrodos 
son generalmente simples electrodos de acero común o inoxidable, de 1 cm a 3 cm de 
diámetro. 
 
Para evitar la polarización de los electrodos, se utilizan electrodos no polarizables, que 
pueden ser cilindros de cobre electrolíticos conectados exteriormente a los cables. De este 
modo se consigue que el potencial de ambos electrodos sea similar y se anulen 
parcialmente. En el terreno, cada uno de estos electrodos se instala en un hoyo previamente 
excavado y regado, para reducir así la impedancia de contacto. Para la medida de la 
diferencia de tensión entre los electrodos “M” y “N” se puede utilizar un milivoltímetro 
electrónico de gran impedancia de entrada, capaz de medir tensiones comprendidas entre 
poco más de un voltio y fracciones de mili voltio. Además, el milivoltímetro debe 
incorporar un dispositivo independiente que permita compensar las tensiones que aparecen 
entre los electrodos de medida en ausencia de la corriente de misión cuando se emplean 
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electrodos polarizables, o cuando la cancelación de potenciales de contacto entre electrodos 
no polarizables no es total. Una de las críticas
14
 que se le hacen a los instrumentos que 
sirven a la vez para medir la diferencia de potencial (V) y la corriente (I), es que en estos 
equipos pueden existir acoplamientos electromagnéticos entre los circuitos de emisión y 
recepción que miden la corriente y la tensión al medirlos simultáneamente y además existen 
métodos geoeléctricos que requieren el distanciamiento entre uno y otro circuito. 
 
Griffiths y King (1972) mencionan las ventajas de utilizar instrumentos que generan 
corriente alterna en vez de continua: evitar la tensión de polarización de los electrodos y 
las corrientes naturales que circulan por el interior de la Tierra (corrientes telúricas). 
Comentan que el manejo de electrodos no polarizables para evitar los fenómenos 
electroquímicos de los electrodos es incómodo y reduce la capacidad operativa. El Tellohm 
Soil Resistence Meter 
15
 es un instrumento de este tipo. La corriente está suministrada por 
cinco pilas de 1,5 voltios y un oscilador la transforma en corriente alterna a 110 Hz. Esta 
corriente pasa a los electrodos inyectores a través de un transformador, pudiendo obtenerse 
un máximo de 150 voltios eficaces. La detección es síncrona con la corriente inyectada. El 
instrumento da directamente la resistencia del suelo entre los electrodos detectores. El 
campo de medición del instrumento comprende de 0,3 Ω  a 10000 Ω a fondo de escala, con 
una precisión de ± 1 % del valor de fondo de la escala empleada. Los mismos autores 
comentan que a profundidades mayores a 30 metros es recomendable emplear un 
instrumento con mayor potencia de salida. 
 
Otro instrumento que trabaja con corriente alterna es el Geophysical Megger, posee un 
generador de manivela y puede generar más del triple de la potencia del Tellohm en 
condiciones normales de trabajo. Además, trabaja con frecuencias más bajas (mayor 
profundidad de penetración), variando ésta entre 10 Hz y 20 Hz, dependiendo de la 
velocidad de rotación de la manivela. El principio del instrumento es análogo al del 
Tellohm. Los valores a fondo de escala entre los que puede trabajar el aparato van desde 
0,3 Ω a 30 Ω, con una precisión de  ± 1 % del valor del fondo de la escala empleada. Puede 
emplearse para investigaciones a profundidades del orden de un centenar de metros. 
 
El Terrameter (ABEM), también utiliza frecuencia baja (4 Hz), por lo que puede 
emplearse para mayores profundidades de investigación que el Tellohm. Se basa en un 
oscilador electrónico transistorizado y es más manejable que el Megger. Su potencia 
máxima es 6 W y puede medir resistencias comprendidas entre 0,01 Ω y 10000 Ω. 
 
En los últimos años se han desarrollado sistemas automáticos de medida que permiten 
una adquisición rápida de los datos. La técnica se ha aplicado con éxito a varias 
prospecciones geoeléctricas (Griffiths y Turnbull, 1985; Griffiths, Turnbull y Olayinka, 
1990). En la actualidad existen varios fabricantes que ofrecen sistemas automáticos de 
                                                 
14
 Orellana 1982 
15
 Mash and Thompson 
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medida (ABEM, AGI, Campus, Geofyzika, Iris, Zonge entre otros para Europa). Sin 
embargo, estos equipos son sistemas cerrados que no permiten al usuario seleccionar 
parámetros como la frecuencia de la corriente inyectada o su forma de onda, de manera que 
no es posible aplicarlos a la investigación de nuevos sistemas de medida. Tampoco están 
diseñados para estudios de laboratorio sobre modelos analógicos. 
 
Si se hace una pequeña revisión de otros fabricantes contemporáneos se pueden destacar 
muchas mejoras a los diseños, veamos algunos de los equipos investigados: 
 
 
5.1.1 Equipos Comerciales Investigados. 
 
A Equipo de medida Comercial: GEOHM C.  
Fabricante: GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER 
Tipo: Digital. 
País: Alemania. 
 
Características: Es un telurómetro que permite hacer mediciones de los parámetros del 
suelo, donde este sistema incorpora nuevas ventajas tecnológicas sobre sus antecesores, 
como es la incorporación de una interface IRDA para conectarse a una impresora o 
computador para transferir los datos, hace pensar entonces que este sistema incorpora un 
sistema de digitalización de datos. Veamos su ficha técnica del equipo. [1] 
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Tabla 5.1  Ficha técnica del GEOHM C.[1] 
 
Este sistema es un sistema cerrado no permite la variación de la señal de salida en cuanto a 
frecuencia y el tipo de señal. 
 
B Equipo de medida Comercial: EM 4055. [2] 
Fabricante: MEGABRAS. 
Tipo: Digital. 
País: Brasil. 
 
Características: Es un instrumento digital, controlado por microprocesador, que permite 
medir resistencias de tierra y resistividad del suelo por el método de Wenner, así como 
detectar las tensiones parásitas presentes en el terreno. Es el equipo adecuado para la 
medición de sistemas de tierra de subestaciones, redes de distribución de energía, 
instalaciones domésticas e industriales, pararrayos, etc. 
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El instrumento posee cuatro rangos que se seleccionan automáticamente, cubriendo 
mediciones desde 0,01Ω hasta 20kΩ, lo cual permite obtener resultados exactos en 
cualquier tipo de suelo. 
 
En la medición de resistividad con cuatro terminales el operador puede indicarle la 
distancia entre electrodos para que el equipo aplique la fórmula de Wenner y muestre 
directamente el valor de la resistividad.  
 
Posee memoria interna para almacenar mediciones y impresora incorporada (opcional), 
además de la salida de datos serial (RS232) que permite transmitir los valores medidos a un 
computador o a un colector de datos para su posterior análisis. 
 
 
Tabla 5.2. Ficha técnica del EM 4055. [2] 
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C Equipo de medida Comercial: DET2/2 Auto Earth Tester 
Fabricante: Megger ®. 
Tipo: Digital. 
País: Estados Unidos. 
 
Características: El sistema está controlado por microprocesador, lo cual proporciona un 
sistema flexible de fácil utilización, favoreciendo las pruebas que se realizan en tierra, 
dando una buena capacidad de detección de errores, y entregando una información 
completa de la prueba a través de la pantalla alfanumérica que dispone. Posee un teclado 
simplificado que permite al usuario cambiar la frecuencia de trabajo, el nivel de corriente 
de la prueba, el filtrado, de tal forma que permita superar las condiciones adversas externas 
que estén influyendo en la medición. [3] 
 
 
 
 
Tabla 5.3 Ficha técnica del DET2/2. [3] 
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D Equipo de medida Comercial: KEW 4106 
Fabricante: Kyoritsu Electrical Instruments 
Tipo: Digital. 
País: Japan. 
 
Características: Selección automática y manual de la frecuencia actual de prueba  
en cuatro bandas (94/105/111/128Hz).En modo automático, KEW4106 que seleccionar la 
frecuencia más adecuada. [4] 
 
Posee un avanzado método de filtrado (basado en la transformada rápida de Fourier 
FFT) la cual reduce la interferencia de ruido para la obtención de mediciones estables. 
Además posee una prueba de alta corriente de hasta 80mA para la obtención de una 
resolución de 0.001Ω en la gama de 2Ω. 
 
Los resultados almacenados se pueden transferir a un PC utilizando un adaptador USB 
(Modelo 8212-USB). 
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Tabla 5.4. Ficha técnica del KEW4106 [4] 
 
E. Equipo de medida Comercial: Ground resistance and resistivity tester 
Model GP-2 
Fabricante: AMPROBE® 
Tipo: Digital. 
País: Estados Unidos. 
 
Características: El equipo posee la característica de auto rango, tanto en la magnitud a 
medir como la frecuencia de la señal de prueba, para mejorar la precisión de las lecturas. 
Cálculo automático de la resistividad del suelo (Ω.m). [5] 
 
Permite hacer lecturas de tensión de manera directa, con el fin de establecer condiciones 
de medida (tensiones ex pureas). 
 
Puede almacenar hasta 999 medidas en la memoria, y luego transferir a un PC mediante un 
puerto RS-232 
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Tabla 5.5 Ficha técnica del GP-2. [5] 
F. Equipo de medida Comercial: Probador de Resistencia de tierra Model 
4500 
Fabricante: AEMC INSTRUMENTS 
Tipo: Digital. 
País: Estados Unidos. 
 
Características: Mide la resistividad del terreno por el método de 4-puntos, para lo cual 
consta de 3 magnitudes de corriente de prueba y cinco escalas de resistencia, que le permite 
medir resistencias muy bajas. [6] 
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Tabla 5.6 Ficha técnica del AEMC 4500. [6] 
 
Rechaza altos niveles de tensión de interferencia para CC o señales a 60 Hz y sus armónicos, 
y puede ser usado bajo condiciones difíciles tales como corrientes superfluas altas o resistencia 
excesiva del electrodo auxiliar sin afectar la precisión substancialmente. 
 
Posee una pantalla LCD de 0.71”, con 3-1/2 dígitos. El cual parpadea y un puntero en la 
pantalla se ilumina para avisar de corriente superflua excesiva o de resistencia del electrodo 
auxiliar, o cuando se presenta una deficiencia de continuidad entre cables y electrodos. Un 
timbre notificará al usuario la presencia de una tensión mayor a 20 voltios pico. 
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G. Equipo de medida Comercial: MRU-100/101 
Fabricante: AMPERIS® 
Tipo: Digital. 
País: España. 
 
Características: Estos telurómetros pueden medir resistencia y resistividad con 2,3 o 4 
electrodos, aplicando el método de Wenner, con autorango. [7] 
 
Cuando se mide de la resistividad del terreno tiene la posibilidad de introducir la 
distancia entre electrodos ( la resistividad se calcula automáticamente y se muestra en Ω.m) 
 
Posee una corriente de prueba máxima de 225 mA, a una frecuencia de 128 Hz y una 
tensión de salida máxima de 40 V. 
 
Tiene capacidad de almacenar 300 resultados y un interfaz serie para PC RS-232. 
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Tabla 5.7 Ficha técnica del MRU-100/101. [7] 
 
H. Equipo de medida Comercial: EARTH GROUND RESISTANCE  
TESTER 796 
Fabricante: IDEAL INDUSTRIES INC 
Tipo: Digital. 
País: Taiwan. 
 
Características: Mide la resistencia de puesta a tierra usando tres electrodos. 
 
Mide la tensión de puesta a tierra, sin disparar los disyuntores de falla a tierra del 
circuito en prueba. 
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Permite hacer un ajuste en o cuándo se requiere iniciar las medidas. 
 
Tiene la función de retención de datos, como también el indicador de baterías con poca 
carga. [8] 
 
 
 
Tabla 5.8 Ficha técnica del 796. [8] 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS – CAPITULO 5 
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CAPÍTULO 6 
 
ESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL TELURÓMERO . 
  
 
La idea de establecer los criterios para el diseño de un telurómetro de frecuencia variable, 
nace del interés académico por conocer el comportamiento del suelo bajo ciertas 
condiciones específicas a las que puede estar sometido. 
 
Si se analiza cual es el alcance de la medida de un telurómetro, se encuentra que es un 
instrumento que permite medir la impedancia (resistividad) de una fracción de terreno y su 
sensibilidad depende de la capacidad de medir las tensiones y las corrientes distribuidas en 
el subsuelo, que representan las impedancias de transferencia entre los electrodos 
inyectores y los electrodos detectores del sistema de medida. 
 
Los accesorios auxiliares del sistema de medida del telurómetro lo constituyen cuatro 
electrodos con características especiales (ver capítulo 3.3), dos de ellos permiten inyectar la 
corriente al suelo y los otros dos electrodos permiten detectar la tensión que se genera en el 
suelo, producto de la distribución de la corriente inyectada. 
 
La propuesta para la estructura del telurómetro que se propone en este presente trabajo la 
constituyen los siguientes módulos: 
 
 Módulo de ingreso de variables de trabajo. 
 Módulo de inicio de proceso. 
 Módulo de generación de señales con variación de frecuencia. 
 Módulo de fuente de corriente con frecuencia variable. 
 Módulo de medición de corriente. 
 Módulo de medición de tensión. 
 Módulo de conexión de electrodos de inyección de corriente. 
 Módulo de conexión de electrodos para medir tensión. 
 Módulo de filtrado de señales. 
 Módulo de proceso de datos – Microcontrolador. 
 Módulo de presentación de datos. 
 
Cada una de estas partes de la estructura del telurómetro, está diseñado en un ambiente 
digital, lo que permite implementar un método de medida muy ágil y confiable. (Ver 
capítulo 4). 
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En figura 6.1 se muestra el esquema general de la estructura propuesta para la 
construcción del telurómetro de frecuencia variable. 
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Figura 6.1 Diagrama en bloques de la estructura del telurómetro. 
 
Como se puede ver en la figura 6.1 el diagrama en bloques de la estructura del 
telurómetro de frecuencia variable, establece una secuencia sencilla desde la entrada de 
datos hasta la presentación de los datos y posteriormente la exportación de los mismos a 
través del módulo de comunicaciones. 
 
 
 
 
6.1  CONCEPTO DE MEDICIÓN. [1] 
 
Prácticamente todos los que realizan alguna actividad relacionada con la metrología, 
aplican diferentes métodos de medición. 
 
La forma como se aplican estos métodos es a través de los procedimientos 
documentados en un sistema de gestión. Los métodos, para ser técnicamente válidos, se 
deben basar y desarrollar en principios de medición o fundamentos científicos, que dan el 
respaldo teórico y experimental de los mismos. 
 
Para el caso de los laboratorios la norma ISO/IEC 17025 [2], establece requisitos para 
los certificados (informes) de calibración y los reportes (informes o certificados) de prueba, 
que se deben incluir como parte de la información mínima, y finalmente la identificación 
del método utilizado. 
 
 La norma internacional ISO/IEC 17025 identifica los métodos en términos de su origen 
como: 
 
 Métodos normalizados, 
 Métodos internos, desarrollados por el laboratorio, 
 Métodos no normalizados. 
 
La comparación con un patrón, constituye el acto de medir, que está sujeta a una 
incertidumbre, que puede tener diversos orígenes. Nunca se logra obtener el verdadero 
valor de la magnitud, siempre se obtiene un valor aproximado de la misma y siempre se 
debe indicar lo buena que es esta aproximación. Por ello junto con el valor de la magnitud 
medida se debe adjuntar una estimación de la incertidumbre o error con el objeto de saber 
cuan fiable son los resultados que se obtienen. 
 
Las mediciones cualesquiera que estas sean generalmente involucran la utilización de un 
instrumento como un medio físico para determinar una cantidad de algún parámetro o de 
alguna variable.  
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Un instrumento de medición se puede definir como un aparato o dispositivo para 
determinar el valor o magnitud de una cantidad desconocida. Un instrumento puede ser 
analógico (indicador de aguja) puede ser del tipo digital o del tipo graficador 
(osciloscopio).  
 
Las mediciones emplean a menudo una serie de términos o conceptos los cuales a 
continuación se definen:  
 
EXACTITUD: Es la cercanía con la cual la lectura de un instrumento se aproxima al valor 
verdadero del parámetro medido. Se refiere al grado acercamiento, aproximación o 
conformidad al valor verdadero de la cantidad bajo medición.  
PRECISIÓN: La precisión, en este sentido, es la dispersión del conjunto de valores que 
se obtiene a partir de las mediciones repetidas de una magnitud: a menor dispersión, 
mayor precisión 
Los métodos normalizados se pueden clasificar en dos tipos de medición, la medición 
directa y la medición indirecta, cada una con características propias que pueden ser 
utilizadas dependiendo del alcance y de la aplicación que se requiera. 
 
 
6.1.1 MEDICIÓN DIRECTA. 
 
Las mediciones directas son aquéllas en las cuales el resultado es obtenido 
directamente del instrumento que se está utilizando. Por ejemplo, para medir la corriente 
que circula por un circuito podemos utilizar un amperímetro apropiado. 
 
 
6.1.2 MEDICIÓN INDIRECTA. 
 
            Las mediciones indirectas son aquéllas donde la medida de la magnitud de la 
variable eléctrica, no son producto de la lectura realizada con un instrumento de medida 
utilizado, sino que se hace necesario emplear los datos obtenidos para hallar la cantidad 
deseada mediante algunos cálculos. Por ejemplo, el valor de una resistencia lo podemos 
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determinar de la siguiente forma: Con un amperímetro medimos la corriente que circula por 
ella, y con un voltímetro la caída de voltaje entre sus terminales cuando circula la corriente 
medida anteriormente. Con estas dos lecturas podemos calcular la resistencia aplicando la 
ley de Ohm. 
 
 
6.2  MÉTODOS DE MEDICIÓN. 
 
Las medidas directas e indirectas se pueden realizar utilizando los siguientes métodos:  
 
 Método de deflexión  
 Método de detección por cero. 
 Método de comparación. 
 Método de sustitución. 
 Método diferencial. 
 Métodos generales. 
 
 
6.2.1 MÉTODO DE DEFLEXIÓN. 
 
Este método consiste en determina el valor de la variable a medir con base en la 
deflexión directa que tenga la aguja del instrumento de medida utilizado. Ver figura 6.2  
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Figura 6.2  Introducción del equipo de medida en el circuito. [1] 
 
El instrumento de medida posee una caratula debidamente escalada, sobre la cual se puede 
desplazar la aguja. La magnitud de la variable a medir se determina de acuerdo a la 
posición que tenga la aguja sobre la caratula escalada. Estos instrumentos que se utilizan en 
este método se basan en el principio del medidor de D'Arsonval. 
 
La figura 6.3 muestra la carátula de varios equipos de medida que utilizan el principio 
del medidor de D'Arsonval   . 
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Figura 6.3  Carátula escalada de instrumentos de medida. 
 
 
 
6.2.2 MÉTODO DE DETECCIÓN POR CERO. 
 
Este método se soporta en la disposición de cuatro resistencias, un galvanómetro y 
una fuente auxiliar, cuyo conjunto es llamado puente de Wheatstone.
16
 
 
 
Figura 6.4  Circuito especial de Wheatstone. [1] 
 
La configuración del puente de Wheatstone, tal como se ilustra en la figura 6.4,  permite 
establecer el valor de una de las cuatro resistencias “R1”, a la cual se le desea conocer su 
valor. 
                                                 
16
 Inventado por. Samuel Hunter Christie en 1832, mejorado y popularizado por Sir Charles Wheatstone en 1843 
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Se alcanza un equilibrio por cada rama del puente, si y solo si, cuando la corriente que 
circula por el galvanómetro es nula (0 µA). Esto permite establecer la siguiente igualdad: 
 
31
2 4
RR
R R
                                                                        6.1 
 
El valor de la resistencia “R1” queda establecido por la ecuación 6.2 
 
 2 3
1
4
.R R
R
R
                                                                         6.2 
 
Donde: “R2” es una resistencia variable. 
  “R3” es una resistencia de valor conocido. 
  “R4” es una resistencia de valor conocido. 
 
La diferencia entre el método de deflexión y cruce por cero, es que en el primero se hace 
necesario introducir una modificación en el circuito para intercalar el instrumento de 
medida para que se produzca la deflexión y permita cuantificar la magnitud de la variable 
eléctrica a medir, introduciendo una modificación al circuito original, mientras que con el 
método de detección de cero, la cantidad a medir se determina cuando la indicación en el 
instrumento es nula, es decir, cuando no circula corriente por él, por lo que las condiciones 
del circuito no se ven alteradas en el momento de realizar la medición. 
 
Tanto los métodos de deflexión como los de detección de cero, pueden subdividirse de 
acuerdo al gráfico mostrado en la Figura 6.5. 
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Figura 6.5  Subdivisión de los métodos de medida. [1] 
 
 
6.2.3 MÉTODO DE COMPARACIÓN. 
 
Este método se usa cuando se tiene un elemento de circuito cuyo valor es la 
incógnita, un elemento conocido similar a la incógnita se conecta al circuito 
simultáneamente con el anterior, y un instrumento de detección de tensión,  es usado para 
establecer la caída de tensión en cada uno de los elementos del circuito.  La figura 6.6 
muestra la disposición de cada uno de los elementos. 
 
 
Figura 6.6  Esquema circuital del método de comparación. [1] 
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Se ve en la figura 6.4 que por las resistencias “Rx” y “1 kΩ” pasa la misma corriente, 
puesto que ambas resistencias están conectadas en serie. 
 
Se procede a medir la tensión en cada resistencia, por tanto se tiene que la tensión en la 
resistencia “Rx” es “V1” y para la resistencia de “1 kΩ” la tensión es “V2”.  
 
Ahora se procede a obtener el valor de la resistencia “Rx”, calculándola con los valores 
de tensión obtenidos y el valor conocido del elemento similar incorporado al circuito (“1 
kΩ”). Por tanto se tiene que: 
 
1
X
V
i
R
                                                                 6.3 
 
                                2
1
V
i
k


                                                                6.4 
 
2 1 1
2
1
1
X
X
V V V
R k
k R V
   

                                                 6.5 
 
Vemos que a partir de “V1” y “V2”, podemos hallar el valor de “Rx”. Esta es una 
medición indirecta, realizada por un método de deflexión y de comparación. 
 
 
6.2.4 MÉTODO DE SUSTITUCIÓN. 
 
En este método la incógnita se reemplaza por un elemento similar patrón, el cual 
se ajusta para que produzca el mismo efecto de la incógnita. El instrumento de medida 
utilizado para medir puede estar calibrado en unidades diferentes a la incógnita. El esquema 
de cómo funciona se presenta en la figura 6.7. 
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Figura 6.7  Esquema del método de sustitución. [1] 
 
 
En primer lugar se posiciona el interruptor en la posición hacia la incógnita y se observa 
la deflexión del instrumento de medida (Amperímetro). Luego posiciona el interruptor 
hacia el elemento similar patrón y se ajusta hasta obtener la misma deflexión que en el caso 
anterior. Cuando esto ocurre, el valor del elemento incógnita es igual al valor del elemento 
similar patrón. Como se  observa, ésta es una medición directa (no hay que hacer cálculos) 
realizada por un método de deflexión y de sustitución. 
 
 
6.2.5 MÉTODO DIFERENCIAL 
 
Este método se utiliza cuando se quiere medir la variación de un parámetro de un 
elemento eléctrico, con respecto a un valor inicial. El primer paso es establecer el valor 
inicial, el cual se ajusta con respecto a una referencia estable, de tal forma que el 
instrumento sensor indique cero. Cualquier variación de la incógnita puede determinarse 
mediante la indicación del instrumento sensor.  
 
 
Figura 6.8  Esquema global del método diferencial. [1] 
 
 
La denominación diferencial para este método se debe precisamente a que con este 
método se miden variaciones, y no cantidades absolutas. 
 
 
6.2.6 MÉTODOS GENERALES. 
 
Son aquéllos métodos que no se pueden incluir en cualquiera de los otros grupos.  
 
Entre los métodos directos generales de deflexión se encuentran la medición de corriente 
mediante un amperímetro, la de tensión con un voltímetro, la de frecuencia con un 
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frecuencímetro, etc. Entre los indirectos generales de deflexión están el del voltímetro y 
amperímetro para medir resistencias y potencia, el del voltímetro y la de una resistencia 
patrón para medir corrientes, etc. 
 
 
6.3  MÉTODOS PARA MEDIR CORRIENTE. 
 
Existen varios métodos de medida para cuantificar la corriente que circula por un 
elemento de circuito.  
 
Existen varias metodologías para medir la corriente eléctrica y cada una depende del tipo 
de sensor utilizado, como también de la magnitud y la naturaleza de esta. 
 
El método está definido por el tipo de dispositivo que se utiliza, el cual debe poseer  las 
siguientes características: 
 
 Precisión. 
 Estabilidad. 
 Respuesta de frecuencia, incluida la DC. 
 Aislamiento galvánico. 
 Presentación de los datos.  
 Efecto en el circuito medido. 
 
Un sensor de corriente debe ser aislado, no debe haber conexión metálica alguna, con el 
circuito que se mide. Es también esencial que no existan acoplamientos capacitivos, esto es 
común que se presente cuando se utilizan amplificadores u otro tipo de instrumentación que 
están puesto a tierra (se toma como referencia la puesta a tierra del sistema). 
 
La calidad del aislamiento se mide en voltios y es generalmente el potencial de ruptura 
de un aislante (BIL-Nivel Básico de Aislamiento). Existen varios niveles de aislamiento de 
acuerdo a su entorno, por ejemplo un BIL de 5 kV es un valor típico para la seguridad de 
personas en el entorno industrial [3]. 
 
Las características del sensor es determinante para establecer la técnica de medición. Los 
tipos de sensores más comunes para implementar un método para medir la corriente se 
pueden clasificar así: 
 
 Magnéticos. 
 Resistivos (Shunte). 
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6.3.1 SENSORES MAGNETICOS. 
 
Los sensores magnéticos tienen su fundamento en la interacción con un flujo 
magnético que puede percibir en el medio donde se encuentra inmerso. 
 
En este tipo de sensores no tiene linealidad intrínseca en alguno de los principios de 
medida empleados. 
 
Tienen una limitación en la máxima frecuencia de variación admisible en la variable 
medida, pues debe ser inferior a la frecuencia de la tensión de alimentación empleada, 
necesariamente alterna. 
 
La siguiente clasificación de los sensores magnéticos se puede establecer así [3]: 
 
 Sensores basados en una variación de reluctancia. 
 Sensores basados en corriente de Foucault. 
 Sensores transformadores diferenciales (LVDT). 
 Sensores transformadores variables. 
 Sensores magnetoelásticos. 
 Sensores basados en el efecto Wiegand. 
 Sensores electromagnéticos (sensores basados en la ley de Faraday, Sensores 
basados en el efecto Hall.) 
 
 
6.3.1.1  Sensores basados en la variación de la reluctancia. 
 
La inductancia de un circuito se define como la magnitud del flujo magnético 
que se concatena debido a una corriente eléctrica. Si se tiene que la corriente circulando es 
la del propio circuito, se habla de autoinductancia, “L”, en el caso contrario se habla de 
inductancia mutua. 
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                                                               6.6 
 
Donde:  “N” es el número de vueltas del circuito. 
  “i”    es la corriente que circula. 
  “ø”   es el flujo magnético. 
 
Ahora bien el flujo magnético está relacionado con la fuerza magnetomotriz  “M” y con 
la reluctancia magnética “R”, de la forma: 
 
   
 
 
                                                                 6.7 
 
Donde:  “M” es la fuerza magnetomotriz. 
  “R” es la reluctancia magnética. 
 
La aplicación de una inductancia variable a la transducción está sujeta también a una 
serie de limitaciones. En el caso de que existan campos magnéticos parásitos que afecten a 
“L”, se hace necesario implementar un apantallamiento magnético, de tal forma que los 
cambios que se observen sean solo debidos al fenómeno a detectar por la inductancia.  
 
Entre las principales ventajas se destaca el hecho que no se afectan mucho la humedad 
ambiental y otros contaminantes, a diferencia de los capacitivos.  
 
En cuanto a los materiales empleados en estos sensores, la consideración importante es 
el tipo de núcleo empleado. Con un núcleo de aire se puede trabajar hasta frecuencias más 
altas que con un núcleo de hierro, pero las variaciones de inductancias son pequeñas. Se 
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debe tener en cuenta que si se emplea núcleo de hierro (u otro material ferromagnético), la 
frecuencia de trabajo no debe superar los 20 kHz. 
 
Por último, se debe recordar que todos los dispositivos basados en las propiedades 
magnéticas de los materiales deben trabajar a una temperatura inferior a las de Curie, esto 
establece estrecha el margen de temperaturas donde se puede aplicar este tipo de sensor. 
 
Entre las aplicaciones que se pueden destacar de los sensores de reluctancia variable es la 
medida de desplazamiento y posición, y los detectores de proximidad de objetos metálicos 
férricos. En las aplicaciones industriales donde se presenta ambientes con polvo y 
vibraciones, los interruptores electromagnéticos  tienen escasa fiabilidad. 
 
En general su aplicación se central en detectores de proximidad, medida de espesores, 
medida de aceleración en sistemas masa-resorte donde se mide el desplazamiento de la 
masa. 
 
 
6.3.1.2   Sensores basados en la corriente de Foucault. 
 
La impedancia de una bobina por la que circula una corriente alterna se altera si 
se introduce una superficie conductora dentro de su campo magnético. Esto se debe a que 
se inducen corrientes de Foucault en la superficie, que a su vez crean su propio campo 
magnético, opuesto al de la bobina. Cuanto más próximas estén estas (bobina y superficie), 
mayor es el cambio que sucede en la impedancia. 
 
Una condición importante para emplear este método de medida, es que el espesor del 
material donde se inducen  las corrientes, debe ser lo suficiente grande comparado con la 
profundidad de penetración de  estas. 
 
Aparte de las aplicaciones similares a las de los sensores de reluctancia variable se 
logran algunas aplicaciones muy particulares, tales como en los tacómetros de arrastre, la 
medida de posición lineal y ángulos en automóviles. 
 
 
6.3.1.3   Sensores Transformadores diferenciales (LVDT). 
 
Se basa en la variación de la inductancia mutua entre un primario y cada uno de 
los dos secundarios de un transformador, cuando se hace desplazar a lo largo de su interior 
un núcleo de material ferromagnético, arrastrado por un eje no ferromagnético, unido a la 
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pieza cuyo movimiento se desea medir. Si se analiza el comportamiento eléctrico se ve que 
cuando el primario se energiza con una tensión alterna, en la posición central las tensiones 
inducidas en los secundarios son iguales y, al desplazar de ese posición el núcleo, una de 
las dos tensiones del los secundarios crece y la otra decrece. 
 
Al comportamiento ideal descrito, cabe señalar algunas limitaciones. La primera es que 
en los dispositivos reales, la posición central no establece una tensión nula, sino una tensión 
mínima, esto se debe a las capacidades parásitas entre el primario y los secundarios. 
 
Las ventajas del LVDT son múltiples y justifican porque son el sensor de mayor uso. Su 
resolución teórica es infinita y en la práctica superior al 0.1%.  
 
Los alcances de medida pueden ir desde ± 100 µm a ± 25 cm, con tensiones de 
excitación aceptables, de 1 a 24 V, con frecuencias de 60 Hz a 20 kHz. Las sensibilidades 
disponibles van de unos 0.1 V/cm a 40 mV/ µm  por cada voltio de alimentación. 
 
Las aplicaciones más inmediatas de los LVDT son las medidas de desplazamiento y 
posición. 
 
 
6.3.1.4   Sensores Transformadores variables. 
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Si en un transformador uno o varios de sus devanados se le puede desplazar, 
lineal o angularmente, respecto a los demás, variando el acoplamiento  entre los devanados 
primario y secundario, esto es que la inductancia mutua entre ellos cambia, se tiene como 
resultado que la tensión inducida también cambia en los devanados.  
 
Este principio de medida se aplica muy bien, en aplicaciones  donde hay que determinar 
una posición o desplazamiento angular. 
 
Por su pequeño momento de inercia, los sensores de transformadores variables se 
imponen, por tener una menor carga mecánica al eje de giro. Por su construcción aguantan 
mayores temperaturas y más humedad, choques y vibraciones, por lo que son 
particularmente considerados en aplicaciones militares y aeroespaciales. 
 
Este principio de medida se presta bien a las aplicaciones donde hay que determinar una 
posición o un desplazamiento angular. 
 
 
6.3.1.5   Sensores Magnetoelásticos. 
 
También llamados sensores magnetorestrictivos, ya que son sensores de 
reactancia variable que, a diferencia de los anteriores, no se basan en un cambio de 
geometría o de la posición de materiales conductores o magnéticos. Su fundamento se basa 
 
 
100 
en el efecto Villari, el cual consiste en detectar cambios reversibles en las curvas de 
magnetización cuando se aplica un esfuerzo a un material ferromagnético e, inversamente, 
en cambios de forma y volumen durante la magnetización. Esta interrelación se debe a que 
las tensiones mecánicas internas de la estructura del material ferromagnético impiden 
durante la magnetización crezcan los dominios magnéticos, y que sus momentos 
magnéticos se orienten en la dirección del campo aplicado. Así disminuye la permeabilidad 
magnética y aumenta la fuerza coercitiva. Las tensiones mecánicas internas se deben a las 
deformaciones que se hacen en frío durante el proceso de preparación del material [1]. 
 
Las aplicaciones más inmediatas son las medidas de fuerza, par y presión en 
automóviles e industrias mecánicas. Normalmente se fabrican celdas de carga, donde hay 
una bobina cerrada sometida a compresión, tracción o ambas cosas a la vez. 
Comercialmente se conocen como sensores presductores o tordures. 
 
 
6.3.1.6   Sensores  basados en el efecto Wiegand. 
 
Consiste en la conmutación de la magnetización de la zona central de un hilo 
ferromagnético cuando se le somete a un campo magnético externo fuerte.  
 
El fenómeno se basa en el proceso de Wiegand
17
, que consiste en la torsión a un  hilo 
mientras se le somete a una tensión mecánica, hecha la deformación, se procede a un 
                                                 
17
 Metodo patentado por J.R. Wiegand en 1981 
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recocido a temperatura de 400 ºC. El resultado es que la zona central del hilo, o núcleo, 
resulta en términos magnéticos, blanda (ciclo de histéresis pequeño), debido a la 
orientación de los granos del material bajo la tensión aplicada. En cambio, la zona externa 
cubierta, resulta magnéticamente hablando, dura (ciclo de histéresis grande). En 
consecuencia, si se somete el hilo a un campo magnético longitudinal cíclico, el núcleo y la 
cubierta experimentan conmutaciones magnéticas (inversiones de polaridad) para 
intensidades de campo distintas. El ciclo de histéresis resultante tiene discontinuidades, 
denominadas saltos de Barkhausen. Estos cambios en el flujo magnético inducen una 
tensión de una bobina externa ubicada en la inmediata vecindad. 
 
La aplicación de estos sensores está en la detección sin contacto de campos magnéticos 
y de magnitudes  que los puedan hacer variar, como son los movimientos  y la posición. 
 
 
6.3.1.7   Sensores Electromagnéticos. 
 
Existen  dispositivos en los que el cambio de una magnitud física puede 
producir una alteración de un campo magnético o de un campo eléctrico, sin que se trate de 
un cambio en la inductancia o de la capacitancia.  
 
 
6.3.1.7.1 Sensores basados en la Ley de Faraday. 
 
 
 
102 
Si se tiene un circuito o una bobina que abarque un flujo magnético, al variar 
este con el tiempo, se presenta un fenómeno de inducción en la bobina o circuito, el cual se 
puede calcular así: 
 
      
  
  
                                                        6.8 
 
Donde:  “e”  es la fuerza electromotriz inducida. 
“N” numero de vuelta espiras de la bobina. 
“ø” flujo magnético. 
 
El flujo “ø” puede ser variable en el caso de ser producido por una corriente alterna, o 
bien puede variar debido a la variación de la posición del circuito con respecto al flujo 
siendo este constante.  
 
La aplicación de este tipo de sensor es de dos tipos:  
 
 El primer tipo son los tacómetros de alterna.  
 Segundo tipo lo conforman los tacómetros de corriente continua, los medidores de 
velocidad lineal y los caudalímetros electromagnéticos. 
 
 
6.3.1.7.2 Sensores basados en el efecto Hall. 
 
Se basan en el principio de Hall
18
 y consiste en la aparición de una diferencia 
de potencial transversal en un conductor o semiconductor, por el que se hace circular una 
corriente, cuando hay un campo magnético aplicado en dirección perpendicular a la que 
lleva la corriente. 
                                                 
18
 Descubierto por E.H. Hall en 1879. 
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La tensión de Hall obtenida, depende del grosor del material en la dirección del campo 
magnético aplicado, de la corriente primaria, del campo magnético aplicado y de las 
propiedades  eléctricas del material (densidad de carga y movilidad de los portadores).  
 
    
       
     
                                                                6.9 
 
Donde: “VH” : Tensión de Hall. 
  “t  “   : Grosor del material que atraviesa el campo magnético. 
  “B”    : Flujo magnético. 
  “I”     : Corriente primaria. 
 
La tensión de Hall depende de otros factores como son la tensión mecánica o presión y 
la temperatura. 
 
La dependencia de la presión (efecto piezoeléctrico) es un factor importante que debe 
considerar por el fabricante al momento de encapsular el componente.  
 
La temperatura tiene doble efecto, porque por una parte afecta a la resistencia que se 
presenta en el elemento, por lo que si se alimenta a tensión constante  la corriente de 
polarización, variará con la temperatura, y con ello la tensión de salida. Por tal razón se 
prefiere alimentar a corriente constante. 
 
El otro efecto de la temperatura, es que afecta la movilidad de los portadores 
mayoritarios en el material, esto a su vez a la sensibilidad. Dado que estos dos fenómenos 
tienen signos opuestos, es posible su compensación con un circuito adecuado. En  
cualquiera de los casos en conveniente limitar la magnitud de la corriente de control para 
evitar autocalentamiento. 
 
Las aplicaciones más inmediatas de los sensores basados en el efecto Hall, se pueden 
deducir al observar la ecuación 6.9, donde la medida de campos magnéticos (Gausímetros) 
es posible, así como la realización del producto entre dos magnitudes que se conviertan, 
respectivamente, en una corriente y un campo magnético, como por ejemplo la medida de 
la potencia eléctrica (Vatímetro). También es posible medir la intensidad de una corriente 
eléctrica, disponiendo de un elemento Hall en el entrehierro de un toroide abierto en el que 
el paso de una corriente crea un campo magnético que proporcional a su magnitud.  
 
Una limitación de los sensores de efecto Hall, es que su rango de sensibilidad para 
frecuencias por encima de los 25 kHz 
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6.3.2 SENSORES RESISTIVOS. 
 
Los sensores basados en la variación de la resistencia eléctrica, son probablemente 
los más abundantes. Esto se debe a que son muchas las magnitudes físicas que afectan al 
valor de la resistencia eléctrica de un material. Por tanto ofrecen una solución práctica y 
sustentada para numerosos problemas de medición. 
 
Para la clasificación de los diversos sensores de esta clase se toma como criterio el tipo 
de magnitud física medida. El orden de clasificación es el de las variables mecánicas, 
térmicas, magnéticas, ópticas y químicas. 
 
 Potenciómetros. 
 Galgas extensométricas. 
 RTD (Detector de temperatura resistivo). 
 Termistores. 
 Magnetorresistencias. 
 Fotorresistencias (LDR). 
 Higrómetros resistivos. 
 Resistencias semiconductoras para detección de gases. 
 Resistencias Shunt. 
 
 
6.3.2.1 POTENCIÓMETROS. 
 
Un potenciómetro es una resistencia con un contacto móvil, es cual se desliza o 
gira sobre el cuerpo principal de éste. La resistencia entre dicho contacto móvil y uno de los 
extremos del cuerpo principal de la resistencia es una fracción del valor total entre los 
extremos del cuerpo principal de la resistencia. 
 
Desde el punto de vista dinámico, equivale decir que la resistencia es proporcional al 
recorrido o desplazamiento del cursor, implica aceptar la validez de varias simplificaciones 
que conviene aplicar, esto no siempre se puede dar garantizar. 
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Otro factor a considerar es la temperatura en las resistencias, puesto que su valor se ve 
afectado con la variación de este parámetro. La variación de la resistencia puede darse no 
sólo por el cambio de la temperatura ambiente, sino que también se ve afectada por un auto 
calentamiento motivado por la limitación en la potencia que puede disipar el 
potenciómetro. 
 
Otro factor que limita la validez del modelo es el rozamiento del cursor y su inercia, que 
debe ser despreciable pero manteniendo un buen contacto. Se debe tener cuidado si se 
desea un resolución alta, puesto que el ruido que se presenta debido al contacto, puede 
alcanzar valores elevados debido al polvo, humedad, oxidación y desgaste. El ruido 
produce variaciones en la tensión de salida, y si es alta puede dar fluctuaciones apreciables 
para el sistema de medida que se utilice. 
 
En general los potenciómetros pueden ser lineales, circulares, líquidos o electrolíticos, 
todos ellos utilizados para medir un desplazamiento lineal o para medir desplazamientos 
circulares o de inclinación, de acuerdo a la aplicación requerida. 
 
 
6.3.2.2 GALGAS EXTENSOMÉTRICA. 
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Su fundamento se basa en el efecto piezorresistivo, que consiste en la variación 
de la resistencia de un conductor o de un semiconductor, el cual es sometido a un esfuerzo 
mecánico
19
.  
 
Con el fin de ilustrar este efecto, se tomara un hilo metálico que tiene una longitud 
determinada, igual que su longitud, sección transversal y resistividad. La resistencia del 
hilo se puede calcular con la siguiente expresión matemática:  
 
    
 
 
                                                                6.10 
 
Donde: “ρ” es la resistividad del material del hilo. 
      “l” es la longitud del hilo 
     “s” es la sección transversal del hilo 
 
Si se somete el hilo a un estiramiento (esfuerzo longitudinal), cada una de las tres 
magnitudes  que intervienen en el valor de la resistencia, experimentan un cambio, por 
tanto el valor de la resistencia también cambiará. 
 
                                                 
19
 Descubierto por Lord Kelvin en 1856. 
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Las galgas extensométricas se pueden aplicar a la medida de cualquier variable que 
pueda convertirse, con el sensor apropiado, en una fuerza capaz de provocar una 
deformación del orden de 10 µm e incluso inferior [1]. 
 
 
6.3.2.3 DETECTOR DE TEMPERATURA RESISTIVO (RTD). 
 
El fundamento de las RTD es la variación de la resistencia de un conductor con 
la temperatura. 
 
El número de electrones disponibles para la conducción no cambia apreciablemente con la 
temperatura, en un conductor. Pero si esta se incrementa las vibraciones de los átomos 
alrededor de sus posiciones de equilibrio son mayores, y así dispersan más eficazmente los 
electrones, reduciendo su velocidad media. Esto se traduce en un coeficiente de temperatura 
positiva, es decir, en un aumento de la resistencia con la el incremento de la temperatura. 
 
Los materiales que se usan para construcción de estos sensores son, el platino, el cobre, 
níquel y molibdeno, puesto que sus características ofrecen mayor sensibilidad que otros 
metales. 
 
La aplicación más inmediata de los detectores de temperatura resistivos es, obviamente, 
la medida de temperaturas.  
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6.3.2.4 TERMISTORES. 
 
El fundamento de los termistores  se basa en la dependencia  de la resistencia de 
los semiconductores con la temperatura, cuyo valor está determinado por la variación de 
número de portadores.  
 
En un semiconductor característico (impurezas presentes) el incremento de la 
temperatura determina un aumento de portadores, que se refleja en un una reducción de la 
resistencia, caracterizando con un coeficiente de temperatura negativo. Esta relación varía 
con la presencia de impurezas y si el dopado es alto, es semiconductor adquiere 
propiedades metálicas con coeficiente de temperatura positivo (PTC) en un margen de 
temperaturas limitado. 
 
Las aplicaciones de los termistores se pueden dividir entre las que están basadas en un 
calentamiento externo del termistor, que son todas las relativas a la medida, control y 
compensación de temperatura, y las que se basan en calentarlo  mediante le propio circuito 
de medida. Están entre estas últimas las medidas de caudal, nivel y vacío (método Pinai) y 
el análisis  de la composición  de gases, todos ellos son casos en que varía la conductividad 
térmica del medio alrededor del termistor, y también  el control automático de volumen y 
potencia, la creación de retardos de tiempo y la supresión de transitorios. 
 
 
6.3.2.5 MAGNETORESISTENCIAS. 
 
Su fundamento se basa en que si se aplica un campo magnético a un conductor 
por el cual está circulando una corriente eléctrica, dependiendo de la dirección del campo, 
además de la tensión de Hall se presenta una reducción de la corriente al ser desviados 
algunos electrones de su trayectoria. Esto se traduce  en un aumento de la resistencia
20
. 
 
                                                 
20
 Efecto descubierto por Lord Kelvin en 1856. 
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Los conductores que se fundamentan en el efecto magnetorresistivo son de segundo 
orden en comparación con los de efecto Hall, aunque en materiales anisótropos tales como 
los ferromagnéticos, al depender su resistencia del estado de magnetización, el efecto de un 
campo magnético externo se hace más notorio, con variaciones del 2% al 5%. 
 
Comparados con los sensores de efecto Hall, donde la salida depende también del campo 
magnético, esta no se deriva, los magnétorresistivos tienen mayor sensibilidad, mayor 
margen de temperatura y mayor margen de frecuencia. (desde  c.c. hasta varios Mhz). 
 
Las aplicaciones propuestas están:  
 
 Las de medidas directas de campos magnéticos. En estas se puede mencionar el 
registro magnético de audio (sin perturbaciones debidas a las fluctuaciones de la 
velocidad de la cinta) y las lectoras de tarjetas magnéticas (de crédito, 
identificación, control de acceso) y de precios codificados magnéticamente. 
También se aplica para detectar partículas magnéticas en pacientes que vayan a ser 
sometidos a exploraciones de resonancia magnética. 
 Las medidas indirectas de otras magnitudes a través de variaciones de campo 
magnético. 
 
 
6.3.2.6 FOTORESISTENCIAS 
 
Estos sensores se basan en la variación que sufre la resistencia eléctrica de un 
semiconductor al incidir sobre su superficie una radiación electromagnética con longitudes 
de onda entre 1 mm y 10 mm. 
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El fundamento de estos sensores se basa en que la conductividad eléctrica de un material 
depende del número de portadores en la banda de conducción. En especial en un material 
semiconductor, que se encuentra a baja temperatura una muy buena parte de sus electrones 
están en la banda de valencia, y se comporta casi como un aislante. Si se aumentara la 
temperatura y con ella la agitación de los electrones, el número de electrones que saltan de 
la banda de valencia a la conducción es cada vez mayor, aumentando la conductividad. 
Ahora bien si el material semiconductor está dopado, el salto de electrones de una banda a 
otra se hace más fácil. 
 
Las aplicaciones de las LDR (fotoresistencias) ordinarias se pueden dividir entre dos 
grupos:  
 
 Las de medida de luz, con poca precisión y bajo costo. Control automático de 
brillo y contraste en receptores de televisión, control de diafragmas de cámaras 
fotográficas, detección de fuego, etc. 
 Las que emplean la luz como radiación a modificar. Detectores de presencia y 
posición y algunas medidas de nivel de depósitos. 
 
 
 
6.3.2.7 HIGRÓMETROS RESISTIVOS. 
 
Para entender el principio de funcionamiento de este tipo de sensor, se debe 
empezar por recordar algunas definiciones tales como la humedad, la cual se define como 
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la cantidad de vapor de agua presente en un gas. O también como la cantidad de agua 
absorbida en un líquido o en un sólido.  
 
La masa de vapor de agua que puede contener un volumen dado de gas [g/m
3
], se 
denomina humedad absoluta.  
 
Se define la humedad relativa como la relación entre la presión del vapor de agua 
presente y necesaria para se presente saturación a una temperatura dada, dicha medida se da 
en tanto por ciento. 
 
La mayoría de los aislantes eléctricos descienden su resistividad de manera brusca, al 
aumentar su contenido de humedad. Con base en este efecto si se mide la variación de su 
resistencia, se puede obtener un higrómetro resistivo. 
 
 
6.3.2.8 SENSORES  DE CORRIENTE RESISTIVOS (SHUNT). 
 
En la actualidad el convertidor más simple de corriente a tensión es la 
resistencia en derivación (Shunt), se basa en la caída de tensión que se presenta en un 
conductor al paso de la corriente por este. Una condición para la medida con este sensor, es 
que se debe intercalar (en serie) en el circuito donde se desea medir la corriente, esto 
representa un inconveniente, puesto que no ofrece un aislamiento eléctrico. 
 
Las Shunt se suelen especificar con una serie de características eléctricas y mecánicas. 
Las especificaciones suelen indicar que tan perfecto es la Shunt para ser utilizado como 
sensor de corriente. 
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Una Shunt de precisión actual, tiene exactamente la resistencia precisa. Su resistencia no 
cambia con la temperatura, el tiempo o la corriente. Además su inductancia es cero. Las 
Shunt actuales de precisión se acercan a las ideales, pero son de gran volumen y costosas. 
 
Las Shunt son especificadas prácticamente en términos de: 
 
 Rango de la corriente: Se indica el valor máximo de la corriente a medir. 
 Tensión de salida: Específica el valor de la caída de tensión que se presenta en 
terminales de la Shunt, el cual es producido por el paso de la corriente sobre la 
resistencia interna de esta. 
 Precisión de la resistencia: Indica cual es la variación alrededor del valor 
especificado.  
 Desviación del valor por efecto de la temperatura: Se especifica cuando cambia la 
resistencia por unidad de temperatura. 
 Potencia nominal / Reducción de carga: La Shunt disipa calor debido al paso de la 
corriente que fluye por ella. Dado que un incremento en la temperatura afecta su 
valor e incluso puede dañarla de manera permanente, se debe especificar su 
potencia límite y su factor de reducción (un factor de reducción típico es de 2/3 de 
la corriente nominal que se utiliza en condiciones normales como lo indican las 
normas AIEE). 
 
Es usual esta técnica de resistencia en derivación, puesto que son muy utilizadas para 
incrementar el rango en otros dispositivos de medida de corriente, usando una conexión que 
deriva parte de la corriente total hacia el medidor. La respuesta en frecuencia es buena, e 
incluye la componente DC. 
 
 
Figura 6.9  Resistencias Shunt. [3] 
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Las resistencias Shunt entregan una tensión de salida que puede ser utilizado por una 
variedad de medidores secundarios, incluyendo medidores análogos, digitales, 
osciloscopios y convertidores 4 a 20 mA. Las Shunt no proveen aislamiento y tienen un 
efecto potencialmente inaceptable sobre el circuito donde se está midiendo la corriente. 
 
La corriente que fluye a través de una Shunt genera resonancia magnética y campo 
eléctrico, por este hecho el modelo del Shunt es una combinación serie de una resistencia y 
de una inductancia como se muestra en la figura 6.9. [3] 
 
. .SHUNT R L SHUNT SHUNT
dI
V V V R I L
dt
                                                   6.11 
 
Donde:     “VShunt” :  Tensión asociada al Shunt. 
      “LShunt”  :  Inductancia asociada al Shunt. 
     “RShunt” :   Resistencia del Shunt. 
    “I" :           Corriente que atraviesa la Shunt y que se desea medir. 
 
 
Figura 6.10  Circuito equivalente de una Shunt. [3] 
 
Si la Shunt utiliza uno o varios conductores con longitudes muy cortas, el valor de la 
inductancia de esta puede ser de un valor muy pequeño, al punto de ser despreciable. 
 
 
  
 
 
114 
6.4  MODULOS DE MEDIDA PARA LA ESTRUCTURA DEL  
TELURÓMETRO. 
 
La estructura del telurómetro se muestra en la figura 6.1, exige la utilización de dos 
módulos de medición, uno para medir corriente inyectada al terreno y otro módulo para 
medir la tensión distribuida en el terreno. Cada módulo establece una técnica de medición, 
la cual requiere de elementos (sensores) que permita cuantificar la corriente y la tensión. 
 
 
6.4.1 SENSOR DE CORRIENTE. 
 
La inyección de una corriente con unas características especiales hacia el suelo, 
exige una revisión de las características de los sensores (ver 6.3), con el fin de determinar el 
tipo de sensor a utilizar para medir esta variable eléctrica. 
 
Una de las características especiales del sensor de corriente son su magnitud y su  rango 
de medida en frecuencia. Por tanto el sensor que se requiere en la construcción del 
telurómetro, debe tener las siguientes características: 
 
 Un rango de medida de 0 a 500 mA. 
 Un ancho de banda de 0 a 1 Mhz. 
 
De acuerdo a estas características el sensor que mejor se ajusto a estas exigencias es la 
resistencia Shunt. Puesto que tiene una muy buena respuesta a la frecuencia y su linealidad 
permite una lectura muy sencilla de obtener a través de un modelo matemático con un 
ajuste de curva realmente sencillo. 
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La resistencia Shunt que se utilizó en la construcción del módulo de medida de corriente 
es la siguiente: 
 
 
Figura 6.11  Foto de la Shunt Procal utilizada como sensor de corriente. 
 
  
 Fabricante: Procal S.A. 
 Rango de corriente. 5 A. – 50 V 
 Tipo de Shunt: Conductor cilíndrico corto. 
 
Con el fin de establecer una expresión matemática que nos permitiera establecer la 
magnitud de la corriente en función de la tensión en sus terminales, se le solicito al 
Laboratorio de Variables Eléctricas de la Universidad Tecnológica, que caracterizara la 
Shunt de la siguiente manera de acuerdo a un rango de valores de corriente y frecuencia. 
 
Los datos obtenidos por el laboratorio de Metrología de Variables Eléctricas es el siguiente: 
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Figura 6.12  Informe de caracterización de resistencia Shunt. 
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Figura 6.13  Continuación del informe de caracterización de resistencia Shunt. 
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Con base en la información entregada por el laboratorio de metrología – Variables 
Eléctricas de la Universidad Tecnológica a través del informe 001-2010, se procedió a 
obtener una expresión matemática con los datos de corriente y tensión para cada frecuencia. 
La ecuación matemática obtenida permite calcular la corriente de acuerdo al valor de 
tensión que se esté leyendo en los terminales de la resistencia Shunt. El ajuste matemático 
usado para el cálculo de la ecuación matemática, aplica el método de los mínimos 
cuadrados. Ver las siguientes figuras con los ajustes: 
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120 
Figura 6.14  Modelo matemático para la resistencia Shunt Procal. Para una frecuencia de 10 Hz. 
 
 
121 
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Figura 6.15  Modelo matemático para la resistencia Shunt Procal. Para una frecuencia de 100 Hz. 
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Figura 6.16  Modelo matemático para la resistencia Shunt Procal. Para una frecuencia de 5 kHz. 
 
Al realizar la gráfica para cada grupo de datos (tensión vs corriente) en su respectiva 
frecuencia se puede ver claramente la característica lineal de la resistencia Shunt que se 
eligió. 
 
Se puede ver en las figuras 6.14, 6.15 y 6.16 las expresiones matemáticas de los modelos 
de ajuste que se utilizan y que permiten obtener los coeficientes de determinación (índice 
de fiabilidad), muy cercanos a uno (1), para cada frecuencia.  
 
Valores de coeficientes cercanos a la unidad establece que los modelos matemáticos 
interpretan de manera adecuada el comportamiento de la tendencia de los datos, lo cual 
queda manifiesto al calcular las incertidumbres de cada modelo para cada frecuencia, 
siendo estas muy pequeñas. [4] 
 
                                                                  6.12 
 
Donde: “R2”: Es el coeficiente de determinación. 
        “ i “:  Es la incertidumbre de la tendencia de los datos obtenido con el modelo. 
 
  
  
  
                                                               6.13 
 
Donde Sr: Es la sumatoria de los errores cuadráticos que se alcanza respecto al modelo 
matemático ajustado. 
         St:  Es la sumatoria de los errores al cuadrado que se alcanza respecto al valor 
medio de los datos originales. 
 
Otra forma de obtener el valor de la incertidumbre, es despejándola de la ecuación 6.12. 
En este caso se conoce el valor del coeficiente de determinación. 
 
                                                       6.14 
 
De la ecuación 6.12 se puede decir que cuando la incertidumbre es cero, el coeficiente 
de determinación es 1, esto quiere decir que el modelo matemático interpreta perfectamente 
la tendencia que tienen los datos. 
 
Para la frecuencia de 10 Hz, se obtiene la siguiente expresión matemática: 
 
                                                               
                                                       6.1 
 
El valor del coeficiente de determinación es: 
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                                                            6.16 
 
El valor de la incertidumbre se calcula a partir del valor del coeficiente de determinación 
así: 
 
                                                6.17 
 
Para la frecuencia de 100 Hz, se obtiene la siguiente expresión matemática: 
 
                                                                 
                                                        6.18 
 
El valor del coeficiente de determinación es de: 
 
                                                           6.19 
 
El valor de la incertidumbre se calcula a partir del valor de coeficiente de determinación 
así: 
 
                                                6.20 
 
Para la frecuencia de 100 Hz, se obtiene la siguiente expresión matemática: 
 
                                                                 
                                                           6.21 
 
El valor del coeficiente de determinación es de: 
 
                                                           6.22 
 
El valor de la incertidumbre se calcula a partir del valor de coeficiente de determinación 
así: 
 
                                                6.23 
 
La caracterización de la Shunt permite calcular el error que se comete al calcular la 
corriente con las expresiones matemáticas obtenidas con el ajuste matemático del modelo 
polinomial de sexto orden. Ver figuras 6.11, 6.12 y 6.13:  
 
 Para la frecuencia de 10   Hz,   el % error es de 1.47799136. 
 Para la frecuencia de 100 Hz,   el % error es de 1.545801365 
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 Para la frecuencia de 5   kHz,   el % error es de 1.226981358 
 
 
Los errores que se cometen con los modelos matemáticos para obtener el valor de la 
corriente, son razonablemente aceptables. Es típico que los equipos de medida (equipos de 
medida comercial) de esta clase estén por el orden del 3% al 5%. (ver capítulo 5). 
 
 
6.4.2 Modulo de filtrado [4]. 
 
En este módulo se requiere implementar un sistema que permita leer únicamente las 
tensiones que se establecen debido a la distribución de la corriente que se inyecta al terreno 
a través de una fuente auxiliar a una frecuencia específica. 
 
La razón por la cual se implementa este módulo, es debido a que se pueden presentar 
corrientes espurias, originadas por diversas causas, que finalmente afectaran la medida de la 
tensión que es captada por los electrodos auxiliares del modulo de medida.  
 
Un filtro se puede definir como un dispositivo que modifica de un modo determinado 
una señal que pasa a través de él. Algunos autores prefieren dar la denominación de filtros a 
los dispositivos selectores de frecuencia, es decir, aquellos que “dejan pasar” las señales 
presentes en cierto rango de frecuencia y “bloquean” las señales de otro rango. Existen 
muchos filtros de interés práctico que no cumplen esta función, por lo que es más acertado 
preferir la definición más amplia, la mayoría de los filtros que se usan son selectores de 
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frecuencia. La excepción la constituyen los filtros pasatodo que, sin alterar la amplitud, 
modifican la fase. 
 
Los filtros se pueden clasificar así: 
 
1. Filtro según la variable física que maneja. 
 
Cuando la variable física es una magnitud eléctrica (corriente o tensión), este se 
define como un filtro eléctrico. Existen también filtros mecánicos, filtros acústicos, filtros 
ópticos, etc. 
 
2. Filtros según su comportamiento. 
 
Filtros lineales y filtros no lineales. Según su comportamiento pueden o no 
ajustarse a un modelo matemático con ecuaciones lineales. Un ejemplo de filtro no lineal es 
un comparador de tensión. Otro, un rectificador. 
 
3. Filtros según el tipo de valores que maneja. 
 
Filtros analógicos y filtros digitales. Los filtros analógicos son aquéllos en los 
cuales la señal puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, y los digitales 
corresponden al caso en que la señal toma sólo valores discretos. También pueden 
clasificarse en filtros continuos y filtros discretos o muestreados, según que la señal se 
considere en todo instante o en instantes discretos. Dado que los filtros digitales en la 
práctica son siempre muestreados, el nombre “filtro digital” se refiere habitualmente a 
filtros discretos digitales. Sin embargo, existen filtros discretos no digitales, como los 
filtros de capacidades conmutadas. 
 
4. Filtros según el empleo de elementos activos. 
Finalmente, los filtros también se pueden clasificar en filtros activos o filtros 
pasivos según el empleo o no de fuentes controladas (elementos activos, tales 
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como amplificadores y sus derivados). Los filtros eléctricos pasivos se 
implementan en general con inductores y capacitores. Dado que los inductores 
son elementos, voluminosos, pesados y costosos, el empleo de filtros pasivos es 
poco conveniente excepto en frecuencias bastante altas. Los inductores pueden 
eliminarse mediante el uso de amplificadores y técnicas de realimentación. 
 
 
6.4.2.1 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. 
 
Para la representación del sistema en bloques de un filtro se hace necesaria la 
utilización de la transformada de Laplace de la entrada y salida. 
 
 
 
Figura 6.17  Diagrama en bloques de un sistema lineal utilizando la transformada de Laplace. [4] 
 
 
     .R s H s E s                                                        6.24 
 
Donde: “H(s)” es la función de transferencia del sistema. 
             “E(s)” en la señal de entrada al sistema. 
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             “R(s)” en la señal de salida del sistema. 
 
También se puede definir la función de atenuación del sistema. 
 
 
 
1
A s
H s
                                                                 6.25 
 
Esta terminología se retoma de la teoría de redes de transmisión y que a la postre ha 
resultado conveniente para el análisis de filtros pasivos, ya que el módulo en general resulta 
mayor que 1 y, en dB, positivo. En filtros activos no hay en principio una razón para 
continuar con el uso de la atenuación, excepto el aprovechamiento de las numerosas tablas 
y ábacos disponibles. En cambio el empleo de la función de transferencia o transmisión 
permite unificar la teoría de filtros con el resto de la teoría de sistemas lineales.[5] 
 
 
6.4.2.2 Módulo, fase y retardo de grupo. 
 
Es interesante poder observar el comportamiento de un sistema en “s = jω”, 
puesto que es la respuesta en frecuencia, por tanto la función de transferencia se puede 
escribir como: 
 
                                                              6.26 
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Donde: 
 
                                                            6.27  
 
 
            
    
    
                                               6.28 
 
Las funciones de transferencia sintetizables con una cantidad finita de componentes de 
circuito son siempre racionales. En particular esto implica que R(ω) e I(ω) son racionales. 
En cambio el módulo y la fase no lo son, lo cual dificulta su manejo analítico. 
 
        , se puede convertir en racional elevándola al cuadrado: 
 
      
2 2 2H j R I                                                  6.29 
 
Asimismo derivando       respecto a ω se tiene que: 
 
      
  
  
                      
            
 ,                                        6.30 
 
Que es, también, una funcion racional. 
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Se define el retardo de grupo”     “como: 
 
 
 
 
d j
d
 
 

                                                           6.31 
 
 
El signo y el nombre toman sus valores de acuerdo a la siguiente interpretación. Si 
“      ”, entonces:  
 
               
  
 
                                            6.32 
 
Ahora bien un desfase        representa un retardo temporal igual a: 
 
       
      
  
,                                                     6.33 
Donde se tiene que: 
 
         
 
  
     
  
 
                                                 6.34 
 
Esto quiere decir que el retardo que experimenta una senoide de frecuencia “ωo” es el 
promedio de “τ(ω)” entre “0” y “ωo”. En el caso particular en que “τ(ω)” sea constante, 
representa el retardo que experimentan todas las frecuencias. 
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6.4.2.3 TIPOS DE FILTROS SELECTORES DE FRECUENCIA 
 
Estos filtros permiten el paso de la señal con frecuencias dentro de un rango, 
definido este por una frecuencia inferior y una frecuencia superior, denominadas 
frecuencias de corte. Idealmente dentro de las frecuencias de corte debe haber transmisión 
sin distorción, y por fuera de este rango la ganancia debe ser nula. 
 
Existen cuatro tipos básicos de selectores de frecuencia: pasabajos, pasaaltos, pasabanda 
y rechabanda. También existen algunos selectores multifrecuencia, como es el caso de los 
filtros peine, que rechazan o permiten el paso de los armónicos de una frecuencia dada, 
estos se utilizan para rescatar o eliminar componentes periódicas poliarmónicas de una 
señal espectral compleja. Es importante destacar que estos filtros se implementan de forma 
digital ya que su realización analógica supone dificultades y costos muy elevados. 
 
 
6.4.2.3.1 FILTRO PASABAJO. 
 
Este tipo de filtro permite unicamente el paso de señales con frecuencias 
menores a un valor de frecuencia especifica denominada frecuencia de corte (o frecuencia 
superior de corte). En las gráficas 6.18 y 6.19 se puede ver claramente el principio de 
funcionamiento de este dispositivo.  
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Figura 6.18  Diagrama de amplitud de un filtro pasabajos.[5] 
 
 
 
 
Figura 6.19  Diagrama de fase y retardo de grupo de un filtro pasabajos.[5] 
 
Se puede ver en las gráficas que en la banda de corte la atenuación es infinita, mientras 
que la fase y el retardo de grupo en la banda de atenuación están indefinidos, puesto que el 
modulo tiene un valor igual a cero. 
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Al rango de frecuencias donde permite el paso de señales se llama banda de paso y al 
rango de frecuencias donde no permite el paso de señales se denomi banda de corte 
 
 
6.4.2.3.2 FILTRO PASA ALTO. 
 
Este filtro permite unicamente el paso de señales con frecuencias mayores a 
un valor específico de frecuencia denominada como frecuencia de corte (o frecuencia 
inferior de corte). En las gráficas 6.20 y 6.21, se  puede ver claramente el principio de 
funcionamiento de este filtro. 
 
 
Figura 6.20  Diagrama de amplitud de un filtro pasa alto.[5] 
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Figura 6.21  Diagrama de fase y retardo de grupo de un filtro pasabanda.[5] 
 
. 
6.4.2.3.3 FILTRO PASABANDA 
 
Este tipo de filtro permite unicamente el paso de señales cuyas frecuencias 
están comprendidas entre dos frecuencias (ω1< ω2) denominadas frecuencia inferior de 
corte y frecuencia superior de corte, respectivamente. En las gráficas 6.22 y 6.23 se puede 
ver el principio de funcionamiento. 
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Figura 6.22  Diagrama de amplitud de un filtro pasabanda.[5] 
 
 
 
Figura 6.23  Diagrama de fase y retardo de grupo de un filtro pasabanda.[5] 
 
 
6.4.2.3.4 FILTRO RECHAZABANDA 
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Este tipo de filtro bloquea las señales cuyas frecuencias esten comprendidas 
entre las frecuencias de corte “ω1” y “ω2”, y dejando pasar las que no estan entre este 
rango. 
 
 
Figura 6.24  Diagrama de amplitud de un filtro rechazabanda.[5] 
 
 
El diagrama de fase y retardo de grupo para este tipo de filtro se puede ver en la figura 
6.25. 
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Figura 6.25  Diagrama de fase y retardo de grupo de un filtro rechazabanda.[5] 
 
De acuerdo a la información presentada el tipo de filtro que se requiere para la 
aplicación del proyecto, es del tipo pasabanda, puesto que se requiere medir unicamente las 
tensiones que aparezcan en el terreno, debido a la distribución de la corriente inyectada con 
una frecuencia especifica. 
 
A continuación se ampliará la información únicamente del filtro que se eligió como 
parte de la estructura del telurómetro. 
 
 
 
 
6.4.2.4 FILTRO REAL PASABANDA. 
 
Las respuestas ideales que se indicaron antiormente no se puede se lograr con 
una cantidad finita de componentes, puesto que no se pueden representar como funciones 
racionales. Por lo tanto, los filtros reales sólo se pueden aproximar en mayor o menor grado 
a los filtros ideales. En la figura 6.25 se ilustra el caso del  filtro pasabanda real comparado 
con el correspondiente pasabanda ideal. 
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Figura 6.26  Amplitud y fase de un filtro pasabanda real (banda angosta).[5] 
 
En la figura 6.26 las líneas punteadas ilustran la ganancia del filtro pasabanda ideal 
correspondiente. En tanto la línea continua muestra la respuesta del filtro real. 
 
 
6.4.2.4.1 PLANTILLA 
 
De acuerdo a la aplicación que se esté desarrollando, se requiere una mayor 
o menor aproximación. Para ello se reemplazan los valores constantes de las bandas de 
paso y atenuación por cotas, y se introduce una banda de transición en lugar del salto 
abrupto. La especificación así obtenida se denomina plantilla. En las figuras 6.27 y 6.28 se 
presentan las plantillas del filtro pasabanda.[5] 
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Figura 6.27  Plantilla de transferencia y atenuación para un filtro pasabanda real.[5] 
 
 
 
Figura 6.28  Plantilla de retardo de grupo para un filtro pasabanda real.[5] 
 
Donde “ 1 2p py  ” son las frecuencias de paso y “ 1 2a ay  ” son las frecuencias de 
atenuación. 
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Se puede observar en las anteriores figuras, que se especifican plantillas para el módulo 
de la función de transferencia, H , o de la atenuación, A , y para el retardo de grupo “ ”. 
Para algunas aplicaciones se suele especificar una plantilla para la fase. 
 
En cada plantilla el área sombreada no puede ser ocupada por la señal, solo las áreas 
claras son permitidas.  
 
“Como se aprecia, la separación de la frecuencia de corte en una frecuencia de paso,   , y 
otra de atenuación,   , permite definir cotas independientes para las regiones de paso y de 
corte. Así, Hmín es el mínimo valor de |H| admisible en la banda de paso, en tanto que Hmáx 
es el máximo en la banda de corte. Esto significa que no se exige que |H| sea igual a 1 en 
la banda de paso, como sucedía con el filtro ideal, sino que se le permite bajar hasta Hmín 
< 1. La elección de Hmín dependerá del problema a resolver, por ejemplo, del error de 
ganancia que se admita en la banda de paso. Así, por ejemplo, en un filtro para audio se 
admite en general sin inconvenientes una tolerancia de entre 1 dB y 3 dB, que implica que 
Hmín podrá estar aproximadamente entre 0,7 y 0,9. En cambio, en un filtro para un 
instrumento de medición se requieren en general tolerancias menores al 1%, por lo que 
Hmín no podrá ser menor de 0,99.”[5]. 
 
 
6.4.2.4.2 ANCHO DE BANDA RELATIVO. 
 
Es un parámetro propio de los filtros pasabanda. Se define como. 
 
   
       
  
                                                        6.35 
 
Este parámetro es más significativo que el ancho de banda absoluto “        ”, 
puesto que no es lo mismo tener un ancho de banda de 100 Hz en un filtro de frecuencia 
central de 200 Hz que en uno de frecuencia central de 1 MHz. 
 
 
6.4.2.4.3 FILTRO PASABANDA - BANDA ANGOSTA. 
 
Los filtros de banda angosta presentan una respuesta en frecuencia la cual se 
puede observar en la figura 6.29. El análisis y su construcción, se puede simplificar mucho 
al estipular que este tipo de filtro puede tener una ganancia de 1 o 0 dB a la frecuencia de 
resonancia “fr”. Las ecuaciones y los términos del filtro banda angosta, se toman del 
concepto general de filtros banda pasabanda (banda ancha).[6] 
 
El ancho de banda (B) de este tipo de filtro esta definido por el intervalo de frecuencias 
entre “fL” y “fH “, el cual puede ser calculado de la siguiente forma: 
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                                                                  6.36 
 
Es importante resaltar que el ancho de banda no está centrado exactamente con la 
frecuencia de resonancia. (es por esto que se utiliza el nombre de “frecuencia de 
resonancia” y no “frecuencia central” para designar “fr “). 
 
 
Figura 6.29  Curva típica de respuesta en frecuencia de un filtro pasa banda estrecha. [6] 
 
 
El calculo de la frecuencia de resonancia se puede hacer a partir de los valores de “fL “ y 
“fH “así: 
 
 r H Lf f f                                                             6.37 
 
Ahora bien, si se conoce la frecuencia de resonancia  “fr “ y el ancho de banda “B”, es 
posible calcular las frecuencia de corte con las siguientes ecuaciones.[6] 
 
2
2
4 2
L r
B B
f f                                                             6.38 
                                   
H Lf f B                                                                 6.39 
 
Un factor importante en el diseño de un filtro pasabanda es el factor de calidad (Q), es 
cual esta definido por la relación entre la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. 
 
 
143 
Este parámetro del filtro determina la medida de selectividad, esto quiere decir que un “Q” 
alto indica que el filtro selecciona una banda de frecuencias pequeña. 
 
rfQ
B
                                                                     6.40 
 
Para un filtro banda ancha se tiene un ancho de banda es de dos o más veces la 
frecuencia de resonancia. Es decir, “Q ≤ 0.5”.  
 
Para el caso de un filtro banda-angosta se tiene un “Q > 0.5”, el cual casi siempre se puede 
construir en una sola etapa. 
 
 
6.4.2.4.3.1 CIRCUITO PARA EL FILTRO BANDA ANGOSTA 
 
El circuito de un filtro banda angosta sólo emplea un amplificador 
operacional, tal como se muestra en la figura 6.30 
 
 
Figura 6.30  Circuito de filtro activo pasabanda banda estrecha. [6] 
 
Se toma como ejemplo una de las frecuencias que el equipo del proyecto debe manejar.  
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Para una frecuencia de resonancia es de 1 kHz,  se calculan las frecuencia de corte 
inferior y superior, para tal efecto se utilizan las ecuaciones 6.38 y 6.39. 
2
2100 1001000 951.25
4 2
Lf Hz
 
    
 
                                  6.41 
951.25 100 1051.25Hf Hz                                                6.42 
 
Para verficar la frecuencia de resonancia se utiliza la ecuación 6.37, por tanto: 
 
   951.25 1051.25 1000rf Hz                                        6.43 
 
De igual forma el factor de calidad se calcula utilizando la ecuación 6.40: 
 
  
    
   
                                                                      6.44 
 
Esto corrobora que un valor de “Q” alto indica que el filtro utiliza un ancho de banda 
muy pequeño y efectivamente asi es, puesto que el valor elegido para “B” es de 100. Esto 
hace muy selectivo el filtro. 
 
El funcionamiento del filtro banda angosta con ganacia unitaria, se determina con unas 
pocas ecuaciones. El ancho de de banda “B” en Hertz se determina con la resistencia “R” y 
los dos capacitores “C” mediante las siguientes expresiones: 
 
  
      
  
                                                                       6.45 
 
  
  
 
                                                                          6.46 
 
Es importante tener en cuenta que la ganancia tiene un valor máximo de 1 cuando se 
tiene una frecuencia igual a “fr”, a condición que la resistencia de retroalimentación “2R” 
tenga el doble de valor de la resistencia de entrada. 
 
La frecuencia de resonancia “fr” queda determinada por la resistencia “Rr” de acuerdo 
a la siguiente expresión: 
 
   
 
     
                                                                      6.47 
 
Conocidos los valores de los componentes del circuito, se puede calcular la frecuencia 
de resonancia con la siguiente expresión: 
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                                                                6.48 
 
Revisando de nuevo los valores del ejemplo se tiene que el valor de la resistencia “R” se 
puede calcular despejandola de ecuación 6.45, así: 
 
Se asume un valor para “C” de 16 µF, y de 100 para “B”. 
 
   
      
              
                                                              6.49 
 
   
     
          
                                                                6.50 
 
       
 
  6
0.1125 100
1 1000.26
0.599.44 16 10
r Zf H
F
  
 
                           6.51 
 
 
 
6.4.2.4.3.2 Simulación de circuitos para los filtros diseñados. 
 
Con la ayuda del programa Proteus, se realizó una simulación de los 
filtros requeridos para cada una de las frecuencia que requiere el telurómetro. 
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Figura 6.31  Simulación de los circuitos para los filtros. 
 
 
6.5 Módulo de Presentación de datos.  
 
Para la presentación de datos se decide utilizar el módulo de caracteres LCD 
CFAH1602B-TMI-JT. Este tipo de visor de caractéres tipo LCD, tiene muy buena 
visibilidad incluso con luz incidente sobre la pantalla, lo que facilita la lectura de datos 
cuando se trabaja en campo abierto. 
 
 
 
 
Las características de este módulo son las siguientes: 
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Figura 6.32  Características del LCD CFAH1602B-TMI-JT. [13] 
 
 
El sistema del módulo de caracteres CFAH1602B-TMI-JT se ilustra en la gráfica 6.32, 
este diagrama en bloque permite visualizar su funcionamiento y su conexión. 
  
Figura 6.33  Diagrama en bloque del LCD CFAH1602B-TMI-JT. [13] 
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La distribución de los pines de conexión se puede ver claramente en la gráfica 6.33. 
 
 
Figura 6.34  Asignación de funciones de los pines LCD CFAH1602B-TMI-JT. [13] 
 
 
En la gráfica 6.34 se pueden ver las características eléctricas del módulo de acuerdo a la 
tensión de alimentación. 
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Figura 6.35  Características eléctricas DC LCD CFAH1602B-TMI-JT. [13] 
 
La carátula del módulo de caracteres que se escogió para el proyecto se presenta en la 
siguiente gráfica, la cual permite leer fácilmente, aun con incidencia de luz solar sobre este. 
 
 
 
 
6.36  Pantalla del módulo LCD CFAH1602B-TMI-JT. [13] 
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6.6 Módulo de generación de señales con variación de frecuencia. 
 
La estructura de este modulo se fundamenta en la utilización del circuito integrado 
MAX038 el cual permite construir un sistema para generar señales con diferentes 
frecuencias.  
 
El MAX038 es un circuito integrado con capacidad para producir formas de onda de alta 
calidad, tales como onda seno, cuadrada, triangular, rampa o pulso, con alta estabilidad y 
precisión. 
 
Figura 6.37  Diagrama en bloque MAX038. [7] 
 
 Sus características son: 
 
 Rango de operación en frecuencia 0.1 Hz a 20 MHz 
 Generador monolítico de funciones de ondas seno, triangular, cuadrada, pulso y 
diente de sierra. 
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 Ajuste independiente del ciclo de trabajo y la frecuencia. 
 Baja distorsión en onda seno, valor típico de 0.75%. 
 Excelente estabilidad en temperatura, valor típico 200 ppm/ grado centígrado. 
 Amplia gama de barrido, valor típico 350/1. 
 Baja impedancia en el buffer de salida. 
 Ciclo de trabajo ajustable, valor típico 15% al 85 %. 
 
Las formas de onda de salida se pueden modular tanto en amplitud y frecuencia, por 
medio de una tensión externa. La operación de la frecuencia se puede seleccionar 
externamente desde 0.01 Hz hasta 1 MHz. 
 
Este circuito integrado es ideal para, instrumentación, comunicaciones y aplicaciones 
donde se requiere generar funciones tales como tono senoidal, AM, FM, o generación FSK.  
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Figura 6.38  Características eléctricas del MAX038. [7] 
 
Una de las exigencias del MAX038, es requerir de una fuente de alimentación dual de ± 
5 voltios, con el fin de garantizar la forma simétrica de la onda de salida. 
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6.7 Implementación fuente dual. 
 
Para la implementación de la fuente dual se requirió de los siguientes componentes 
electrónicos con el fin de garantizar una fuente precisa, estable y segura: 
 
 Convertidor DC/DC TDK-Lambda Serie CC10-1212SF-E. 
 Regulador de LM7805. 
 Regulador de tensión negativa µA7905. 
 
A continuación se dará una descripción de las características eléctricas y de 
funcionalidad de cada uno de estos componentes. 
 
6.7.1 Convertidor DC/DC TDK – Lambda Seria CC10-1212SF-E 
 
Las especificaciones expresas por el fabricante son las siguientes:  
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Figura 6.39  Especificaciones del convertidor TDK-Lambda Serie CC10-1212SF-E [8] 
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Sus características son: 
 
 Ultra Compacto convertidor DC-DC dual  
 Configuración múltiple de la tensión de entrada 
 Tensión de salida ajustable. 
 Aislamiento entrada-salida. 
 Rhos compatibles. 
 Autónoma. 
 Estructura tipo marco abierto. 
 Fácil configuración del sistema. 
 Liviano. 
 Adecuado para montaje superficial. 
 
Se determinó adquirir este componente a cambio de construirlo con componentes 
electrónicos de fácil adquisición nacional, para garantizar que la fuente de alimentación 
para todos los elementos electrónicos que conforman el equipo, brindara confiabilidad y 
estabilidad. Esta decisión redunda en la precisión final del equipo. 
 
 
6.7.2 Regulador de tensión positiva LM7805. 
 
Sus características son: 
 
 Regulador de tensión positiva de tres terminales. 
 Corriente de salida 1 amperio. 
 Tensión de salida de: 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 Voltios. 
 Protección térmica por sobrecarga. 
 Protección por corto circuito. 
 
Su diagrama en bloque interno: 
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Figura 6.40  Diagrama en bloques del LM7805. [9] 
 
Características eléctricas del LM7805: 
 
 
Figura 6.41  Características eléctricas del LM7805. [9] 
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6.7.3 Regulador de tensión negativa µA5905. 
 
Sus características son:  
 
 Regulador de tensión negativa. 
 Tres terminales de conexión. 
 Corriente de salida de 1.5 Amperios. 
 No requiere de componentes externos. 
 Protección térmica interna por sobrecarga. 
 Alta capacidad de potencia. 
 Limitación de corriente interna por corta circuito. 
 
 
Este regulador puede ser usado con elementos externos, con el fin de ajustar la tensión o 
corriente de salida. 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.42  Diagrama interno del  µA5905. [10] 
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Características eléctricas del regulador µA5905: 
 
 
Figura 6.43  Características eléctricas del  µA5905. [10] 
 
Una de las grandes dificultades que se enfrentó para el desarrollo de cada módulo que 
componen la estructura del telurómetro, fue la adquisición de los componentes electrónicos, 
los cuales fueron importados en su totalidad. Esto implicó una investigación en el mercado 
de componentes electrónicos de Estados Unidos, su proceso de compra y posterior envío a 
Colombia.  
 
6.7.4 Esquema general de la fuente dual. 
 
Se puede ver en la figura 6.37 el esquema que se ha planteado para la 
alimentación del generador de señal MAX038, este tipo de integrado requiere de una 
alimentación de ± 5 Voltios.  
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                     Figura 6.44  Esquema General del la fuente dual. 
 
 
Esta configuración con los dos reguladores de tensión, permite garantizar la estabilidad 
del integrado MAX038,  lo cual redunda una precisión final óptima para un dispositivo de 
medida. 
 
Las señales generadas son simétricas, ajustadas a los requerimientos de la medida, lo que 
facilita el sistema de adquisición de datos, de la corriente inyectada y la posterior detección 
de la tensión después de ser filtrada. 
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6.8 MICROCONTROLADOR. [11] 
 
Para el diseño del proyecto se ha seleccionado el microprocesador MC68HC908GP16 
de Motorola, el cual pertenece a la familia de M68HC08 y se caracteriza por ser de bajo 
costo y alto rendimiento, este microcontrolador es de 8 bits (MCUs). 
 
 La familia de los M68HC08 se basa en el circuito integrado (CSIC) especificado por el 
cliente, estrategia de diseño. Todos los micro-controladores de esta familia usan una unidad 
central de proceso (CPU08) y están disponibles con una variedad de módulos, tamaños de 
memoria y tipos de empaque. 
 
6.8.1 Características del microcontrolador MC68HC908AP16.  
 
 Arquitectura M68HC08 de alto rendimiento. 
 Completamente compatible con M6805, M146805 y la familia M68HC05. 
 Máxima frecuencia del bus interno de 8 MHz, con tensión de operación 
entre 5 y 3 voltios. 
o Oscilador RC. 
o Oscilador de cristal 32 kHz con 32 MHz de fase de bloqueo de 
bucle interno. 
 Memoria flash para usuario de programa, con función de seguridad. 
o 16.384 bytes para el MC68HC908AP16. 
 Memoria RAM del chip. 
o 1.024 bytes para el MC68HC908AP16. 
 Dos canales de módulos de interface contador de tiempo de 16 bits (TM1 y 
TM2), con captura de entrada seleccionable, salida comparada y capacidad 
de PWM en cada canal. 
 Módulo de base de tiempo. 
 Módulo interface 1 comunicación serial (SCI). 
 Módulo interface 2 comunicación serial, con decodificado/codificador 
infrarrojo (IR). 
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 Módulo de interface periférico serial (SPI). 
 Sistema de gestión de bus (SMBus), versión 1.0/1.1 (multi-master IIC bus). 
 Ocho canales, de 10 bit convertidor análogo/digital (ADC). 
 Pin de interrupción externa, con pull up integrado (IRQ1). 
 Pin de interrupción externa, con pull up integrado (IRQ2). 
 Activación de puerto de teclado de 8 bits con pull up integrada. 
 Treinta y dos (32) pines de entrada y salida para propósito general. 
o 31 I/O función compartida. 
o 8 drives de LED (descarga). 
o 6 x 25 mA apertura y drenaje I/O con pull up. 
 Diseño de bajo consumo (complemente estático en paro y modo de espera. 
 Pin de reset maestro. 
 Sistema de protección de características. 
o Reset opcional de operación correcta de computadora, manejado 
por el oscilador interno (RC). 
o Detección de baja tensión con reset opcional o interrupción.  
o Detección ilegal de código de operación con reset. 
o Detección de dirección ilegal con reset. 
 Pin-48 cuatro bajas del paquete plano (LQFP), Pin-44 cuádruple del 
paquete plano (QFP), y Pin-42 Reducción de paquete dual en línea. 
 Las características de la CPU08 incluye lo siguiente: 
o Ampliación del modelo de programación HC05. 
o Funciones extensas del control de bucle. 
o 16 modos de direccionamiento. 
o 16 bits registro de índice y puntero de pila. 
o Transferencia de datos de memoria a memoria. 
o Instrucción múltiple rápida de 8x8. 
o Instrucción divida rápida de 16/8. 
o Instrucciones en código binario decimal (BCD). 
o Optimización para aplicaciones de control. 
o Eficiente soporte para lenguaje C. 
 
La figura 6.39 y 6.40 muestran respectivamente la estructura del microcontrolador 
MC68HC908AP16 y la asignación de pines para el tipo SDIP de 42 pines, que se utilizó en el 
desarrollo del prototipo. 
 
 
6.8.2 Periféricos necesarios para el funcionamiento del Microcontrolador. 
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Existen algunos elementos que son necesarios para el funcionamiento del 
microcontrolador. Estos elementos no son propios del microcontrolador, por tanto se deben 
incorporar de forma externa de acuerdo a las necesidades del usuario. 
 
 
6.8.2.1 X-tal Oscilador. 
 
El circuito oscilador de cristal, está diseñado para usar con un cristal externo de 
32.768 kHz para proveer una fuente de reloj muy segura. 
 
En su configuración típica, el oscilador X-tal está conectado en una configuración de 
oscilador Pierce, como se muestra en la Figura 6.38. Esta figura muestra sólo la 
representación lógica de los componentes internos y pueden no representar circuitos reales. 
La configuración del oscilador utiliza cinco componentes: 
 
 Cristal, X1 (32.768 kHz). 
 Capacitor fijo, C1. 
 Capacitor variable, C2 (puede ser fijo). 
 Resistencia de retroalimentación, RB. 
 Resistencia serie. Rs (opcional). 
La figura 6.39 muestra los valores típicos utilizados en la aplicación del prototipo. 
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Figura 6.45  Configuración del X-Tal Oscilador. [11] 
 
 
6.8.2.2 Modulo CGM (Clock Generator Module) 
 
En esta sección se describe el módulo generador de reloj (CGM). El CGM 
genera la señal base del reloj, CGMOUT, se basa ya sea en el 
oscilador de reloj dividido por dos o el reloj divido por la fase bucle cerrado (PLL), 
CGMPCLK, dividido por dos. CGMOUT es el reloj de la que el 
SIM se deriva los relojes del sistema, incluido el reloj del bus, que se encuentra a una 
frecuencia de CGMOUT ÷ 2. 
 
El PLL es un generador de frecuencia diseñada para utilizarse con un cristal de baja 
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frecuencia (típico 32.768 kHz) para generar una frecuencia base y dividiendo 
a la frecuencia máxima del bus de 8MHz. 
 
 
6.8.2.2.1 Conexión externa del CGM 
En su configuración típica, el CGM requiere hasta cuatro componentes 
externos. 
 
Figura 6.46  Conexiones Externas del CGM. [11] 
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Figura 6.47  Diagrama en bloque del MCU. [11] 
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Figura 6.48  Asignación de pines del microcontrolador MC68HC908AP16 - 42 pines SDIP. [11] 
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6.9  Circuito Amplificador de señal. 
La estructura del telurómetro planteada para este proyecto, exige la medida de la 
corriente que se requiere inyectar en el terreno. Al analizar las posibles alternativas para 
medir esta variable, se decide utilizar un método indirecto, cuyo transductor permite 
cuantificar la corriente que lo atraviesa por medio de la tensión generada en sus terminales. 
El transductor elegido es la resistencia Shunt. 
 
  En terminales de la Shunt se genera una tensión, la cual relaciona el valor de la 
resistencia y la magnitud de la corriente que la atraviesa. Dado que las corrientes inyectadas 
son muy débiles (del orden de los mA), se prevé que las tensiones obtenidas son de muy 
poca amplitud, por lo tanto se requiere aumentar su valor, para tal efecto se decide utilizar 
un amplificador de alta precisión y bajo consumo. 
 
 
6.9.1 Amplificador AD620. 
 
El AD620 es de bajo costo, amplificador de instrumentación de alta precisión, que 
requiere solamente una resistencia externa para establecer una ganancia de 1 a 1000. De 
otra parte dispone de ocho pines y empaque DIP muy pequeño, de muy bajo consumo 
(solamente 1.3 mA como corriente máxima de suministro), por lo que es una buena opción 
para aplicaciones remotas alimentadas con pilas. 
 
En las siguientes figuras se puede ver claramente las especificaciones del AD20. 
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Figura 6.49  Especificaciones de amplificadores AD620.  [12] 
. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.50  Especificaciones de amplificadores AD620.  [12] 
 
 
Este amplificador monolítico se basa en las modificaciones del enfoque clásico de tres 
amplificadores operacionales. El valor absoluto del ajuste de la ganancia, permite al usuario 
programar con exactitud con una sola resistencia (ejemplo: 15% en G=100). 
El valor de la resistencia RG también determina la transconductancia de la etapa de pre 
amplificación. Como el valor de RG se reduce para obtener grandes ganancias, la 
transconductancia aumenta asintóticamente a la entrada de los transistores. Esto tiene tres 
ventajas importantes:  
1. La ganancia de bucle abierto se aumenta para obtener una ganancia programada, 
lo que reduce los errores de la ganancia relacionada. 
2. El producto ganancia-ancho de banda (determinado por C1, C2 y la 
transconductancia de pre-amplificación) incrementa con la ganancia programada, 
por lo tanto se optimiza la respuesta en frecuencia. 
3. El ruido de tensión de entrada se reduce a un valor de 9 nV/# Hz, determinada 
principalmente por la corriente del colector y la resistencia de la base de la 
entrada de los dispositivos. 
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Por otra parte las resistencia internas, R1 y R2, se reducen a valores absolutos de 24.7 
kΩ, lo que permite una ganancia programada muy precisa con una simple resistencia 
externa.  
 49,4
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Para el caso se requiere una ganancia de 1000 por lo tanto el valor de la resistencia RG = 
49.4 Ω 
En la siguiente gráfica 6.46, se puede ver claramente el esquema simple del AD620, en 
la cual se hace alusión a sus elementos internos. 
 
Figura 6.51  Esquema simple del amplificador AD620.  [12] 
 
6.10 ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN PARA EL 
MICROCONTROLADOR. 
El siguiente listado conforma la estructura del programa que se incorpora al micro 
controlador, el cual permite realizar el trabajo integral del telurómetro de frecuencia 
variable. El cual consta de la adquisición de dos variables eléctricas, una de ellas es 
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cuantificada a través del sensor de corriente (Shunt), la cual es inyectada al terreno a través 
de dos electrodos auxiliares. La otra variable es la tensión que se captura a través de dos 
electrodos dispuestos en el terreno. 
Esta estructura, que se establece permite realizar las siguientes actividades: 
 Adquisición de datos: 
 
 Desde el sensor de corriente (Shunt), la señal de tensión que se establece es una 
relación de la corriente que lo atraviesa y el valor de la resistencia que este posee 
(valor característico de la resistencia Shunt).  
 
Desde los electrodos de tensión dispuesto en el terreno donde se realiza la 
medida de la resistividad del suelo.  
 Cálculo del valor del cociente resistivo. Es la relación de la corriente medida y la 
tensión medida. 
 
 Presentación de los datos capturados y calculados, como también de la 
frecuencia de la corriente inyectada. 
El siguiente listado muestra al estructura del programa diseñado para que el 
microcontrolador ejecute las funciones antes mencionadas: 
#include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */ 
#include "derivative.h" /* include periveral declarations */  
#include "main_asm.h" /* interface to the assembly module */ 
#include  "LCD.h" 
char inicio=0,ver=0,i11,i22,i33,i33,i44,V1,v11,v22,v33,v44; 
int vx,i=0,v=0,ret,samp; 
int I,V,i_in=1,v_in=1,R,r1,r2,r3,r4,ro,Vaux,Iaux; 
 void INI_PLL(){ 
      PCTL=0x02; 
   PMSH=0x02;       // N=0x0263 
   PMSL=0x63;       // N=0x0263   
   PMDS=0x01;       // R=1       
   PMRS=0x28;       // L=0x28            
   PBWC=0x00;       //---- >   MODO MANUAL // Modo automático =1000-000 
   PCTL_PLLON=1;    //ENCENDIDO   
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   for(vx=1;vx<=650;vx++){ } //necesaria para que se configure el pll  
   PCTL_BCS=1; 
               } 
void INI_KBI(){ 
               KBSCR_IMASK=1;                 
               KBIER=0x03;     //TOMO INTERR POR BIT 0.   1111-1000 -- F8 
               KBSCR_ACK=1; 
               KBSCR_IMASK=0; 
               }  
  interrupt 15 void PURGAR (void) 
{ 
   if(PTD_PTD0==0) 
   { 
       while (PTD_PTD0==0 )    //CAPTURO SEÑALES de corriente y tensión. 
       { 
        ADSCR=0x06; 
        while(ADSCR_COCO==0){ }             
        i=ADR0;                   // i_in=1 --> i entra por ADC 
        if(i>i_in){i_in=i;} 
                ADSCR=0x07; 
        while(ADSCR_COCO==0){ }             
        v=ADR0;  
        if(v>v_in){v_in=v;}  
        ver=55; 
        PTB_PTB7=1; 
        } 
   } 
       if(PTD_PTD1==0) 
   { 
     i_in=1;v_in=1; 
   }                
} 
void main(void) { 
CONFIG1_COPD=1;  
INI_PLL(); 
INI_KBI(); 
DDRD=0xFC;   // 1111-1100 
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DDRA=0x01;   // 1111-0000 
DDRB=0xF0;   // 1111-0000 
ADICLK=0x54;  // 0101-0100  reloj del conversor 
LCDInit(); 
LCDClr();  
LCDWrMsgXY(0, 0,"V=     Frec=     "); 
LCDWrMsgXY(1, 0,"I=     R=     "); 
EnableInterrupts; /* enable interrupts */ 
  /* include your code here */     
  asm_main(); /* call the assembly function */       
  for(;;) {   
  if(inicio==77) 
  {  
  }  
if(ver==55) 
  {       
////  
   for (samp=1;samp<=500;samp++) 
   { 
   ADSCR=0x06; 
   while(ADSCR_COCO==0){ }             
   i=ADR0;  
   if(i>i_in){i_in=i;}                  // i_in=1 --> i entra por ADC 
   ADSCR=0x07; 
   while(ADSCR_COCO==0){ }             
   v=ADR0;  
   if(v>v_in){v_in=v;} 
   }       
  ////   
    V=(v_in*9.8);  //(4.9*4/2) 
    v11=V/1000;      
    V=V-(v11*1000);  
    v22=V/100;    
    V=V-(v22*100);     
v33=V/10;     
    V=V-(v33*10);  
    v44=V;    
 
 
174 
    LCDSetXY(0,2);     //coordenada donde voy a iniciar a escribir, 
    LCDWrChar(v11+0x30);     
    LCDWrChar(v22+0x30);  
    LCDWrChar(v33+0x30);  
    LCDWrChar(v44+0x30); 
    I=(i_in*29.4); //4.9*3=14.7 / 0.5 =29.4            
    i11=I/100000;    
    I=I-(i11*100000);  
    i22=I/10000;    
    I=I-(i22*10000);  
    i33=I/1000;     
    I=I-(i33*1000);  
    i44=I/100;  
    LCDSetXY(1,2);     //coordenada donde voy a iniciar a escribir 
    LCDWrChar(i11+0x30);      
    LCDWrChar(i22+0x30); 
    LCDWrChar(i33+0x30);      
    LCDSetXY(1,6);          
    LCDWrChar(i44+0x30);    
    Vaux=(v_in*30.5);  //33.3 ----> 0.9309 
    Iaux=(i_in/10); 
    R=Vaux /Iaux;          
    r1=R/1000; 
    R=R-(r1*1000); 
    r2=R/100; 
    R=R-(r2*100); 
    r3=R/10; 
    R=R-(r3*10); 
    r4=R; 
    LCDSetXY(0,11);  
    LCDWrChar(r1+0x30); 
    LCDWrChar(r2+0x30);     
    LCDWrChar(r3+0x30); 
    LCDWrChar(r4+0x30); 
    R=Vaux /Iaux;  
    V= (2*3.1416*R);  
    v11=V/1000;    
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    V=V-(v11*1000);      
    v22=V/100;    
    V=V-(v22*100);  
    v33=V/10;     
    V=V-(v33*10);  
    v44=V;    
    LCDSetXY(1,11);     //coordenada donde voy a iniciar a escribir, 
    LCDWrChar(v11+0x30);     
    LCDWrChar(v22+0x30);  
    LCDWrChar(v33+0x30);  
    LCDWrChar(v44+0x30);    
   ver=0;        
//  }  
    PTA_PTA0=0;              
    __RESET_WATCHDOG(); /* feeds the dog */ 
  } /* loop forever */ 
  /* please make sure that you never leave main */ 
} 
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6.11 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROTOTIPO. 
 
La figura 6.52 ilustra el diseño de la carátula del telurómetro del prototipo del 
proyecto,  se puede ver en ella, todos los elementos necesarios para su utilización: 
 
 
Figura 6.52  Carátula del telurómetro de frecuencia variable. 
 
 Bornes HI, SI : Permite la conexión de los electrodos auxiliares para la inyección de 
corriente en el terreno. 
 Bornes Jv, AV : Permite la conexión de los electrodos auxiliares para medir la 
tensión, producto de la distribución de la corriente inyectada al suelo. 
 Selectores de la frecuencia para la corriente inyectada (130Hz, 1kHz, 5kHz, 
500kHz). 
 Selector de encendido del equipo. 
 Pulsador de inicio de proceso de medida. 
 Conector para la recarga de la batería interna. 
 Módulo de presentación LCD. 
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De acuerdo con toda la información  revisada y documentada, se establecen las pautas 
para el diseño del telurómetro que se presenta como producto de esta investigación. 
Este telurómetro tiene la capacidad de generar e inyectar corrientes de diferentes 
frecuencias, con el fin de caracterizar el terreno en los distintos escenarios al que puede 
estar expuesto. 
Los escenarios mencionados pueden ser: 
 Corrientes de corto circuito. 
 Armónicos. 
 Sobretensiones por maniobras eléctricas. 
 Descargas atmosféricas. 
Cada escenario está caracterizado por frecuencias específicas, por lo tanto el diseño 
planteado en este prototipo, tiene la facultad de establecer las características eléctricas del 
terreno en cada uno de estos escenarios. Para tal efecto las rutinas que este equipo puede 
ejecutar se basan en las siguientes frecuencias 130 Hz, 1 kHz, 5 kHz y 500 kHz. 
El equipo cuenta con un circuito de sobretensiones, el cual permite auto protegerse, en el 
eventual caso, que una sobretensión se detecte a través de los electrodos de lectura de 
tensión. 
Este equipo cuenta con un sistema de supervisión de carga de la batería, permitiendo a 
través de un led, controlar esta función cuando se esté ejecutando. 
Se Anexa manual de manejo del equipo, donde se enseña el manejo del equipo, como 
también ilustrar sobre las características que posee. 
 
 
6.11.1 ESQUEMA ELÉCTRICO DEL PROTOTIPO. 
 
El circuito esquemático que muestra la totalidad de la estructura eléctrica del 
telurómetro de frecuencia variable se puede ver claramente en la figura 6.53, en esta se 
puede apreciar la totalidad de los elementos utilizados para construir el prototipo, con cada 
una de las funciones para cada una de las frecuencias. 
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Para el diseño y las simulaciones se utilizo el software Proteus Versión 7.7, la figura 
6.53 muestra la plantilla de conexión de cada uno de los elementos con que cuenta el 
telurómetro. 
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Figura 6.53  Circuito del telurómetro digital de frecuencia variable. 
6.11.2  PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL PROTOTIPO. 
 
Con el fin validar el funcionamiento del prototipo, se diseño una prueba eléctrica, 
la cual permite simular las condiciones eléctricas a las que el equipo estará funcionando 
para medir los parámetros eléctricos de un suelo. 
Basado en la metodología de Wenner para medir la resistividad del suelo, se hace una 
configuración con resistencias entre los electrodos de inyección de corriente y lectura de 
tensión. Esta configuración permite cuantificar la función de transferencia entre los 
electrodos de inyección de corriente y los electrodos de medición de tensión. 
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Figura 6.54  Circuito de prueba para validar las medidas del prototipo. 
La prueba consiste en colocar resistencias de un valor específico conocido y de igual 
valor entre los terminales del de inyección de corriente y los terminales de medición de 
tensión. 
Esta prueba permite establecer un escenario eléctrico muy semejante a lo que sucede 
cuando en un terreno se le inyecta una corriente a través de electrodos introducidos en el 
suelo de acuerdo a un arreglo geométrico, esta corriente que penetra se distribuye sobre éste 
generando caídas de tensión a lo largo del terreno entre los puntos “A” y “B”. Con la ayuda 
de otros electrodos auxiliares se mide la tensión que se genera entre los puntos “M” y “N”. 
Finalmente el valor encontrado corresponde a la impedancia de la función de transferencia 
entre los electrodos de emisión y recepción. 
La prueba del laboratorio para el equipo bajo prueba se basa en un método comparativo, 
teniendo como referencia la medida de otros equipos similares. 
 
Tabla 6.1  Valores obtenidos en la prueba de laboratorio. 
Al comparar los valores obtenidos del prototipo con el telurómetro comercial AEMC 
4500, no existe una diferencia grande entre estos valores, lo cual permite conceptuar que 
efectivamente se acertó con el diseño propuesto y ejecutado. Se debe tener en cuenta que 
VALOR PRUEBA  (Ω) AEMC 4500  (Ω)
FRECUENCIA 
(Hz)
FLUKE 43 FLUKE 43 FLUKE 43
FRECUENCIA 
(Hz)
PROTOTIPO  
(Ω)
FRECUENCIA 
(Hz)
TENSIÓN  
(mV)
CORRIENTE  
(mA)
5 5,01 128 6,3 5,3 5,7 DC 7 130 39 4,92
10 9,83 128 10,4 10,2 10,4 DC 10 130 38 5,36
33 32,3 128 32,6 32,7 32,9 DC 33 130 178 5,2
47 46,3 128 46,6 47,2 46,6 DC 46 130 235 5,05
100 97,8 128 98,3 99,3 99,4 DC 99 130 420 4,21
200 194 128 203,8 198,1 194,5 DC 191 130 617 3,32
470 463 128 461 464 466 DC 451 130 1078 2,38
1000 980 128 985 984 987 DC 939 130 989 1,05
1500 1470 128 1466 1483 1469 DC 1580 130 1078 0,68
2000 1970 128 2044 1982 1988 DC 2138 130 1127 0,52
5000 5080 128 5036 5068 5011 DC 5193 130 1127 0,21
PRUEBAS DE LABORATORIO
EQUIPO BAJO PRUEBA: PROTOTIPO TELURÓMETRO DE FRECUENCIA VARIABLE
EQUIPOS DE REFERENCIA: AEMC 4500 -FLUKE 43
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ambos telurómetros no tienen la misma frecuencia en la corriente que inyectan, por tanto 
los valores deben ser algo diferentes. 
La comparación con el Fluke 43, permite evaluar el valor de las resistencias que se 
utilizaron en la prueba del prototipo, pero evaluadas con corriente directa y el valor 
obtenido con el prototipo, el cual aplica una corriente de 130 Hz. 
Es importante destacar que los equipos de referencia están debidamente calibrados por el 
laboratorio de variables eléctricas de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
No se hicieron pruebas con estas mismas resistencias para las otras frecuencias, puesto 
que no existen equipos de referencia para su respectiva comparación. 
Es importante aclarar que queda pendiente un refinamiento del dispositivo, con el fin de 
hacerlo una realidad comercial, lo cual puede ser un proyecto para futuros estudiantes de 
este programa. 
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CAPITULO 7 
 
NORMAS QUE DEBE CUMPLIR UN DISPOSITIVO ELÉCTRICO.  
 
La construcción de un dispositivo eléctrico, se debe hacer con base en los requerimientos 
de la normativa de organismos nacionales e internacionales, ya que este dispositivo se 
puede usar en cualquier parte del mundo. Cuando hablamos de aparatos eléctricos y 
electrónicos de consumo, la seguridad es un requisito primordial. Esto queda de manifiesto 
mediante la estricta legislación que imponen muchos países para regular dichos productos. 
  
El intercambio o compra de mercancías estableció grandes barreras comerciales entre los 
países que realizaban dicha actividad, se hizo necesario crear la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), organización internacional que se ocupa de las normas globales que 
rigen el comercio entre los países. Su principal función es garantizar que las corrientes 
comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad y libertad posibles. 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional 
que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países.  
Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido 
negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio 
mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los 
productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus 
actividades. [1] 
7.1 Entes que establecen las normativas. 
 
Las actividades de la IEC - conocidas en su conjunto como "electrotecnología" 
cubren todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y afines en el ámbito terrestre, marítimo 
y aéreo, además de disciplinas tales como la terminología, la compatibilidad 
electromagnética, el estudio del funcionamiento, la seguridad y el medioambiente, así como 
la optimización de la eficiencia de la energía eléctrica y el desarrollo de normas para las 
energías renovables. Ver figura 7.1 
 
A la vez que constituyen un excelente marco de trabajo para mejorar los parámetros de 
seguridad y optimizar el uso de energía, las Normas Internacionales IEC facilitan el 
comercio entre países al proporcionar una referencia para el funcionamiento del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 
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La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) con sede en Ginebra, Suiza, es la 
organización que prepara y publica estándares internacionales para todas las tecnologías 
eléctricas, electrónicas y relacionadas. (La organización de las correspondientes normas 
para todos los demás productos y sistemas es la Organización Internacional de 
normalización - ISO). 
 
La Asociación Nacional de Manufacturas Eléctricas - NEMA es la asociación de 
comercio más grande en los Estados Unidos la cual representa los intereses de los 
fabricantes de la industria eléctrica. Fue fundada en 1926 y sus oficinas principales se 
encuentran cerca de Washington, D.C. Los miembros son compañías fabricantes de 
productos eléctricos, utilizados en la transmisión, generación, distribución, control y 
utilización final de la energía eléctrica 
 
 NEMA participa ampliamente en el IEC, tanto a nivel técnico y de gestión. NEMA 
proporciona el apoyo de la Secretaría de seis Comités de IEC técnica (CT).  
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Figura 7.1 Estructura de la Organización Mundial del Comercio. [1] 
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7.2 Ámbito Jurídico. [1] 
 
Cuando el equipo eléctrico que se construye tiene la capacidad de medir una variable 
física, este debe ser calibrado por organismo debidamente acreditado.   
 
La acreditación de estos organismos está en manos del estado, este último como ente 
regulador a nivel de estado y este a su vez frente a otros estamentos de carácter 
internacional que respalden su confiabilidad. 
“Con sólo mirar a nuestro alrededor, no resulta difícil llegar a la conclusión que éste es 
un mundo de medidas: medidas de longitud, medidas de masa, medidas de tiempo, etc. No 
es fácil imaginar algún acto de la vida cotidiana que no esté acompañado de una medida. 
No obstante lo anterior, es poco frecuente que nos detengamos a pensar en el acto de 
medir. Estamos tan acostumbrados a tomar por ciertas las medidas que ni siquiera nos 
cuestionamos si ellas corresponden a parámetros universales o no. En otras palabras, 
desconocemos si el valor de las mediciones que se toman en Colombia corresponde o no a 
las que se toman en los demás países. 
Pues bien, la ciencia de la metrología ha abordado dicha temática y ofrece soluciones a 
la problemática descrita. En primer lugar existe el denominado Sistema Internacional de 
Unidades en cuya virtud se han establecido diferentes unidades, que son universales, para la 
medición de parámetros físicos. Así, el Kilogramo es la unidad de masa; el metro, de 
longitud; el segundo, del tiempo; el grado Kelvin, de la temperatura termodinámica; el 
Amper, de la corriente eléctrica; la candela, de la luminosidad y el mol, de la cantidad de 
sustancia. Cabe anotar que actualmente la única unidad del Sistema Internacional de 
Unidades que es definida por una unidad materializada es el Kilogramo, el cual es definido 
por el cilindro de platino-iridio que se mantiene en las instalaciones del BIPM en Paris. 
Nuestro país aplica el Sistema Internacional de Unidades en virtud del Decreto 3464 de 
1982. 
Ahora bien, resulta valido preguntarse, ¿qué garantiza que, un Kilogramo en Colombia, 
sea equivalente a un Kilogramo en cualquiera otro de los países que han adoptado el 
sistema internacional de unidades.? 
Para responder este interrogante debe tenerse en cuenta que la credibilidad del sistema de 
medidas de un país descansa sobre el concepto de trazabilidad. Y para comprender este 
concepto, debemos describir la composición del sistema de mediciones de un país. 
El sistema de mediciones, en general, puede asimilarse a una pirámide, en cuya cúspide, 
se encuentra el Bureau Internacional de Pesas y Medidas, BIPM, con sede en Paris. Para 
responder el interrogante antes planteado basta referirnos a la unidad de masa, el 
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Kilogramo, como ya se mencionó, materializado en un cilindro de platino-iridio que define 
dicha unidad de medida. Jurídicamente existe un convenio internacional, del que Colombia 
aún no es parte, que regula las relaciones entre el BIPM y los países signatarios del 
convenio de tal manera que estos pueden verificar sus patrones de medición directamente 
contra el cilindro de platino-iridio del BIPM. Dado que Colombia no es parte de tal 
convenio y en vista de la jerarquía de nuestros patrones nacionales, estos no pueden ser 
comparados directamente con los patrones internacionales establecidos y mantenidos por el 
BIPM. 
En el segundo escalón de la pirámide están otros organismos. Entre ellos el PTB de 
Alemania, el CENAM de México, el NPL de Inglaterra y el NIST de Estados Unidos. Estos 
organismos conservan los patrones nacionales de esos países, los cuales son 
permanentemente verificados y calibrados con relación a los patrones del BIPM. En virtud 
de convenios bilaterales, estos organismos son nuestros referentes. 
En el tercer escalón de la pirámide se encuentran los patrones nacionales que para el 
caso de Colombia se encuentran en la Superintendencia de Industria y Comercio, División 
de Metrología. Así, con base en los aludidos patrones, la SIC presta a la industria y a los 
laboratorios de calibración y ensayo los servicios de verificación y calibración de los 
equipos de medición. No sobra indicar que es en la medida en que los patrones nacionales 
se encuentren debidamente calibrados, que se puede prestar la función de calibración 
confiable y efectivamente. 
En el cuarto escalón de la pirámide están los laboratorios de calibración, debidamente 
acreditados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Estos prestan el servicio de 
calibración y verificación a la industria. Sólo en la medida que no existan laboratorios 
debidamente acreditados para prestar dichos servicios, corresponde a la SIC hacerlo 
directamente a la industria. 
Finalmente, en la base de la pirámide, se encuentran los instrumentos de medición 
utilizados por la industria y el comercio en general. Estos son el objeto de las calibraciones 
que realizan los laboratorios de calibración. 
La trazabilidad consiste, pues, en el proceso que hace que la base de la pirámide, que son 
los instrumentos usados por la industria y comercio, sean tan confiables como los patrones 
nacionales e internacionales. Con tal fin es necesario adelantar la cadena ininterrumpida de 
comparaciones desde la cúspide hasta la base, es decir, calibrar los instrumentos de 
medición por medio de un laboratorio que se encuentre acreditado por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 
En la medida en que los patrones de la Superintendencia se encuentren calibrados por un 
organismo del segundo escalón de la pirámide y, a su vez, los patrones de tal organismo 
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estén calibrados por el BIPM, se garantiza la uniformidad internacional y la confiabilidad 
de las mediciones en el país. Por consiguiente, mantener la trazabilidad consiste en realizar 
periódicamente las calibraciones aludidas, de tal manera que la uniformidad de las medidas 
con los patrones internacionales esté permanente actualizada. 
La Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra en proceso de renovar la 
trazabilidad de sus equipos. De esa manera podrá seguir prestando a la industria nacional el 
importante servicio de calibración como una manera de suministrar herramientas que 
ayuden a los empresarios a enfrentar los retos que impone el comercio internacional en un 
contexto cada vez más expuesto al proceso de globalización.[3] 
7.3  Entidades de Soporte. 
 
Los laboratorios de pruebas ayudan a los fabricantes de aparatos eléctricos y 
electrónicos a obtener las certificaciones de seguridad necesarias y a cumplir las normas de 
calidad pertinentes. Para dar un ejemplo de estos laboratorios se muestran algunos: [1] 
 
 UL (Underwriters Laboratories ® es una organización independiente de 
certificación de seguridad de productos, que prueba productos y redacta normas de 
seguridad.) 
 
 Intertek Labtes (Empresa internacional de servicios de análisis, inspección y 
certificación de productos de consumo.) 
 
La normativa que debe satisfacer un dispositivo eléctrico va desde la seguridad de las 
personas que lo usa, el medio donde se utiliza y el efecto que puede tener este, al operarse 
cerca o no de otros dispositivos, instalaciones o ambientes especiales. 
 
El uso de Normas Nacionales con respaldo de normas Internacionales como IEC u otras 
para la certificación a nivel nacional garantiza que un producto ha sido fabricado y 
evaluado según criterios rigurosos y bien establecidos. El usuario final puede estar seguro 
de que el producto en cuestión satisface las normas mínimas de calidad (ya exigentes de por 
sí), y no necesita pasar por más evaluaciones o pruebas. 
 
 
 
 
7.4 Normas aplicadas al prototipo del proyecto. 
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El prototipo de este trabajo de investigación tiene características especiales, que obligan a 
cumplir con normas específicas propias para un equipo de las siguientes características: 
 
 Equipo eléctrico. 
 Equipo portátil. 
 Equipo de medida de variables eléctricas. 
 Equipo con fuente propia. 
 
En cada uno de los siguientes link, se puede encontrar un buen número de normativas que 
se deben aplicar con el fin de certificar un equipo que se construye y se desea 
comercializar. 
 
 85 - Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities. [2] 
 
 17.220.20 Measurement of electrical and magnetic quantities. [3] 
 
*Including measuring instruments, instrument transformers.  
*Electric energy meters in buildings, see 91.140.50.  
 
 29.080.01 Electrical insulation in general. [4] 
 
 29.240.01 Power transmission and distribution networks in general 
*Powerline telecommunications, see 33.040.60. [5] 
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